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1 Sikkerhed

1.1 Handlingsrelaterede advarsler

Klassificering af handlingsrelaterede ad-
varsler

De handlingsrelaterede advarsler er forsynet
med advarselssymboler og signalord, der
passer til farens mulige omfang:

Advarselssymboler og signalord
Fare!

Umiddelbar livsfare eller fare for al-
vorlige kveestelser

Fare!
Livsfare pa grund af elektrisk stgd

Advarsel!
Fare for lette kvaestelser

Forsigtig!

Risiko for materielle skader eller mil-
joskader

=P P P

/N

1.2 Korrekt anvendelse

Alligevel kan brugeren eller tredjemand ud-
seettes for fare, evt. med dgden til falge, og
produktet samt andre ting kan blive beskadi-

get som fglge af enhver form for forkert brug.

Produktet er beregnet til opvarmning af luk-
kede varmeanlaeg og til varmtvandsproduk-
tion.

Afhaengigt af enhedens model ma de pro-
dukter, der naevnes i den foreliggende vej-
ledning, kun installeres og anvendes i forbin-
delse med det tilbehgr til luft-/reggassyste-
met, der fremgar af andre gyldige bilag.

Anvendelse af produktet i kagretgjer, f.eks.
autocampere og campingvogne, anses ikke
for at veere i overensstemmelse med forma-
let. Enheder, der er installeret permanent pa
samme sted (sakaldte faste installationer),
anses ikke for at veere karetgijer.

Korrekt anvendelse omfatter:

— overholdelse af de medfalgende betje-
nings-, installations- og vedligeholdelses-
vejledninger til produktet samt alle gvrige
anlaegskomponenter

— installation og montering i overensstem-
melse med apparatets og systemets god-
kendelse
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— overholdelse af alle de eftersyns- og ser-
vicebetingelser, der fremgar af vejlednin-
gerne.

Anvendelse i overensstemmelse med forma-
let omfatter desuden installation iht. IP-koden.

Anden anvendelse end den, der er beskrevet
i denne vejledning, og anvendelse, der gar
ud over den her beskrevne, er forkert. Forkert
anvendelse omfatter ogsa enhver umiddelbar
kommerciel og industriel anvendelse.

Bemaerk!
Enhver ikke-godkendt anvendelse er forbudt.

1.3 Generelle sikkerhedsanvisninger

1.3.1 Fare som fglge af utilstraskkelig
kvalifikation

Falgende arbejder ma kun udfgres af en
VVS-installatgr med tilstraekkelige kvalifika-
tioner:

— Montering

— Afmontering

— Installation

— Idrifttagning

— Eftersyn og service
— Reparation

— Standsning

» Ga frem i henhold til den hgjeste standard.

1.3.2 Fare for personskade pga. hgj
produktvaegt

Produktet vejer over 50 kg.

» Veer mindst to personer om at transportere
produktet.

» Brug egnede transport- og Igfteanordnin-
ger, i overensstemmelse med din risikovur-
dering.

» Brug egnede personlige veernemidler:
Handsker, sikkerhedssko, beskyttelses-
briller, beskyttelseshjelm.

1.3.3 Livsfare som folge af udstremmende
gas

| tilfeelde af gaslugt inde i bygninger:

» Ga ikke ind i rum, hvor det lugter af gas.

» Abn om muligt alle dere og vinduer, og
skab gennemtraek.

» Brug ikke aben ild (f.eks. lighter, teendstik-
ker).



» Der ma ikke ryges.

» Brug ikke elektriske kontakter, stik, ringe-
klokker, telefoner eller andre samtalean-
lzeg i bygningen.

» Luk for gassen pa gasmalerens stopventil
eller hovedventilen.

» Luk om muligt gasventilen pa produktet.

» Advar beboerne i huset ved at rabe eller
banke pa deres dor.

» Forlad straks bygningen, og neegt uved-
kommende adgang.

» Tilkald politiet og brandvaesenet, sa snart
du er kommet ud af bygningen.

» Ring til gasforsyningsselskabet fra en tele-
fon uden for bygningen.

1.3.4 Livsfare, hvis reggassystemer er
tilstoppet eller utzette

Pa grund af installationsfejl, beskadigelse,
manipulation, ulovligt opstillingssted o.l. kan
reggas stramme ud og forarsage forgiftnin-
ger.

| tilfeelde af reggaslugt inde i bygninger:

» Abn alle tilgeengelige dare og vinduer, og
skab gennemtrzek.

» Sluk produktet.

» Kontrollér reggaskanalerne i produktet og
reggasrgrene.

1.3.5 Livsfare som folge af eksplosive og
let antaendelige stoffer

» Brug ikke produktet i lagerrum med eksplo-
sive eller brandfarlige stoffer (f.eks. benzin,
papir, maling).

1.3.6 Fare for forgiftning pa grund af
utilstraekkelig
forbraendingslufttilforsel

Betingelse: Rumluftathaengig drift

» Sgarg for en konstant uhindret og tilstreek-
kelig lufttilfgrsel til produktets opstillings-
rum i henhold til geeldende ventilations-
krav.

1.3.7 Risiko for korrosionsskade pa grund
af uegnet forbrandings- og rumluft

Spray, oplgsningsmiddel, klorholdige rengg-

ringsmidler, maling, klaebemidler, ammoniak-
forbindelser, stav o.l. kan forarsage korrosion
pa produktet og i reggasaftraekket.

» Sorg for, at forbraendingslufttilfarslen altid
er fri for fluor, klor, svovl, stgv osv.

» Sorg for, at der ikke opbevares kemiske
stoffer pa opstillingsstedet.

» Hvis du installerer produktet i frisgrsaloner,
lakerings- eller snedkerveerksteder, rengg-
ringsfirmaer o.l., skal du veelge et separat
opstillingsrum, hvor rumluften er teknisk fri
for kemiske stoffer.

» Sgarg for, at forbraendingsluften ikke fares
gennem skorstene, som tidligere er blevet
drevet med oliekedler eller andre kedler,
som kan forarsage tilsodning af skorste-
nen.

1.3.8 Livsfare pa grund af elektrisk stod

Hvis du rgrer ved spaendingsfgrende kom-
ponenter, er der livsfare pa grund af elektrisk
stad.

Far du arbejder pa produktet:

» Afbryd spaendingen til produktet ved at
sla alle stramforsyninger fra ved alle poler
(afbryder med mindst 3 mm kontaktabning,
f.eks. sikring eller sikkerhedsafbryder).

» Husk at sikre mod genindkobling.

» Kontrollér for spaendingsfrihed.

1.3.9 Risiko for materiel skade pa grund af
frost

» Installer ikke produktet i rum med frostri-
siko.

1.3.10 Risiko for materiel skade pa grund af
uegnet varktoj

» Brug et fagligt korrekt veerktgj.

1.3.11 Fare for forgiftning og forbranding
som folge af udslip af varm reggas!

» Tag kun produktet i drift med fuldsteendigt
monteret luft-/reggassystem.

» Benyt kun produktet — undtagen kortvarigt
til testformal — nar forreste kabinetdel er
monteret og lukket.

1.3.12 Livsfare — manglende
sikkerhedsudstyr

Skemaerne i dette dokument viser ikke alt
sikkerhedsudstyr, der er ngdvendigt til korrekt
installation.
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» Installer det ngdvendige sikkerhedsudstyr i
anlaegget.

» Overhold de geeldende nationale og inter-
nationale love, standarder og direktiver.

1.3.13 Fare for forbraending eller skoldning
som folge af varme komponenter

» Der ma farst udfgres arbejde pa kompo-
nenterne, nar de er kglet af.

1.3.14 Fare for skoldninger med varmt
drikkevand

Ved varmtvandshanerne er der fare for skold-
ning ved en indstillet varmtvandstemperatur
pa over 60 °C. Sma bgrn eller &eldre menne-
sker kan veere i fare allerede ved lavere tem-
peraturer.

» Veelg en passende temperatur.

» Informer brugeren om faren for skoldning,
nar funktionen beskyttelse mod legionella-
bakterier er aktiveret.

1.4 Forskrifter (direktiver, love,
standarder)

» Overhold de geeldende forskrifter, normer,
retningslinjer, forordninger og love.

0020258616_03 Installations- og vedligeholdelsesvejledning
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Henvisninger vedrgrende

dokumentationen

Overholdelse af gvrig dokumentation

» Folg altid alle de drifts- og installationsvejledninger, der
leveres med anlaeggets komponenter.

2.2

Opbevaring af dokumentation

» Giv denne vejledning samt alle andre gaeldende bilag
videre til den systemansvarlige ejer.

23

Denne vejledning geelder kun for Danmark.

Vejledningens gyldighed

Produkt - artikelnummer

Malestuds reggas 9
Blaeserbreender med 10
gasarmatur

Sidepanel 11
Teendings- og overvag- 12
ningselektrode

Kontrolboks

Fylde-/tsmmehane til 13
fyret 14

3.1.2 Tilslutninger bagside

Justerbare fgdder

Kedellegeme med
isoleringsskale
Varmefremlgbsror

Indsugningslyddaemper
(ved VKK 656/4 kun
tillgbsslange)
Gasledning

Bagside

VKK INT 226/4 0010007510
VKK INT 286/4 0010007514
VKK INT 366/4 0010007518
VKK INT 476/4 0010007522
VKK INT 656/4 0010007526
3  Produktbeskrivelse . )

31 Produktets opbygning

3.1.1 Funktionselementer
& 1
14— — ﬁ‘i\“\ 5
e e
'Y)“\) ‘\‘\ N © ‘QWN\\
B NN :
13— 1 S \ TR L N
1 Greb 5 Beholderreturlgb-tilslut-
. . ning (ved tilslutning af
2 Gastilslutning en varmtvandsbeholder)
3 Kabelgennemfaring 6 Returlgbstilslutning
10— [ 4 Tilslutning af fremlgb Abning for kondensataf-
~~L Igb-tilslutning
. ™ 8 Fastggrelse til holder
reggasrer
3.2 Typeskilt
| Typeskiltet er fra fabrikken anbragt pa bagsiden af kontrol-
boksen.
* Angivelser pa type- | Betydning
skiltet
_€ Serienummer Til identifikation: 7. til 16. ciffer = produk-
tets artikelnummer
RQQ L— 9 VKK ... Vaillant kondenserende gaskedel
¢ = 36 Ydelse i kW
6 med kondensationsteknik
1 Luft-rgggastilslutning 2 Malestudse udendgr- 14 Produktserie
sluft
ecoVIT Produktbetegnelse
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Angivelser pa type- | Betydning

skiltet

exclusiv Komfortudstyr

G20 20 mbar Gasgruppe og gastilslutningstryk fra

fabrikken

Kat. (f.ekS. lon, Hopsp,
IIZHLWSP)

Godkendt gaskategori

Type (f.eks. Cs3) Godkendte typer gaskedel

PMS (f.eks. 3 bar Tilladt overtryk i alt

(0,3 MPa))

Taks. (f.€ks. 85 °C) Maks. fremlgbstemperatur
230 V 50 Hz Elektrisk tilslutning

(f.eks. 110) W Maks. stremforbrug
Klasse | Elektrisk kapslingsklasse
IP (f.eks. X4D) Kapslingsklasse

111} Varmedrift

P Nominel varmeeffekt

Q Varmebelastningsomrade

1.  Searg for at sikre produktet pa et egnet beerehjeelpemid-
del eller en egnet saekkevogn.

2. Transportér produktet til opstillingsstedet.

i

42 Kontrol af leveringsomfanget

Bemaerk

| bundpladen foran forneden er der ogsa
gribefordybninger.

» Kontrollér, at leveringsomfanget er komplet og ikke har
mangler.

421 Leveringsomfang

MzngdeBetegnelse
1 Kedel

1 Materialepakke installation bestar af:

— Kompressionsfitting gas R 3/4"
—  Prop til ikke-benyttet ekstra returlgbstilslutning

Bemark

Kontrollér omhyggeligt, at produktet svarer til gas-
gruppen pa opstillingsstedet.

i

3.3 Serienummer

Serienummeret findes pa en maerkat bag frontklappen pa
forsiden under betjeningspanelet samt pa typeskiltet.

3.4 CE-meerkning

q

Med CE-maerkningen dokumenteres det, at produkterne
opfylder de grundlaeggende krav i de relevante forskrifter i
henhold til overensstemmelseserklaeringen.

Overensstemmelseserkleeringen foreligger hos producenten.

4 Montering

4.1 Transport af produktet

Advarsel!
Fare for kvaestelser ved transport pa
grund af hej produktvaegt!

Det kan medfare personskader at baere me-
get tunge ting.

» Transportér produktet med et egnet hjeel-
pemiddel eller en egnet saekkevogn.

Forsigtig!
Risiko for materiel skade ved forkert an-
vendelse af transportmidlet!

Ved forkert anvendelse af en saekkevogn kan
der opsta skader pa produktets kabinet.

» Produktet skal placeres med bagsiden ind
mod saekkevognen.
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1 Medfalgende dokumentation

4.3 Opstillingssted

i

Bemark

Gasildsteder med en samlet nominel varmeeffekt
pa over 50 kW skal opstilles i separate rum, der
ikke benyttes til andre formal, dvs. at de heller
ikke ma veere opholdsrum.

Produktet kan anvendes ved omgivelsestemperaturer fra ca.
4 °C il ca. 50 °C.

i

Bemaerk

Veer ved valg af opstillingsstedet opmaerksom
pa produktets vaegt i driftsklar tilstand inklusive
vandindholdet iht. de tekniske data (- side 39).

Til stgjdeempning kan du anvende en kedelforhgjning
(stejdeempende) e.l.; vi anbefaler at opstille produktet pa et 5
- 10 cm hgijt kedelfundament.

» Som opstillingssted kraeves evt. et separat rum med luft-
tilfersel og udluftning. Ved valg af opstillingssted og lufttil-
forsel skal de nationale forskrifter overholdes.

» Opstil produktet i et frostsikkert rum.



4.5 Mindsteafstande
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VKK 226/4; VKK 286/4;
VKK 366/4: 1117 mm
VKK 476/4; VKK 656/4:
1085 mm

VKK 226/4; VKK 286/4;
VKK 366/4: 75 mm
VKK 476/4; VKK 656/4:
86 mm

VKK 226/4; VKK
286/4; VKK 366/4:

min. 1350 mm (uden
mellemstykke)

VKK 476/4; VKK 656/4:
min. 1451 mm (med
mellemstykke)

Fadder hgjdejusterbare
med 20 mm

Min. afstand

500 mm

B Min. 500 m, kun ngdvendigt i en side

300 mm for tilbeher rargruppe og kondensat-
pumpe; 400 mm for tilbehar beholderlade-
pumpeseet ved flugtende kombination med en
actoSTOR

4.6 Afstande til breendbare komponenter

En afstand mellem produktet og komponenter af braend-
bare materialer, der gar ud over minimumsafstandene
(— side 10), er ikke pakraevet.

Bemark

Veer opmeerksom pa, at der bag og ved siden af
produktet skal veere tilstraekkelig plads til at posi-
tionere kondensataflgbet sikkert over et aflgb el-
ler, om ngdvendigt, tilslutte en kondensatpumpe.
Det skal veere muligt at holde gje med aflgbet.

4.7 Juster produktet

» Juster produktet vandret ved hjeelp af de hgjdejusterbare
f@dder for at sikre kondensvandets aflgb fra raggassam-
leren.

4.8  Abning af frontklappen

» Tag fati frontklappens gribefordybning, og lgft panelet
ovenfor en smule.

< Frontklappen svinger automatisk nedad, sa betje-
ningspanelet bliver tilgaengeligt.
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4.9
4.9.1

Nedklapning og opklapning af kontrolboks
Nedklapning af kontrolboks

\

1.  Drej de to skruer (1) 90°.
2. Klap kontrolboksen (2) ned.

4.9.2 Opklapning af kontrolboks

1. Klap kontrolboksen (2) op.
2. Drej de to skruer (1) 90°.

410 Afmontering og montering af den gverste del

af kabinettet
4.10.1 Afmontering af den gverste del af kabinettet

1. Abn frontklappen. (- side 10)
2. Klap kontrolboksen ned. (- side 11)

3.  Grib igennem nedefra bag panelet (2), og tryk det gver-
ste kabinet (1) op.
4.  Tag det gverste kabinet af.
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4.10.2 Montering af den gverste del af kabinettet
1.  Seet det gverste kabinet i klemmeholderne.
2. Tryk det gverste kabinet ned, til det gar i indgreb.

411 Montering og afmontering af

afdakningsplade
4.11.1 Afmontering af afdakningsplade

1. Skru skruerne (2) ud.
2. Left afdeekningspladen, og traek den ud fremefter.

4.11.2 Montering af afdeekningsplade

1.  Skub afdaekningspladen under det bageste gvre kabi-
net, og laeg den ned.
2. Skru skruerne ind.

412 Montering og afmontering af forreste

kabinetdele
4.12.1 Afmontering af forreste kabinetdele

1. Hvis frontklappen er aben, skal du svinge frontklappen
op.
2. Treek de forreste kabinetdele af fremad.

4.12.2 Montering af forreste kabinetdele

» Paseet den forreste kabinetdel med lasebolte pa begge
sider i sidedelenes fordybninger, og tryk den pa produk-
tet, sa laseboltene gar harbart i indgreb.

11



5 Installation

5.1

Forudsatninger

Fare!

Skoldning og/eller risiko for materielle
skader som folge af forkert installation
og deraf udstremmende vand!

Speaendinger i tilslutningsledninger kan med-
fore uteetheder.

» Monter tilslutningsledningerne spaen-
dingsfrit.

Forsigtig!
Risiko for materiel skade som folge af
varmeoverforsel ved lodning!

» Lod kun ved tilslutningsstykker, hvis de
ikke er skruet sammen med serviceha-
nerne.

Forsigtig!
Risiko for materiel skade pa grund af kor-
rosion

Der traenger luft ind i varmekredsvandet gen-
nem ikke-diffusionsteette kunststoffer i var-
meanlaegget. Luft i varmekredsvandet forar-
sager korrosion i varmegiverkredsen og i pro-
duktet.

» Hvis du anvender ikke-diffusionsteette
kunststofrer i varmeanlaegget, skal du
sikre, at der ikke kommer luft ind i varme-
giverkredsen.

Forsigtig!
Risiko for materiel skade pa grund af re-
ster i rerledningerne!

Svejserester, taetningsrester, snavs eller an-
dre rester i rgrledningerne kan beskadige
produktet.

» Skyl varmeanlaegget grundigt, fgr du in-
stallerer produktet.

Forsigtig!
Risiko for materiel skade pa grund af an-
dringer ved allerede tilsluttede ror!

» Tilslutningsrar ma kun deformeres, sa
leenge de endnu ikke er tilsluttet pa pro-
duktet.

» Monter en sikkerhedsventil pa installationsstedet.

» For et aflgbsrar med indlgbstragt og vandlas fra sikker-
hedsventilens afblaesningsrer til et egnet aflgb i opstil-
lingsrummet. Det skal veere muligt at holde gje med aflg-

bet!

» Installer en udluftningsanordning pa varmeanleeggets
hgjeste punkt.
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» Installer en fylde- og temningsanordning i varmeanlaeg-
get.

» Kontrollér, at den monterede gasmaler egner sig til det
pakraevede gasflow.

» Kontrollér, om ekspansionsbeholderens kapacitet er til-
straekkelig til anleegskapaciteten.

Den indbyggede sikkerhedstemperaturbegraenser i produktet
fungerer som ekstra sikring mod manglende vand ud over
vandtrykfaleren.

Produktets fejlbetingede frakoblingstemperatur ligger ved
ca. 107 °C (nominel frakoblingstemperatur 107 °C, tolerance
-6 K).

Hvis der bruges plastrgr i varmeanlaegget, skal du pa instal-
lationsstedet montere en egnet termostat pa varmeanlaeg-
gets fremlgb. Dette er ngdvendigt for at beskytte varmean-
leegget mod temperaturbetingede skader. Termostaten kan
tilsluttes til klemmerne for anlaegstermostaten (bla ProE-stik).

Hvis der anvendes kunststofrer i varmeanlaegget, som ikke
er diffusionstaette, skal du efterkoble en pladevarmeveksler
til systemseparation for at undga korrosion i produktet.

Pakninger af gummilignende materialer kan deformere sig
plastisk, hvilket kan medfare tryktab. Vi anbefaler at anvende
pakninger af paplignende fibermaterialer.

5.2 Nedvendigt tilbeher (pa installationsstedet)

Felgende nedvendige tilbehar (leveres pa installationsste-
det) skal bruges ved installationen:

Gasafspaerringshane med brandsikringsanordning
Sikkerhedsventil, pa varmeanlaegssiden
Servicehaner (varmefrem- og returlgb)

—  Varmepumpe
Ekspansionsbeholder
Automatudlufter
Styring

— Luft-/reggassystem

Ved produkterne VKK 476/4 og VKK 656/4 skal mellem-
stykket 80/125 mm (med maledbning til luft-reggas-ma-
ling) benyttes.

Bemark
@ Vi anbefaler ogsa at benytte mellemstykket
80/125 mm ved produkterne VKK 226/4,

VKK 286/4 og VKK 366/4 for bedre tilgaengelighed
til malestederne.

5.3 Anvend den rigtige gasgruppe

En forkert gasgruppe kan forarsage fejlfrakoblinger af pro-
duktet. Der kan opsta teendings- og forbraendingsstgj i pro-
duktet.

» Anvend kun de gasgrupper, der er angivet pa typeskiltet.
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Etablering af gas- og vandtilslutninger

5.4.1 Etablering af gastilslutning

Forsigtig!
Risiko for materiel skade som fglge af

gastaethedskontrol!

Gastaethedskontroller kan ved et pravetryk
pa >1,1 kPa (110 mbar) medfegre skader pa
gasarmaturet.

» Huvis du ved gasteethedskontroller ogsa
seetter tryk pa gasledningerne og gasar-
maturet i produktet, skal du anvende et
maks. prevetryk pa 1,1 kPa (110 mbar).

» Hvis du ikke kan begraense provetrykket
til 1,1 kPa (110 mbar), skal du lukke en
gasventil, der er installeret far produktet.

» Hvis du ved gasteethedskontroller har luk-
ket en gasventil, der er installeret fgr pro-
duktet, reducerer du gasledningstrykket,
for du abner denne gasventil.

5.5.1 Tilslutning af fremlgbet og returlgbet

\

T~ i)
i ﬂ 1
8

©

>

Afmonter den gverste del af kabinettet. (- side 11)

Monter gasledningen spaendingsfrit pa tilslutningen i pro-
duktet (1) iht. de anerkendte tekniske regler. Brug her
den medfglgende kompressionsfitting.

Fjern alle partikler fra gasledningen ved at blaese den
igennem fgr montering.

Installer en gasafspaerringshane med brandsikringsan-
ordning i gasledningen fagr produktet pa et godt tilgeenge-
ligt sted.

Udluft gasledningen fgr opstart.

5.4.2 Kontrol af gasledning for taethed

>

5.5

>

Kontrollér hele gasledningen fagligt korrekt for teethed.

Etablering af vandtilslutninger

Installer tilslutningerne korrekt iht. de anerkendte tekni-
ske regler.

0020258616_03 Installations- og vedligeholdelsesvejledning

1. Monter de sikkerheds- og afspaerringsanordninger, der
skal leveres pa installationsstedet, mellem varmeanleeg
og produkt, samt en pafyldnings- og temningshane i
returlgbet.

2. Slut varmeanlaeggets fremlgb til fremlgbstilslutningen
(1).

3. Slut returlgbet til centralvarmereturlgbets tilslutning (3).

4. Hvis du ikke tilslutter en varmtvandsbeholder, skal du
lukke tilslutningen (2) med den vedlagte prop.

5.5.2 Tilslutning af returleb varmtvandsbeholder

: AN
@ nﬂ'

ok

d

» Tilslut en varmtvandsbeholders returlgb til centralvarme-
returlgb-tilslutningen for hgj returlabstemperatur (1).

13



5.5.3 Tilslutning af kondensaflebet

S

Fare!
Livsfare som folge af reggasudslip!

Vandlasens kondensataflab ma ikke veere
teet forbundet med en kloakledning, da den
interne vandlas eller en aflgbstragt i konden-
sataflgbet sa kan suges tom, sé der strem-
mer rgggas ud i rummet.

» Forbind ikke kondensaflgbet taetsluttende
med kloakken.

» For kondensataflgbet til en aflgbstragt eller til et gulvind-
lab pa opstillingsstedet.

» Udleeg kondensataflgbet fra produktets kondensaflab
med fald og uden kneeksteder. Ellers stiger kondensvan-
det i vandlasen, og der opstar en fejl.

» Kontrollér, om kondensvandet udledes korrekt.

L

Bemaerk

Hvis kondensataflgbet pa installationsstedet
skal forleenges ved installationen, ma du kun
bruge kondensbestandige aflgbsrar.

)

Bemark

Du kan rekvirere en kondensatpumpe som
tilbehgr.

Li]

\
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5.6 Montering og tilslutning af luft-

Ireggassystem

Fare!

Risiko for skader som folge af ikke-tilladte
luft-/reggassystemer!

Kedlerne er systemcertificeret sammen med
de originale luft-/raggassystemer. Ved instal-
lationstypen B23P er det ogsa tilladt at an-
vende uoriginalt tilbehgr. Det fremgar af de
tekniske data, om kedlen er tilladt til B23P.

» Anvend kun originale luft-/raggassyste-
mer fra producenten.

» Hvis uoriginalt tilbehgr er tilladt til B23P,
er det vigtigt, at reggasrgrforbindelser er
korrekt trukket, teetnet og sikret mod at
glide ud.

1.  De anvendelige luft-/raggassystemer fremgar af den
vedlagte montagevejledning luft-/reggassystem.

Betingelse: VKK 476/4; VKK 656/4

» Afmonter den gverste del af kabinettet. (- side 11)
» Afmonter afdeekningspladen. (- side 11)

» Installer mellemstykket 80/125 mm med maleabninger til
luft-/reggasmaling.

Forsigtig!
Fare for forgiftning som folge af reggas-
udslip!

Fedt pa mineraloliebasis kan beskadige pak-
ningerne.

» Anvend om ngdvendigt kun vand eller
almindelig smaresaebe og ikke fedt for at
lette monteringen.

2. Montér luft-/reggassystemet som beskrevet i monte-
ringsvejledningen.

5.7 Elinstallation

Elinstallationen ma kun foretages af en elektriker.
Fare!
Livsfare pa grund af elektrisk sted!
Det kan medfare alvorlige personskader at
komme i kontakt med stremfgrende tilslutnin-
ger, da nettilslutningsklemmerne L og N ogsa
er stramfgrende, nar der er slukket pa hoved-
afbryderen.

» Sluk for strammen.

» Sgarg for, at der ikke kan teendes for
strammen igen.
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Forsigtig!
Risiko for materiel skade som folge af
fejlfunktion!

Ved parallelfgring kan fejlimpulser fra net-
speendingsledningerne overfares til sensor-
ledningerne i lavspaendingsomradet.

» Far net- og lavspaendingskablerne (f.eks.
sensorledninger) med god afstand til hin-
anden.

» Installer en hovednetafbryder i produktets stremtilfarsel
pa installationsstedet.

Produktet er forsynet med tilslutningsstik og tilslutningsklar
ledningsfaring. Nettilslutningsledningen og alle andre tilslut-
ningskabler kan klemmes pa de dertil beregnede System-
ProE-stik, se elektroplan i tilleegget.

5.7.1 Abning og lukning af kontrolboksen
5.7.1.1 Abning af kontrolboksen

5.7.2 Forbindelse af kabler

Forsigtig!
Risiko for materiel skade som felge af
forkert installation!

Netspaending til de forkerte klemmer og stikk-
lemmer kan gdelaegge elektronikken.

» Slut ikke netspaending til klemmerne
eBUS (+/-).

» Tilslut udelukkende netledningen til de
klemmer, der er maerket tilsvarende!

1. For ledningerne til de komponenter, som skal tilsluttes,
gennem kabelgennemfgringen indtil kontrolboksen.

2. Anvend de medfelgende treekaflastninger.
3. Afkort tilslutningsledningerne efter behov.

T <30 mm

~——

T =

Abn frontklappen. (- side 10)

Klap kontrolboksen ned. (- side 11)
Lagsn klemmerne (2) fra holderne.
Klap daekslet (1) op.

rPoObd=

5.7.1.2 Lukning af kontrolboksen

1.  Luk deekslet (2) ved at trykke det nedad pa kontrolbok-
sen.

2.  Serg for, at alle clips (1) gar harbart i indgreb i hol-
derne.

3.  Klap kontrolboksen op. (- side 11)
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4.  Afmonter fleksible ledninger som vist pa illustrationen.
Pas pa ikke at beskadige de enkelte lederes isolering.

5.  Afisoler kun s& meget af de indvendige korer, at der
kan etableres gode, stabile forbindelser.

6.  For at undga kortslutninger som fglge af Iase enkelt-
korer, skal de afisolerede koreender forsynes med ka-
belsko.

7. Skru det pageeldende stik pa tilslutningsledningen.

8. Kontrollér, om alle korer sidder mekanisk fast i stikkets
stikklemmer. Foretag om ngdvendigt udbedring.

9.  Stik stikket ind i den tilhgrende stikplads pa printpla-
den.

10. Sarg for at sikre kablet med kontrolboksens treekaflast-
ninger.

5.7.3 Etablering af stremforsyningen

Forsigtig!

Risiko for materielle skader som fglge af
for hgj tilsluthingsspanding!

Ved en netspaending over 253 V kan elektro-
nikkomponenterne blive gdelagt.

» Kontrollér, at nettets nominelle speending
er220V.

Forsigtig!

Risiko for funktionsfejl som fglge af led-
ningsbrug og signalfejl!

Ved utilstreekkelig treekaflastning kan elekiri-

ske kontakter blive Igse. Netspaendingskabler
kan forarsage fejl i signalfgrende kabler.

» Brug ikke den samme traekaflastning til
lavspaendingskablerne som til netspaen-
dingskablerne.
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1.  Folg alle geeldende forskrifter.

2. Abn kontrolboksen. (- side 15)

3. Slut produktet til via en fast tilslutning og en afbryder
med en kontaktabning pa mindst 3 mm (f.eks. sikringer
eller effektafbrydere).

4. Anvend en fleksibel ledning som netledning, som fgres
gennem kabelgennemfaring og ind i produktet.

5.  For nettilslutningsledningen til tilslutningsniveauet i
kontrolboksen som vist.

6.  Forbind kablerne. (- side 15)

7. Skru det turkisfarvede stik, der er monteret til hgjre i
kontrolboksen, pa et egnet, fleksibelt, standardiseret
nettilslutningskabel med tre ledere.

8.  Seet stikket pa stikpladsen med samme farve pa print-
pladen.

. Luk kontrolboksen. (- side 15)

10. Kontrollér, at der altid er adgang til adskillelsesanord-

ningen, og at den ikke overdaekkes eller skjules.
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5.7.4 Tilslutning af elektriske komponenter

» Abn kontrolboksen. (- side 15)

Forbind kablerne. (- side 15)

» Slut tilslutningskablerne til de tilhgrende klemmer eller
stikpladser i det elektroniske system.

» Hvis du tilslutter en rumtermostat VRT 332
(tilslutningsklemmer kontinuerlig styring 7-8-9, hvidt
ProE-stik) eller en vejrkompenserende termostat eller en
rumtermostat (klemmer bus, rg@dt ProE-stik) til produktet,
skal du lade broen mellem klemme 3 og 4 (violet ProE-
stik) forblive indsat.

» Hovis der ikke benyttes en 230 V-rum-/urtermostat, skal
du lade broen mellem klemme 3 og 4 (violet ProE-stik)
forblive indsat.

» Tilslut, om ngdvendigt, tilbehgr pA samme méade.

v

Tilslutning af centralvarmepumpe

» Tilslut centralvarmepumpen til det granne ProE-stik (X18)
pa klemmeraekken.

Tilslutning af ekstern fremlgbstermostat

» Tilslut en ekstern fremlgbstermostat (f.eks. som beskyt-
telse af gulvvarme) til klemmerne anleegstermostat (bla
ProE-stik).

Tilslutning af kondensatpumpe

» Tilslut en kondensatpumpes alarmudgang til klemmerne
anlaegstermostat (bl ProE-stik).

i

Bemark

Huvis flere kontakter tilsluttes til klemmerne an-
leegstermostat (bla ProE-stik), skal du tilslutte
kontakterne i serie, ikke parallelt.

» Luk kontrolboksen. (- side 15)
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5.7.5 Tilslutning af varmtvandsbeholder

1. Tilslut beholderfaleren (3) og evt. ladetemperaturfole-
ren (2) (kun actoSTOR, tilslutningskabel kontrolboks
farve violet (1)) til kabeltraeet.

2. Veer opmaerksom pa monteringsvejledningerne til
varmtvandsbeholderen og til tilbeharet i forbindelse
med den elektriske tilslutning.

5.7.6 Tilslutning af styring

Til styring af varmeanlaegget kan du benytte en vejrkompen-
serende udetemperaturstyring eller rumtermostat med modu-
lerende braenderstyring, f.eks. VRC 450 eller 700, VRC 630
eller VRS 620. Elektroplanen for den elektriske tilslutning til
styringen finder du i tillaegget.

» Folg anvisningerne i installationsvejledningen til styrin-
gen.

» Sla spaendingsforsyningen til produktet fra fer abning af
elektronikboksen, og beskyt den mod utilsigtet genind-
kobling.

» Forbind tilslutningerne "Bus" (r@dt ProE-stik, 2-leder)
med tilslutningerne med samme betegnelse i styringen
(VRC 700: Kun hvis styringen anbringes eksternt). Broen
mellem klemme 3 og 4 (violet ProE-stik) bevares. Sgrg
ved tilslutning af en VRC 630 / VRS 620 for, at fglerled-
ningen har korrekt polaritet (+ til +, - til -).

» Alternativt kan du seette styringen VRC 700 i produktets
betjeningspanel (intern anbringelse).

» Tilslut falere og anleegsmoduler, der ikke er anfgrt i kapit-
let "Tilslutning af elektriske komponenter", til styringen.

5.8

Far du overdrager produktet til brugeren:

Kontrol af taethed

» Kontrollér gasledningen og varmekredsen for taethed.
» Kontrollér, at luft-/raggassystemet er korrekt installeret.
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6 Betjening

6.1

Betjeningskonceptet samt lzese- og indstillingsmuligheder pa
brugerniveauet er beskrevet i betjeningsvejledningen.

Betjeningskoncept

Efter indtastning af servicekoden far du adgang til installater-
niveauet med parametrene og de anlaegsrelevante indstillin-
ger.

6.2

1.  Tryk samtidig pa tasterne i og + for at aktivere diagno-
semodus.

Veelg med tasterne - eller + diagnosekoden d.97.
Tryk pa tasten i.
Indstil veerdien 17 med tasterne — eller +.

Tryk pa tasten i i 5 sekunder (til visningen holder op
med at blinke) for at gemme vaerdien.

i

Abning af installaterniveauet

ok owbd

Bemaerk

Efter 15 minutter forlades installatgrniveauet
automatisk. Tryk pa en af tasterne +, —eller i
medferer en forlaengelse pa 15 minutter.

7 Idrifttagning

71 Gennemforsel af opstart

Den farste idrifttagning skal gennemfares af en kundeservi-
cetekniker eller en autoriseret installater.

Den videre idrifttagning/betjening foretages af ejeren som
beskrevet i driftsvejledningen.

Fare!
Livsfare som folge af gasudslip!

Ukorrekt gasinstallation eller en defekt kan
reducere produktets driftssikkerhed og med-
fore kvaestelser eller materielle skader.

» Kontrollér produktet for gastaethed far
idrifttagning samt efter alle inspektioner,
vedligeholdelser eller reparationer!

Betjeningen af produktet og indstillingen af forskellige para-
metre eller driftstilstande sker via betjeningspanelet pa kon-
trolboksen. Efter indtastning af servicekoden far du adgang
til installatgrniveauet med parametre og anlaegsrelevante
indstillinger.

> Ga frem ifelge tjeklisten i tilleegget ved idrifttagningen.
Idrifttagnings-tjekliste (- side 38)
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7.2

1. Hold tasten + inde, og tryk samtidig kort pa tasten Re-
set. Slip farst tasten +, nar der vises P.00 pa displayet.

Testprogrammer — oversigt (- side 27)

2. Tryk pa tasten + eller - for at skifte til det neeste test-
program.

3.  Tryk pa tasten i for at starte testprogrammet.

Aktivering af testprogrammer

7.3
Produktet har en digital trykvisning.

Aflaesning af anlagstrykket

» For at aflese den digitale vaerdi for pafyldningstrykket
skal du trykke kort pa tasten -.
< Pafyldningstrykket vises pa displayet i ca. 5 sekun-
der.

Nar varmeanlasgget er fyldt, skal pafyldningstrykket ligge
mellem 0,1 MPa og 0,2 MPa (1,0 bar og 2,0 bar) for at opna
en fejlfri drift.

Hvis varmeanleegget daekker flere etager, kan det veere ngd-
vendigt, at anlaegstrykket er hgjere for at undga, at der treen-
ger luft ind i varmeanlaegget.
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For at undgé skader pa varmeanlaegget som fglge af for

lavt anleegstryk er produktet udstyret med en vandtrykfaler.
Produktet sender et signal om trykmangel, nar anlaegstrykket
kommer under 0,06 MPa (0,6 bar), og det markeres ved,

at trykvaerdien blinker pa displayet. Hvis anlaegstrykket er
under 0,03 MPa (0,3 bar), slukkes produktet automatisk.
Displayet viser F.22.

Hindring af manglende anlagstryk

» Pafyld mere anlaegsvand for at genstarte produktet.

Displayet viser den blinkende trykvaerdi, indtil trykket er
0,06 MPa (0,6 bar) eller hgjere.

» Huvis der ofte opstar trykfald, skal arsagen findes og af-
hjeelpes.

7.5

Kontrol og forbehandling af
varmekredsvand/pafyldnings- og
suppleringsvand

Forsigtig!
Risiko for materiel skade pa grund af var-
mekredsvand af darlig kvalitet

» Sgarg for, at varmekredsvandet har til-
straekkelig god kvalitet.

» For du fylder eller efterfylder anleegget, skal du kontrol-
lere kvaliteten af varmekredsvandet.

Kontrol af varmekredsvandets kvalitet

» Tag lidt vand ud af varmekredsen.

» Kontrollér varmekredsvandets udseende.

» Hvis du konstaterer bundfald, skal du afslamme anlaeg-
get.

» Kontrollér med en magnetstav, om der findes magnetit
(jernoxid).

» Hvis du konstaterer magnetit, skal du renggre anleegget
og treeffe korrekte foranstaltninger med henblik pa korro-
sionsbeskyttelse (f.eks. montering af magnetitudskiller).

» Kontrollér pH-veerdien i det vand, du har fijernet, ved
25 °C.
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» Ved veerdier under 8,2 eller over 10,0 skal du renggre
anleegget og forarbejde varmekredsvandet.

» Sorg for, at der ikke kan komme ilt ind i varmekredsvan-
det.

Kontrol af pafyldnings- og suppleringsvand
» Mal hardheden af pafyldnings- og suppleringsvandet, far
du fylder anlaegget.

Forbehandling af pafyldnings- og suppleringsvand
» Overhold de gaeldende nationale forskrifter og tekniske

regler vedrgrende behandling af pafyldnings- og supple-
ringsvandet.

Hvis nationale forskrifter og tekniske regler ikke angiver hg-
jere krav, geelder fglgende:

Du skal klarggre pafyldnings- og suppleringsvand.

— nar den samlede pafyldnings- og suppleringsvand-
maengde i anleeggets anvendelsestid overskrider det
tredobbelte af varmeanlaeggets beregnede volumen, eller

— nar varmekredsvandets pH-veerdi ligger under 8,2 eller
over 10,0, eller

— nar de vejledende vaerdier, der fremgar af nedenstaende
tabel, ikke overholdes.

Samlet Vandhardhed ved specifikt anlzgsvolumen”
varmey > 20 kW
delse

< 20 I/kW < 40 kW > 40 I/kW
kW g | MV ey | MOV ol | molime

m m

<50” Ingen |Ingen | <46g|=30 [<03|<0,05
<50 <16,8 | <3 <84 | <15 <0,3 | <0,05
> 50 til <112 | =2 <56 | <10 <0,3 | <0,05
<200
>200til | <84 <15 <03 | <005 |<0,3 | <0,05
< 600
> 600 <03 <0,05 | <03 |<005 |<0,3 |<0,05
1) Liter nominelt indhold/varmeydelse; ved anlaeg med flere ked-
ler skal den mindste enkelt-varmeydelse anvendes.
2) Specifikt vandinhold i varmegiveren = 0,3 | pr. kW.
3) Specifikt vandindhold i varmegiveren < 0,3 | pr. kW (f.eks.
cirkulationskedel) og anlaeg med elektriske varmeelementer.

Forsigtig!

Risiko for tingsskade som folge af, at der
er kommet uegnede tilsaetningsstoffer i
varmekredsvandet!

Uegnede additiver kan medfgre aendringer
pa komponenter, stgj i varmedrift og evt.
yderligere folgeskader.

» Benyt aldrig uegnede frost- og korrosions-
sikringsmidler, biozider og teetningsmid-
del.

Ved korrekt anvendelse har fglgende additiver ikke hidtil vist
tegn pa problemer pa vores produkter.

» Folg altid producentens anvisninger ved brug af tilsset-
ningsstoffer.

Vi heaefter ikke for skader eller effekter af additiver i opvarm-
ningssystemet.
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Tilsaetningsstoffer for rengering (efterfelgende
skylning pakraevet)

—  Adey MC3+

— Adey MC5

— Fernox F3

— Sentinel X 300

— Sentinel X 400

Tilsaetningsstoffer for permanent anvendelse i an-
la2gget

— Adey MC1+

— Fernox F1

— Fernox F2

— Sentinel X 100

— Sentinel X 200

Tilsaetningsstoffer for frostbeskyttelse ved perma-
nent anvendelse i anleegget

- Adey MC ZERO

— Fernox Antifreeze Alphi 11

— Sentinel X 500

» Hyvis du har tilsat de ovennaesvnte additiver, skal du un-
derrette brugeren om de ngdvendige foranstaltninger.

» Informer brugeren om de ngdvendige forholdsregler ved-
rgrende frostbeskyttelse.

7.6 Pafyldning af varmeanlaeg

W1

1. Skyl varmeanlaegget grundigt, far det fyldes.

2. Veaer opmaerksom pa oplysningerne om emnet forbe-
handling af varmekredsvand (- side 18).

3. Abn alle radiatortermostater.

4.  Lesn udluftningsventilens haette (1) pa produktet en fil
to omdrejninger.

5.  Forbind varmeanlaeggets fylde- og temmehane, der
skal leveres pa installationsstedet, korrekt med en var-
mekredsvandforsyning.

i

6.  Abn for vandforsyningen.

7.  Kontrollér om ngdvendigt, om begge servicehaner pa
produktet er abne.

8.  Abn langsomt for varmeanlzeggets fylde- og tamme-
hane for at fylde varmeanleegget.

9.  Luk udluftningsventilen pa produktet, sa snart der kom-
mer vand ud.

10. Fyld anlaegget indtil et anleegstryk pa 0,2 MPa
(2,0 bar).

Bemaerk

Du ma ikke fylde varmeanlaegget via pro-
duktets fylde- og tammehane!
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Bemaerk

Ved varmeanlaeg over flere etager kan et
hgjere anleegstryk veere ngdvendigt.

i

11.  Luk for vandforsyningen.

1.7

1. Udluft den lavestliggende radiator, indtil der Igber vand
uden bobler ud af udluftningsventilen.

2. Udluft alle de andre radiatorer, indtil varmeanlaegget er
helt fyldt med vand.

3.  For at udlufte varme- eller beholderopvarmningskred-
sen skal du veelge prgveprogrammet (- side 18) P.00.
< Produkt starter ikke op, installationsstedets varme-

pumpe kgrer intermitterende. Testprogrammet kg-
rer i ca. 6,5 minutter.

4.  Tryk pa tasten i igen for at udlufte beholderopvarm-
ningskredsen.

5.  Efterfyld vand, hvis anleegstrykket kommer under
0,08 MPa (0,8 bar) under kgrsel af testprogrammet.

6.  Aflaes anleegstrykket pa displayet, nar prgveprogram-
met er udlgbet. Hvis anleegstrykket er faldet, skal du
fylde anleegget igen og udlufte pa ny.

7. Luk varmeanlaeggets fylde- og tammehane samt vand-
forsyningen, og fiern slangen.

8.  Kontrollér alle tilslutninger og hele varmeanlaegget for
teethed.

Udluftning af varmeanlag

7.8

Pafyldning af vandlasen i kondensaflgbet

Fare!
Fare for forgiftning som felge af reggas-
udslip!

Hvis kondensaflgbets vandlas er tom eller
ikke tilstraekkeligt fyldt, kan der stramme rgg-
gas ind i huset.

» Fyld vand pa vandlasen i kondensaflgbet,
for produktet tages i drift.
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1. Tilslut kondensataflabet pa bagsiden af produktet, for
vandlasen fyldes. Fglg anvisningerne om faring af kon-
densataflgbet i kapitlet "Tilslutning af kondensataflgbet
(— side 14)".

Betingelse: Luft-/raggassystem endnu ikke tilsluttet

» Fyld kondensvandlasen via rgggasstudsen (1)
(pafyldningsmeengde ca. 1,5 ).

Betingelse: Luft-/raggassystem allerede tilsluttet

» Fyld kondensvandlasen med en tragt via skylleledningen
(2) (pafyldningsmaengde ca. 1,5 |).

7.9
7.91

Kontrol af gasindstilling

Kontrol af fabriksindstillingen

Forsigtig!

Risiko for funktionsfejl i eller reduceret
levetid af produktets som faolge af forkert
indstillet gasgruppe!

Hvis produktudfgrelsen ikke svarer til den lo-
kale gasgruppe, vil der opsta fejlfunktioner,
og ellers skal produktets komponenter udskif-
tes hurtigere.

» Far produktet tages i drift, skal angivel-
serne til gasgruppe pa typeskiltet sam-
menlignes med den gasgruppe, som fore-
findes pa opstillingsstedet.

Forbraendingsindstillingen er blevet kontrolleret fra fabrikken
og indstillet til drift med den gasgruppe, som fremgar af type-
skiltet. | nogle forsyningsomrader kan det veere ngdvendigt
at tilpasse indstillingerne pa stedet.
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Betingelse: Produktets udferelse passer ikke til den lokale gasgruppe
» Tag ikke produktet i drift.
Betingelse: Produktets udferelse passer til den lokale gasgruppe

» Fglg nedenstaende fremgangsmade.

7.9.2 Kontrol af gastilslutningstrykket (gastryk)

1. Luk gasventilen.
2. Afmonter den gverste del af kabinettet. (- side 11)

3.  Lesn den med "in" meerkede taetningsskrue (1) pa gas-
armaturet.

4.  Tilslut et manometer (2).
5. Abn gasventilen.

6. Tag produktet i drift med pr@veprogrammet P.01 eller
skorstensfejerfunktionen.
7.  Mal gastilslutningstrykket i forhold til det atmosfaeriske
tryk.
— Tilladt gastilslutningstryk ved naturgasdrift G20:
1,7 ... 2,5kPa

8.  Tag produktet ud af drift.

9.  Luk gasventilen.

10. Fjern manometeret.

11. Spaend teetningsskruen (1) forsvarligt.
12.  Abn gasventilen.

13. Kontrollér maleniplens gasteethed.

14. Monter det gverste kabinet. (- side 11)

Betingelse: Gastilslutningstryk ikke i det tilladte omrade eller afvigelse af
hviletrykket med mere end 1,0 kPa (10 mbar) fra gastrykket

Forsigtig!

Risiko for materielle skader og driftsfejl
som folge af forkert gastilslutningstryk!
Hvis gastilslutningstrykket ligger uden for det
tilladte omrade, kan det medfare fejl i driften
og beskadige produktet.

» Foretag ikke indstillinger af produktet.

» Tag ikke produktet i drift.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning 0020258616_03



» Huvis fejlen ikke kan afhjeelpes, skal du kontakte gasforsy-
ningsselskabet.
» Luk gasventilen.

7.9.3 Kontrollér og indstil om ngdvendigt CO2-
indholdet (lufttalindstilling)

1. Afmonter den gverste del af kabinettet. (- side 11)

2. Tag produktet i drift med preveprogrammet (- side 18)
P.01.

3. Vent mindst 3 minutter, til produktet er naet op pa drift-
stemperatur.

i

Bemaerk

Under indstillingen ma luftslangen ikke vaere
trukket af gasarmaturet. Malingen skal udfe-
res med monteret luft-/reggassystem, for at
maleveerdierne ikke forfalskes.

Betingelse: VKK 226/4; VKK 286/4; VKK 366/4
» Mal CO2- og CO-indholdet ved malestudsen for raggas.
Betingelse: VKK 476/4; VKK 656/4

» Mal CO2- og CO-indholdet ved mellemstykket med male-
abninger over produktet.

4.  Sammenlig maleveerdien med de pagaeldende veerdier

i skemaet.

Indstillingsvaerdier Enhed Naturgas
(G20)

CO: efter 5 min. fuldlastdrift Vol.-% 9,2 0,3

Indstillet for Wobbe-indeks KWh/m? 15.0

Wi

O: efter 5 min fuldlastdrift Vol.-% 4,1 1,80

CO-indhold ppm <50

Betingelse: Ngdvendigt at indstille COz-indholdet

» Indstil COz-indholdet, idet du drejer skruen (3).
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Bemaerk
Drej til venstre: hgjere CO2-indhold
Drej til hgjre: lavere CO--indhold

i

» Indstil kun i trin af 1/8 omdrejning, og vent ca. 1 minut
efter hver justering, indtil vaerdien har stabiliseret sig.

» Hvis en indstilling i det foreskrevne indstillingsomrade
ikke er mulig, ma produktet ikke tages i drift.

> Kontakt i sa fald kundeservice.

» Luk malestudsen for reggas med plastskruekappen.

» Kontrollér, at gasledningen, reggasanleegget, produktet
og varmeanlaegget er teette.

> Afslut testprogrammet P.01 ved samtidig at trykke pa
tasterne i og + eller ved at trykke pa tasten Reset.

» Monter det gverste kabinet. (- side 11)

7.10

» Sarg for, at der foreligger et varmekrav, f.eks. ved at du
indstiller styringen til en hgjere gnsket temperatur.
< Hvis produktet arbejder korrekt, skal centralvarme-
pumpen for varmekredsen saette i gang.

Kontrol af varmedriften

7.11  Kontrol af varmtvandsproduktionen

Gyldighed: Produkt med tilsluttet varmtvandsbeholder

» Kontrollér, at beholderens termostat afsender et
varmekrav. Kontrollér varmtvandsproduktionens
funktion ved at oprette et varmekrav fra en tilsluttet
varmtvandsbeholder.

» Hovis der er tilsluttet en styring, som varmtvandstempe-
raturen kan indstilles pa, skal du indstille varmtvands-
temperaturen til den maks. mulige temperatur pa ga-
skedlen.

» Indstil den nominelle temperatur for den tilsluttede
varmtvandsbeholder pa styringen.

Kontrol af, at produktet fungerer korrekt og
slutter teet

1. For produktet overdrages til ejeren, skal det kontrolle-
res, at produktet fungerer korrekt og slutter teet.
2. Start produktet.

3.  Kontrollér, at gasledningen, reggasanlaegget, varmean-
leegget og varmtvandsrgrene er teette.

4.  Kontrollér, at alle styringer, reguleringer og overvag-
ningsenheder virker korrekt.

5.  Kontrollér, at luft-/raggassystemet og kondensataflgbet
er korrekt installeret og stabilt monteret.

6.  Kontrollér overtaending og regelmaessig flamme pa
braenderen (diagnosekode d.44: < 250 = meget god
flamme, > 700 ingen flamme).

7.  Sorg for, at alle beklaedningsdele er monteret korrekt.
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8 Tilpasning til anlaegget

8.1 Visning af diagnosekoder

1.  Tilpas produktet til varmeanleegget og brugerens be-
hov ved hjeelp af parametrene, som er markeret som
indstillelige i oversigten over diagnosekoder.

— | tillaegget findes der en oversigt over diagnoseko-
derne.

2. Abn installatgrniveauet. (- side 17)
3. Tryk samtidig pa tasterne i og +.
< Pa displayet vises d.00.

4. Veelg med tasterne — eller + den gnskede diagnose-
kode.

5.  Tryk pa tasteni.
< P4 displayet vises den tilhgrende diagnoseinforma-

tion.

6. Om ngdvendigt, indstil med tasterne - eller + den an-
skede veerdi (visning blinker).

7. Gem den andrede veerdi ved at trykke pa tastenii 5
sek. (visning blinker ikke mere).

8.2

» Tryk samtidig pa tasterne i og +, eller undlad at trykke pa
nogen tast i 4 minutter.
< Pa displayet vises igen den aktuelle fremlgbstempe-
ratur centralvarme eller som tilvalg, hvis det er indstil-
let, varmeanleeggets pafyldningstryk.

Afslutning af diagnosemodus

8.3 Indstilling af den maksimale
fremlgbstemperatur
1. Indstil den maksimale fremlgbstemperatur for varme-

driften under d.71.
2. Indstil den maksimale fremlgbstemperatur for behol-

derdriften under d.78.

8.4 Indstilling af breendersparretiden

» Indstil den maksimale braenderspaerretid under d.02.

i

Bemaerk

For at undgad, at breenderen taendes og sluk-
kes hyppigt, og dermed undga energitab akti-
veres der en elektronisk spaerring af genstart i
en defineret periode, hver gang breenderen er
blevet slukket. Breenderspaerretiden er kun ak-
tiveret for varmedriften.

8.5

» Indstil varmedellasten under d.00.

L]

Indstilling af varmedellasten

Bemaerk

Nar diagnosekoden star pa maksimalvaerdi,
optimeres dellasten fortigbende gennem den
automatiske varmedellaststyring ud fra den
aktuelle breenderudnyttelse. Efter en afbry-
delse af netspaendingsforsyningen eller efter

aktivering af tasten Reset tilbagestilles den ak-

tuelt bestemte veerdi til maksimalydelsen. Nar
du indstiller en mindre veerdi end maksimal-
veerdien, er automatikken ude af funktion.
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8.6

» Indstil beholderladedellasten under d.77.

i

Indstilling af beholderladedellast

Bemark

Nar diagnosekoden star pa maksimalveerdi,
optimeres dellasten fortlabende gennem den
automatiske beholderladedellaststyring ud fra
den aktuelle breenderudnyttelse. Efter en af-
brydelse af netspaendingsforsyningen eller ef-
ter aktivering af tasten Reset tilbagestilles den
aktuelt bestemte vaerdi til maksimalydelsen.
Nar du indstiller en mindre vaerdi end maksi-
malveerdien, er automatikken ude af funktion.

8.7 Indstilling af pumpeefterlgbstiden og

pumpedriftsmaden

Under d.01 kan du indstille pumpeefterlgbstiden.

Under d.72 kan du indstille pumpeefterlgbstiden for en be-
holderladepumpe, der er tilsluttet direkte til produktet.

Hvis beholderladepumpen er tilsluttet til en styring
calorMATIC 630 eller auroMATIC 620, skal du indstille
efterlgbstiden pa styringen.

Under d.18 kan du indstille pumpedriftsmaderne Eco
(intermitterende) eller Comfort (viderekgrende).

Ved Comfort tilkobles den eksterne centralvarmepumpe,
hvis:

— rumtermostaten kraever varme via klemme 3-4-5 og

— rumtermostaten eller den indbyggede styring via klemme
7-8-9 foregiver en nominel veerdi for fremlgbstemperatur
over 30 °C eller via eBUS over 20 °C og

— produktet befinder sig i vinterdrift (drejeknap fremlgb-
stemperatur centralvarme ikke ved venstre anslag) og

— anleegstermostaten er lukket.
Pumpen slas fra, hvis:

— en af ovennaevnte betingelser ikke lzengere er opfyldt og
— pumpeefterlgbstiden er udigbet.

Breenderspeerretiden har ingen indflydelse pa pumpen. Hvis
en af betingelserne bortfalder under efterlgbstiden, afsluttes
den alligevel.

Eco er en praktisk funktion, hvor restvarmen efter en
varmtvandsproduktion ledes bort, nar varmebehovet er
meget lavt, og der er store temperaturforskelle mellem
varmtvandsproduktionens og varmedriftens nominelle vaerdi.
Pa den made undgar man, at der er en underforsyning

med varme til opvarmning af boligen. Med det foreliggende
varmebehov taendes pumpen en gang i 5 minutter inden for
hver 30 minutter, nar efterlgbstiden er udlgbet.

Hvis en temperatursensor er tilsluttet i returlgbet:

Hvis varmekredsvandets returlgbstemperatur falder hurtigt,
karer pumpen (inden for de 30 minutter) i laengere tid end
den normale driftstid pa fem minutter. Driftsmaden "inter-
mitterende" kan afbrydes til enhver tid for braenderstart, og
pumpen kgrer i normal varmedrift.
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8.8 Opstartsforhold

Ved et varmekrav skifter produktet i ca. 15 sekunder til sta-
tus S.02 (pumpeforlgb), derefter startes blaeseren (S.01).

Nar startomdrejningstallet er naet, abnes gasventilen, og
braenderen startes S.04.

Produktet drives nu med min. ydelse i 30 til 60 sekunder, af-
haengigt af kedeltemperatur. Afhaengigt af den nominelle af-
vigelse indstilles derefter det beregnede nominelle omdrej-
ningstal.

8.9

1.  Efter afsluttet installation skal den medfelgende meer-
kat 835593 pa brugerens sprog kleebes pa produktets
front.

2. Forklar ejeren, hvor sikkerhedsudstyret sidder, og hvor-
dan det fungerer.

3.  Forteel ejeren, hvordan produktet skal handteres. Be-
svar alle eventuelle spargsmal. Ger iseer ejeren op-
maerksom pa de sikkerhedsanvisninger, som skal over-
holdes.

4.  Ger brugeren opmeerksom pa sikkerheds- og advar-
selshenvisningerne pa produktet.

5.  Informer brugeren om, at han skal fa foretaget service
af produktet med de foreskrevne intervaller.

6.  Overgiv alle vejledninger og papirer om produktet til
ejeren til opbevaring.

7. Oplys ejeren om foranstaltningerne til tilfgrsel af for-
braendingsluft og reggasaftreek, og ger opmaerksom
pa, at det ikke ma aendres.

8.  Gar ejeren opmeerksom pa3, at vejledningerne skal
blive i neerheden af produktet.

9. Informer ejeren om, hvordan anlaegstrykket kontrolle-
res, og hvordan der pafyldes mere vand og foretages
udluftning af varmeanlaegget efter behov.

10. Ger ejeren opmaerksom pa, hvordan temperatur,
styringer og termostatventiler indstilles korrekt
(gkonomisk).

Overdragelse til ejeren

9 Afhjalpning af fejl

9.1 Aflasning af fejlkoder

Hvis der opstar en fejl i produktet, vises fejlkoden F.xx pa
displayet.

Fejlkoder har farsteprioritet frem for alle andre visninger.

Hvis der opstar flere fejl samtidig, vises de tilhgrende fejlko-
der skiftevis i 2 sekunder hver pa displayet.

| tillegget findes der en oversigt over fejlkoderne.
Fejlkoder — oversigt (- side 32)

» Afhjeelp fejlen.
» For at genstarte produktet skal der trykkes pa tasten Re-
set (- driftsvejledning).

» Huis fejlen ikke kan afhjeelpes og ogsa opstar igen efter
flere resetfors@g, skal du kontakte Vaillant kundeservice.
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9.2

» Afhjeelp fejl efter kontrol af tabellen i tilleegget eller ved
hjeelp af Funktionsmenu (- side 24) eller Prgveprogram-
mer (- side 18).

Afhjaelpning af fejl (- side 33)

Afhjalpning af fejl

» Tryk pa UUJ (maks. 3 gange) for at tage produktet i drift
igen.

» Hvis en fejl ikke kan afhjeelpes og ogsa opstar igen efter
flere resetfors@g, skal du kontakte kundeservice.

9.3

Du kan hente statuskoderne frem pa displayet. Statusko-
derne informerer dig om produktets aktuelle driftstilstand.

Kontrol af statuskoder

> Tryk pa tasten i for at vise den aktuelle produkitilstand.
Statuskoden vises: S.xx.

» Tryk pa tasten i igen for at skjule statuskoden.
Statuskoder — oversigt (- side 31)

9.4 Nulstilling af parametre til

fabriksindstillingen

» For at nulstille alle parametre samtidig til fabriksindstillin-
gen skal d.96 indstilles il 1.

9.5 Nulstilling af

sikkerhedstemperaturbegraenser

1. Afmonter den gverste del af kabinettet. (- side 11)

2. Tryk pa stiften (1) for at nulstille sikkerhedstemperatur-
begraenseren.

i

3. Udfer altid en fejlsggning efter udlgsning af sikkerheds-
temperaturbegraenseren, og afhjeelp arsagen til fejlen.

Bemaerk

Du kan ferst trykke stiften ned, nar produk-
tets temperatur < 80 °C.
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10 Eftersyn og service

1. Afbryd stremmen til produktet.
2. Luk gasventilen.

i

Bemaerk

Hvis det er ngdvendigt at foretage inspek-
tions- og vedligeholdelsesarbejde med ho-
vednetafbryderen slaet til, henvises der til

dette i beskrivelsen af vedligeholdelsesar-
bejdet.

3. Overhold de minimale inspektions- og vedligeholdel-
sesintervaller. Afheengigt af resultaterne af inspektio-
nen kan en tidligere vedligeholdelse vaere ngdvendig.

4.  Udfer alle inspektions- og vedligeholdelsesarbejder i
den raekkefglge, der fremgar af tabellen over inspek-
tions- og vedligeholdelsesarbejder i tillaegget.

10.1 Fremskaffelse af reservedele

Produktets originale komponenter er certificeret af producen-
ten ved overensstemmelsesprgvningen. Hvis der ved ved-
ligeholdelse eller reparation anvendes andre, ikke-certifice-
rede dele, kan det resultere i, at produktet ikke laengere op-
fylder de geeldende normer og produktets overensstemmelse
derfor bortfalder.

Vi anbefaler derfor pa det kraftigste, at der kun anvendes ori-
ginale reservedele fra producenten, da man dermed er sik-
ker pa, at produktet fungerer problemfrit og sikkert. Hvis du
vil have oplysninger om de tilgeengelige originale reserve-
dele, skal du henvende dig pa kontaktadressen, som frem-
gar af bagsiden af vejledningen.

» Huvis der skal bruges reservedele til vedligeholdelse eller
reparation, ma du kun anvende reservedele, som er god-
kendt til produktet.

10.2

| DIA-systemets funktionsmenu kan der udfgres funktions-
kontrol af de enkelte aktorer. Funktionsmenuen kan altid
startes efter indkobling af produktet eller efter tryk pa tasten
Reset. Produktets elektronik skifter til normaldrift, nar betje-
ningselementerne ikke anvendes i 5 sekunder, eller nar der
trykkes pa tasten -.

Funktionsmenu

Funktionsmenu — Oversigt (- side 27)

10.3

Afmontering af br&endermodul

Fare!
Fare for forbraending eller skoldning som
folge af varme komponenter!

Ved breenderkomponenterne og alle vandfar-
ende komponenter er der risiko for skoldnin-
ger og forbraendinger.

» Der ma fagrst udfgres arbejde pa kompo-
nenterne, nar de er kolet af.
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Afbryd stremmen til produktet.

Luk gasventilen.

Klap kontrolboksen ned. (- side 11)

Afmonter den gverste del af kabinettet. (- side 11)

Skru teendelektrodens sikringsplade af, og traek teend-
linjen og jordledningen af.

Traek teendlinjen af overvagningselektroden.
Traek kablerne af blasesermotoren og gasarmaturet.

Lasn gasragret pa undersiden af gasarmaturet og tryk-
maleslangen pa oversiden.

aOroDd=

o N

9.  Treek luftindsugningsslangen (3) af bleesertilslutningen.
10. Skru metrikkerne (2) af.
11.  Traek breendermodulet (1) af varmeveksleren.

12.  Kontrollér breendermodulets dele og varmeveksleren
for beskadigelser og tilsmudsning.

13. Renggr eller udskift om nadvendigt komponenterne
som beskrevet i de felgende afsnit.

10.4 Rengegring af forbraendingskammer

1. Beskyt kontrolboksen mod steenkvand.

2. Renggr forbraendingskammeret med eddike (op til
maks. 5% syre). Lad eddiken virke pa forbraendings-
kammeret i 20 minutter.

3.  Spul det Igsnede snavs af med vand.
< Vandet Igber vaek via raggassamleren og konden-

sataflgbet.
10.5 Kontrol af branderen
Bemaerk
m Braenderen er vedligeholdelsesfri og skal ikke
rengares.

» Kontrollér breenderens overflade for skader. Hvis der
konstateres skader, skal braenderen inkl. pakning udskif-
tes.
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10.6 Montering af braendermodul

Fare!
A Livsfare som felge af reggasudslip!

En defekt breenderkammerpakning kan pa-
virke produktets driftssikkerhed og resultere i
personskader og materielle skader.

» Udskift breenderkammerpakningen efter
hver inspektion og vedligeholdelse.

» Genmonter sikringsringen, som omslutter
pakningen, efter hver inspektion og vedli-
geholdelse.

Fare!
Livsfare som folge af gasudslip!

Ukorrekt gasinstallation eller en defekt kan
reducere produktets driftssikkerhed og med-
fgre personskader og materielle skader.

» Kontrollér produktet for gastaethed for
idrifttagning samt efter alle inspektioner,
vedligeholdelser eller reparationer!

1. Udskift breenderkammerteetningen.
2.  Seaet breendermodulet (3) pa kedellegemet.
3.  Speend mgtrikkerne (2) fast over kryds.

— Drejningsmoment: 9 Nm

4.  Seet teendlinjen og jordledningen pa teendings- og over-
vagningselektroden.

5. Laeg en ny pakning i messingniplen pa undersiden af
gasarmaturet.

6.  Skru gasraret pa undersiden af gasarmaturet igen.
— Drejningsmoment: 25 Nm

7.  Seet trykmaleslangen pa oversiden af gasarmaturet
igen.

8.  Seet luftindsugningsslangen (1) pa bleesertilslutningen
uden at vride, og fastger den med spaendebandet.

9.  Saet kablerne til blaesermotoren og til gasarmaturet pa
igen.

10. Abn gasventilen.

0020258616_03 Installations- og vedligeholdelsesvejledning

11.  Kontrollér for gasteethed.

10.7 Renggring af vandlasen i kondensaflgbet

1. Traek skylleledningen (2) af luft-/reggastilslutningen (1).

2. Tilslut en slange til skylleledningen, og skyl vandlasen
igennem.

10.8 Temning af produktet

1. Luk produktets servicehaner.

2.  Afmonter den nederste del af frontpanelet.

3.  Tilslut en slange til produktets fylde- og tammehane.

4.  For slangen til et egnet aflgbssted.
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Abn fylde- og teammehanen.
Abn udluftningsventilen (1), s& produktet tammes helt.

Nar vandet er Igbet ud, skal udluftningsventilen og
temningshanen lukkes igen.

Temning af varmeanlagget

Afmonter den nederste del af frontpanelet.

Tilslut en slange til fylde- og tsmmehanen i varmean-
leeggets fremlgb.

For slangen til et egnet aflabssted.

Kontrollér, at produktets servicehaner er abne.

Abn fylde- og tammehanen.

Abn udluftningsventilerne pa radiatorerne. Begynd med
den hgjest placerede radiator, og ga videre ovenfra og
nedefter.

Luk igen udluftningsventilerne pa radiatorerne samt
fylde- og tammehanen, nar vandet er Igbet ud.

10.10 Afslutning af eftersyn og service

11

-—
-—
—

a kv~

12

Fyld vand pa varmeanlaegget. (- side 19)
Udluft varmeanleegget. (- side 19)

Kontrollér, at alle styringer, reguleringer og overvag-
ningsenheder virker korrekt.

Kontrollér gasledningen og varmekredsen for taethed.
Kontrollér, at luft-/raggassystemet er korrekt installeret.

Kontrollér overtaending og regelmaessig flamme pa
braenderen (diagnosekode d.44: < 250 = meget god
flamme, > 700 ingen flamme).

Kontrollér gastilslutningstrykket (gastryk). (- side 20)

Kontrollér og indstil om ngdvendigt CO-indholdet
(lufttalindstilling). (- side 21)

Notér enhver udfert service.

Standsning

Endeligt driftsophar

Sluk produktet.

Afbryd stremmen til produktet.

Luk gasventilen.

Luk koldtvandsventilen.

Tem produktet via fylde- og temmehanen (- side 25).

Bortskaffelse af emballagen

» Bortskaf emballagen i overensstemmelse med reglerne.
» Fglg alle relevante forskrifter.
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13 Kundeservice

Kontaktdataene til vores kundeservice findes pa bagsiden
eller pa vores hjiemmeside.
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Tillzeg

A Testprogrammer - oversigt

Testprogram

Betydning

P.00 Udluftning

Udluftning af produkt, varmekreds og beholderopvarmningskreds. Produktet starter ikke. Centralvar-
mepumpen kgrer intermitterende. Efter ca. 6,5 minut skiftes til beholderladepumpen (alternativt ved

tryk pa tasten i).

P.01 Maks. belastn.

Forggelse af breenderens hastighed til maks. belastning. Produktet arbejder efter taending op til maks.

belastning.

P.02 Min. belastning

Forggelse af breenderens hastighed til min. belastning. Produktet arbejder efter teending op til min.

belastning.

P.05 STB-test

Testfunktion til sikkerhedstemperaturbegraenser (STB): Braenderen aktiveres med maksimal ydelse
og pumperne slukket, termostaten deaktiveres, sa breenderen varmer, indtil STB udlgser, fordi STB-

temperaturen er naet.

B Funktionsmenu - Oversigt

Visning Handling Resultat Tilvalg

Aktivering af funktionsmenu - tast +: Ja Funktionsmenu aktiveret
— tast — : Ngj Slut, normaldrift starter

Kontrollér centralvarme- - tasti: Ja Pumpetest startet Tast + : Pumpe Til

pumpe? Tast + : Fortsaet Tast = : Pumpe Fra
Tast - : Tilbage - Tast i : Tilbage

Kontrollér bleser? - tasti: Ja Blaeser aktiveres med maks. omdrej- Tast + : Bleeser Til
Tast + : Fortsaet ningstal. Tast — : Blaeser Fra
Tast — : Tilbage - Tast i : Tilbage

Kontrollér ladepumpe? - tasti: Ja Alle tilslutninger, der er defineret som Tast + : Beholderladepumpe Til
Tast + : Fortsast beholderladepumpe, far netspaending. Tast - : Beholderladepumpe Fra
Tast - : Tilbage - 2 af 7 modul, hvis d.27 eller d.28 = 3 > Tast i : Tilbage

Kontrollér cirku-pumpe? - tasti: Ja Alle tilslutninger, der er defineret som Tast + : Cirkulationspumpe Til
Tast + : Fortsaet cirkulationspumpe, far netspaending. Tast - : Cirkulationspumpe Fra
Tast - : Tilbage - printplade, hvis d.26 = 1 - Tast i : Tilbage

- 2 af 7 modul, hvis d.27 eller d.28 = 1

Kontrollér ekstern pumpe? - tasti: Ja Alle tilslutninger, der er defineret som Tast + : Ekstern pumpe Til
Tast + : Fortsaet ekstern pumpe, far netspaending. Tast — : Ekstern pumpe Fra
Tast - : Tilbage - 2 af 7 modul, hvis d.27 eller d.28 = 2 > Tast i : Tilbage

Udluft hydraulik? - tasti: Ja Vandtryk vises. Tast + : Varmtvandskreds
Tast + : Fortseet Tast — : Varmekreds
Tast — : Tilbage — Tast i : Tilbage

Test braender? - tasti: Ja Samtidig med breenderen aktiveres cen- Tast + : Braender Til
Tast + : Fortsaet tralvarmepumpen Tast — : Breender Fra, funktions-
Tast - : Tilbage Nominel temperatur fremlgb = maksimal | menu afsluttet

nominel veerdi fremlgbstemperatur

Afslut funktionsmenu? - tasti: Ja Normaldrift starter
Tast + : Fortsaet Genstart af funktionsmenu
Tast - : Tilbage Tilbage

C Diagnosekoder — oversigt

Bemark

i

dukt.
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Da kodetabellen benyttes til forskellige produkter, er nogle koder muligvis ikke synlige ved det pagaeldende pro-
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Ad-
gangs-
kode

Parametre

Vardier

min. maks.

Enhed

Forklaring, valg, inkrement

Fabrik-
sindstilling

Personlig
indstilling

D.000

Varmedellast

Ydelsesstarrel-
sesspecifik

kW

Indstillelig varmedellast
Maksimalvaerdi = automatisk var-
medellast

Produktet tilpasser automatisk
maks. dellast til det aktuelle an-
leegsbehov

Maksimum-
veerdi

Ikke indstil-
lelig

D.001

Pumpeefterleb varme

min

Efterlgbstid intern pumpe til varme-
drift

1

D.002

Maks. spaerretid varme

min

Maks. braenderspaerretid varme
ved 20 °C fremlgbstemperatur

1

20

D.004

Beholdertemperatur faktisk
veerdi

Aktuel veerdi

°C

Varmtvandsfelerens maleveerdi,
hvis der er tilsluttet en varmtvands-
beholder med sensor

Ikke indstil-
lelig

D.005

Nom. varmefremlgbstem-
peratur

Aktuel veerdi

°C

Fremlgbstemperatur nominel vaerdi
(eller nom. returlgbsveerdi)

Aktuel nominel veerdi, findes via
indstillingsveerdi, styring, styringsart

Ikke indstil-
lelig

D.007

Beholdertemperatur nomi-
nel veaerdi

Aktuel veerdi

°C

Kun produkt uden integreret
varmtvandsproduktion med tilsluttet
beholder

15 °C = frostsikring, 40 °C til D.020
(maks. 70 °C)

Ikke indstil-
lelig

D.008

Styring 3-4

Aktuel veerdi

Rumtermostat pa klemme 3-4
0: RT-indgang klemmer 3-4 af-
brudt, ingen varmedrift

1: RT-indgang klemmer 3-4 lukket,
varmedrift

Ikke indstil-
lelig

D.009

eBUS-styring nominel
veerdi

Aktuel veerdi

°C

Nominel fremlgbstemperatur fra
ekstern eBus styring

Minimum fra ekstern eBus nominel
veerdi og nominel veerdi KI.7

Ikke indstil-
lelig

D.010

intern pumpe

Aktuel veerdi

Status centralvarmepumpe
0: Fra
1: Til

Ikke indstil-
lelig

D.011

ekstern pumpe

Aktuel veerdi

Status ekstra ekstern centralvarme-
pumpe

0: Fra

1-100: Til

Tilslutning via multifunktionsmodul
2 af 7 eller X6

Ikke indstil-
lelig

D.012

Beholderladepumpe

Aktuel veerdi

Status Beholder ladepumpe
0: Fra
1-100: Til

Ikke indstil-
lelig

D.013

Cirkulationspumpe

Aktuel veerdi

Status cirkulationspumpe

0: Fra

1-100: Til

Tilslutning via multifunktionsmodul
2 af 7 eller X6

Ikke indstil-
lelig

D.014

Pumpeomdr.-tal nominel
veerdi

30 100

%

Indstilling omdrejningstalsstyret
centralvarmepumpe

- . auto
30 ... 100 % indstilling af fast veerdi

- = auto

D.015

Pumpeomdr.-tal faktisk
veerdi

Aktuel veerdi

%

Aktuel pumpeydelse for omdrej-
ningstalsstyret varmepumpe

Ikke indstil-
lelig

D.017

Reguleringstype

0: Fremlgbstemperaturregulering
1: Returlgbstemperaturregulering

D.018

Pumpedriftstype

1: Efterlab (Comfort)
3: Viderekgrende (Eco)
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Ad-

Vardier

. . Fabrik- Personlig
gkgzzgs- Parametre i maks. Enhed Forklaring, valg, inkrement sindstilling | indstilling
D.020 | maks. varmtv.-temp. nomi- 50 70 °C Maks. indstillingsveerdi for beholde- 65

nel vaerdi rens nominelle veerdi
1
D.022 | Varmtvandsbehov Aktuel veerdi - Ekstern beholderopvarmning, stik - Ikke indstil-
C1-C2 lelig
0: Fra
1: Til
D.023 | Status varmedrift Aktuel veerdi - Sommer-/vinterdrift (varme fra/til) - Ikke indstil-
0: Varme fra (sommerdrift) lelig
1: Varme til
D.025 | ekst. eBUS-signal behol- Aktuel veerdi - Varmtvandsproduktion frikoblet via - Ikke indstil-
deropvarmning eBUS-styringen lelig
0: Fra
1: Til
D.026 | Ekstra relae 1 6 - Internt tilbehgrsrelee pa X6 (rosa 1
stik)
1: Cirkulationspumpe
2: Anden ekstern pumpe
3: Beholderladepumpe
4: Reggasklap/emhaette
5: Ekstern gasventil
6: Ekstern fejlmeddelelse
D.027 | Tilbehorsrelae 1 1 6 - Omskiftning tilbehgrsrelae 1 for 1
tilbehgr multifunktionsmodul 2 af
7
1: Cirkulationspumpe
2: Anden ekstern pumpe
3: Beholderladepumpe
4: Reggasklap/emhaette
5: Ekstern gasventil
6: Ekstern fejlmeddelelse
D.028 | Tilbehorsrelae 2 1 6 - Omskiftning tilbehgrsrelee 2 for 2
tilbehgr multifunktionsmodul 2 af
7
1: Cirkulationspumpe
2: Anden ekstern pumpe
3: Beholderladepumpe
4: Reggasklap/emhaette
5: Ekstern gasventil
6: Ekstern fejlmeddelelse
D.030 | Aktivering braendstofventil Aktuel veerdi - 0: Fra - Ikke indstil-
1: Til lelig
D.033 | Nominel veerdi Aktuel veerdi O/min - - Ikke indstil-
bleeseromdr.-tal lelig
D.034 | Faktisk vaerdi blae- Aktuel veerdi O/min | - - Ikke indstil-
seromdr.-tal lelig
D.040 | Fremlgbstemperatur fak- Aktuel veerdi °C - - Ikke indstil-
tisk vaerdi lelig
D.041 | Tilbagelgbstemp. faktisk Aktuel veerdi °C - - Ikke indstil-
veaerdi lelig
D.043 | Kedeltemperatur 0 99 °C Aktuel kedeltemperatur - Ikke indstil-
lelig
D.044 | loniseringsvaerdi faktisk 0 1.020 - > 700: Ingen flamme - Ikke indstil-
veerdi < 450: Flamme registreret lelig
< 250: Rigtig god flamme
D.047 | Aktuel udetemperatur Aktuel veerdi °C Hvis udefgler er tilsluttet til X41 - Ikke indstil-
(med vejrkompenserende Vaillant- lelig
styring)
D.050 | Offset min. omdrejningstal -40 40 O/min Nominel veerdi, fabriksindstillet -
10
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Ad-

Vardier

. . Fabrik- Personlig
gkgszgs- Parametre - aks. Enhed Forklaring, valg, inkrement sindstilling | indstilling
D.051 | Offset maks. omdrejnings- -40 40 O/min Nominel veerdi, fabriksindstillet -

tal 10
D.054 | taend-hysterese forskyd- 0 -10 K 1 -2
ning
D.055 | sluk-hystere forskydning 0 10 K 1 6
D.060 | Antal STB-udlgste frakob- Aktuel veerdi - Antal frakoblinger sikkerhedstem- - Ikke indstil-
linger peraturbegraenser lelig
D.061 | Antal frakoblinger fyrings- Aktuel veerdi - Antal mislykkede taendinger i sidste - Ikke indstil-
automat forsag lelig
D.063 | Frakoblinger luftovervag- Aktuel veerdi - Antal frakoblinger via - Ikke indstil-
ning luftovervagningen lelig
D.064 | Middel teendingstid Aktuel veerdi s - - Ikke indstil-
lelig
D.065 | Maks. teendingstid Aktuel veerdi s - - Ikke indstil-
lelig
D.067 | Restspzerretid varme Aktuel veerdi min Resterende breenderspzerretid - Ikke indstil-
lelig
D.068 | Forste startforsog antal Aktuel veerdi - Antal mislykkede teendinger i 1. - Ikke indstil-
forseg lelig
D.069 | Andet startforseg antal Aktuel veerdi - Antal mislykkede teendinger i 2. - Ikke indstil-
forsag lelig
D.071 | Maks. nom. varmefremlgb- 40 85 °C Nominel vaerdi maks. fremlgbstem- 75
stemperatur peratur varme
1
D.072 | Pumpeefterlgbstid efter 0 600 S Efterlabstid ekstern centralvarme- 300
beholderopvarm. pumpe efter beholderopvarmning
1
D.073 | Indstilling af offset til kom- 0 25 K Beholderopvarmningsoffset 25
fortdrift Temperaturforhgjelse mellem nomi-
nel beholdertemperatur og nominel
fremlgbstemperatur ved beholdero-
pvarmning
1
D.075 | Maks. beholderopvarm- 20 90 min Maks. opvarmningstid for 45
ningstid varmtvandsbeholder uden egen
styring
1
D.076 | Anlaegskode Aktuel veerdi - (Device specific number = DSN) - Ikke indstil-
15: ecoVIT lelig
D.077 | Dellast varmt vand Ydelsesstarrel- kW Indstillelig Maksimum-
sesspecifik beholderopvarmningsydelse veerdi
Maksimalveerdi = automatisk
beholderdellast
D.078 | Maks. fremlgbstemp. varmt 55 80 °C Begraensning af beholderopvarm- 80
vand ningstemperatur
(nominel fremlgbstemperatur i be-
holderdrift)
1
Bemaerk
Den valgte veerdi skal ligge min.
15 K over den nominelle beholder-
veerdi.
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g:ngs- Parametre Vesrdier Enhed | Forklaring, valg, inkrement .Fab|:ik.- .Persc.m.lig
kode min. maks. sindstilling | indstilling
D.080 | Driftstimer varme Aktuel veerdi t - Efter et tryk | lkke indstil-
pa tasteni | lelig
vises de
D.081 | Driftstimer varmt vand Aktuel veerdi t - forste 3| |kke indstil-
cifre, efter lelig
andet tryk
pa tasten i
D.082 | Braenderstarter varme Aktuel veerdi - Antal breenderstarter (x 100) vises de Iklfe indstil-
neeste 3 lelig
cifre i det
D.083 | Braenderstarter varmt vand Aktuel veerdi - Antal breenderstarter (x 100) 6-cifrede tal | lkke indstil-
(breenderstartdelig
x 100).
D.084 | Service om 0 3.000 t Antal timer til neeste service ——
1
300 svarer til 3000 h
——— = deaktiveret
D.087 | Indstil gastype 0 - 0: Naturgas -
1: f-gas
D.090 | eBUS-styring Aktuel veerdi - 0: Ikke registreret (eBUS-adresse - Ikke indstil-
<10) lelig
1: Registreret
D.091 | Status DCF77 Aktuel veerdi - 0: Ingen modtagelse - Ikke indstil-
1: Modtagelse OK lelig
2: Synkroniseret
3: Gyldig
D.093 | Indstil anleegskode 0 999 - 22 kW: 1 -
28 kW: 2
36 kW: 3
47 kW: 4
65 kW: 5
D.095 | Softwareversion PeBUS- Aktuel veerdi - 1: Printplade (BMU) - Ikke indstil-
deltagere 1: Display (Al) lelig
D.096 | Vil du gendanne fabrik- 0 1 - Nulstilling af alle indstillelige para- -
sindstilling? metre til fabriksindstillingen
0: Nej
1: Ja
D.097 | Installaterniveau Aktuel veerdi - Servicekode 17 -
D.098 | TIf.-nr. FHW 10-cifret - Mulighed for at indtaste et telefon- -
nummer, som vises i tilfaelde af en
produktfejl
D.099 | Sprog - - - Valgt sprog vises i linje 2 (linje 1 og | Landespe-
2 i valgt sprog) cifik

D Statuskoder - oversigt

Bemaerk
[I] Da kodetabellen benyttes til forskellige produkter, er nogle koder muligvis ikke synlige ved det pagseldende pro-
= dukt.
Adgangskode Betydning

S.00 Varme intet varmebehov

Varme har intet varmebehov. Braenderen er slukket.

S.01 Varmedrift blaseropstart

Bleeserstarter til varmedrift er aktiveret.

S.02 Varmedrift pumpefrem-
lob

Pumpeforlgbet til varmedrift er aktiveret.

S.03 Varmedrift taending

Teendingen til varmedrift er aktiveret.

S.04 Varmedrift breender ON

Breenderen til varmedrift er aktiveret.

S$.06 Varmedrift blaeserefter-
leb

Bleeserefterlgbet til varmedrift er aktiveret.
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Adgangskode

Betydning

S.07 Varmedrift pumpeefter-
leb

Pumpeefterlgbet til varmedrift er aktiveret.

S.08 Varmedrift spaerretid

Speerretiden til varmedrift er aktiveret.

S$.20 Varmtvandsbehov

Varmtvandskravet er aktiveret.

S.23 Varmtvandsdrift taending

Teendingen til varmtvandsdrift er aktiveret.

S.24 Varmtvandsdrift breender
ON

Breenderen til varmtvandsdrift er aktiveret.

S$.26 Varmtvandsdrift blaeser-
efterlob

Blaeserefterlgbet til varmtvandsdrift er aktiveret.

S$.27 Varmtvandsdrift pumpe-
efterlob

Pumpeefterlgbet til varmtvandsdrift er aktiveret.

S.28 Varmtvandsdrift spaerre-
tid

Speerretiden til varmtvandsdrift er aktiveret.

S.30 Intet varmebehov styring

Rumtermostat blokerer varmedrift.

S.31 Intet varmebehov som-
merdrift

Sommerdrift er aktiveret, der er intet varmebehov. Ekstern styring blokerer varmedrift.

S.32 Ventetid afvigelse blae-
seromdrejningstal

Ventetiden ved bleeserstart er aktiveret.

S.34 Varmedrift frostsikring

Frostsikringsfunktionen til varmedrift er aktiveret.

S.36 Nominel vaerdi ekst. sty-
ring under 20 °C

Den nominelle vaerdi til den eksterne styring er mindre end 20 °C.

S.39 Kontakttermostat er ble-
vet udlgst

Palaegningstermostaten eller kondensatpumpen har udlgst.

S.40 Komfortsikringsdrift ak-
tiv

Komfortsikringsdriften er aktiveret.

S.41 Anlagstryk for hejt

Anlaegstrykket er for hgijt.

S.42 Reggasspjald lukket

Tilbagemelding fra reggasklappen blokerer braenderdriften (kun i forbindelse med multifunktionsmodul
) eller kondensatpumpen er defekt, varmekrav blokeres.

S.49 Ventetid aftraeekssikring

Ventetiden for luftvagt reggas er aktiveret.

S.60 Ventetid flammefejl

Produkt befinder sig i ventetid som felge af et flammeudfald.

E Fejlkoder — oversigt

Bemaerk

L]

dukt.

Da kodetabellen benyttes til forskellige produkter, er nogle koder muligvis ikke synlige ved det pageeldende pro-

Kode/betydning

Mulig arsag

Foranstaltning

lykkedes

ding mislykkedes. Gastrykregu-
lator eller termisk udlgsende af-
spaerringsanordning udlgst.

F.00 Afbrydelse, fremlgbstem- Fremlgbstemperaturfaler defekt | » Kontrollér: Fremlgbstemperaturfeler, stik, kabeltrae, printplade.
peraturfeler eller ikke tilsluttet
F.10 Kortslutning fremlgbstem- | Fremlgbstemperaturfaler defekt | » Kontrollér: NTC-stik, kabeltrae, kabel/kabinet, printplade, NTC-
peraturfeler eller kortsluttet sensor.
F.13 Kortslutning beholdertem- | Varmstartsen- 1. Kontrollér: NTC-stik, jordforbindelse, kabeltree, NTC-sensor,
peratursensor sor/beholdertemperatursensor printplade.
defekt eller ikke tilsluttet 2. Kontrollér pa lagdelt beholder (i forbindelse med F.91):
NTC-stik, jordforbindelse, kabeltrse, NTC-sensor, forbindelse
til printpladen.
F.20 Sikkerhedsslukning tempe- | Maksimumtemperatur pa frem- » Kontrollér: Fremlgbstemperaturfaler (korrekt termisk tilknyt-
raturbegreenser lgbs-/returtemperaturfeler for ning), kabeltrae, tilstraekkelig udluftning.
hgj ved sikkerhedstemperatur-
begraenserfunktion via NTC
F.22 Sikkerhedsslukning vand- Intet eller for lidt vand i produk- | 1. Kontrollér: Stik, kabel centralvarmepumpe eller vandtrykfa-
mangel tet eller vandtryk for lavt ler, vandtrykfgler, centralvarmepumpe.
2. Aktivér og udluft praveprogram P.0.
F.27 Sikkerhedsslukning flam- Overvagningselektrode melder » Kontrollér: Gastryk pa gverste maleabning, overvagningselek-
mesimulation flamme med fejl trode, printplade, gasmagnetventil.
F.28 Fejl i opstart teending mis- | Afbrydelse i opstarten eller teen- | » Kontrollér: Gasafspaerringshane, gastryk, gasarmatur,

luftindsugningsrer (blokering, l@snet skrue), kondenskanal
(tilstopning), multistik, kabeltree, teendtransformer, taendka-
bel, taendingsstik, teendelektrode, overvagningselektrode,
elektronik, jording, CO2z-indstilling.
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Kode/betydning

Mulig arsag

Foranstaltning

F.29 Fejl i drift teending mislyk-
kedes

Gastilfersel midlertidigt afbrudt.
Genteending mislykkedes.

>

Kontrollér: R@ggasrecirkulation, kondensatvej (tilstopning),
jording, kabel til gasarmatur og elektrode (lgs forbindelse).

F.32 Fejl bleeser

Bleeser defekt eller ikke tilsluttet

>

Kontrollér: Stik, kabeltrae, bleeser (blokering, funktion, kor-
rekt omdrejningstal), hallsensor, printplade, reggassystem
(tilstopning).

F.37 Fejl afvig. blaeseromdr.

Blaeserhastighed svarer ikke til
den nominelle veerdi

Kontrollér: Stik, kabeltrae, trykdase, blaeser, printplade.

F.42 Fejl kodningsmodstand

Kodemodstand eller gasgrup-
pemodstand forarsager kortslut-
ning

Kontrollér: Stik, jordforbindelse, kabel, effektstarrelse-kode-
modstand (i kabeltreeet).

F.43 Afbrudt kodningsmodstand

Kodemodstand eller gasgrup-
pemodstand defekt eller ikke til-
sluttet

Kontrollér: Stik, kabeltree, effektstarrelse-kodemodstand (i ka-
beltraeet), printplade.

F.49 Fejl eBUS

Underspzending pa eBUS

Kontrollér: eBUS (overbelastning, to speendingsforsyninger
med forskellige polariteter, kortslutning).

F.50 Fejl reggasmaler

Re@ggastrykmaler udlgst

Kontrollér: Kondensatslange (for lang, knzek, for lille fald, evt.
kondensathaevepumpe defekt), neutralisering (tilsmudsning, til-
stopning, for lille fald), reggassamler (tilstopning, udluftnings-
hul), breender (for stort starttryk, pulsering), reggassystem
(tilstopning, for lang, for mange bgjninger), reggas-sikkerheds-
temperaturbegraenser (kabel, stik).

F.61 Fejl braendstofventilens
styring

Gasarmatur kan ikke aktiveres

Kontrollér: Kabeltrae, stik, gasarmatur (spoler), printplade.

F.62 Fejl breendstofventil stop-
forsinkelse

Forsinket frakobling af gasventi-
len efter at flammen er slukket

Kontrollér: Gasventil, braenderoverflader (tilstopning), stik, ka-
beltrae, printplade.

F.63 Fejl EEPROM

EEPROM defekt

Udskift: Printplade.

F.64 Fejl elektronik/sensor

Elektronik, sikkerhedsrelevant
sensor eller kabel defekt

Kontrollér: Fremlgbssensor, kabel til sensoren, flammeregi-
streringssensor (f.eks. ioniseringselektrode) for ustabilt signal,
elektronik.

F.65 Fejl elektroniktemperatur Elektronik defekt eller for varm 1. Kontrollér: Printplade.
pa grund af ydre pavirkning 2. Saenk evt. omgivelsestemperaturen.
F.67 Fejl elektronik/flamme Uplausibelt flammesignal » Kontrollér: Kabeltrae, flammevagt, printplade.
F.70 Fejl ugyldig udstyrskode Forkert/manglende apparatnum- | » Huvis display og printplade er blevet udskiftet, skal apparatnum-
mer eller forkert/manglende ko- meret eendres under d.93.
demodstand
F.73 Fejl vandtrykssensor Vandtrykfgler melder for lavt » Kontrollér: Vandtryk, jordforbindelse, kabel, stik, vandtrykfeler
(signal for lavt) vandtryk (kortslutning til GDN).
F.74 Fejl vandtrykssensor Vandtryk for hgijt 1. Aftap vand.
(signal for hejt) 2. Kontrollér vandtryksensoren.
F.82 Fejl fremmedstremsanode | Fremmedstremsanode defekt > Kontrollér: Kabeltree, fremmedstremsanode.

eller ikke tilsluttet (kun ved
actoSTOR)

F  Afhjzelpning af fejl

Fejl

Mulig arsag

Foranstaltning

Ingen visning pa displayet

Ingen stremforsyning

>

Kontrollér, om der er strgm i resten af huset, og om hovedaf-
bryderen pa produktet er slaet til.

1. Sla stremmen i huset og hovedafbryderen pa produktet til.
Kantkonnektor X1 net (turkis) » Kontrollér, om der er netspaending pa kantkonnektoren.
ikke sat pa printplade 1 Szet kantkonnektor X1 (turkis) korrekt pa printpladen.
Sikring pa printplade defekt » Kontrollér sikringen pa printpladen i kontrolboksen.
1 Udskift sikringen.
Ingen reaktion pa styringskrav Ingen eBUS-forbindelse » Kontrollér forbindelsen mellem tilslutningerne BUS i styringen
og i produktet.
1. Opret eBUS-forbindelsen.
Rumtermostat VRT eller styring | » Kontrollér, om styringen har registreret varmegiveren som

VRC 450 eller VRC 700 regi-
strerer ikke eBUS deltager var-
megiver

1.

eBUS deltager.

Sla varmegiveren til og fra igen, sa styringen registrerer
eBUS deltageren pa ny.
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Fejl

Mulig arsag

Foranstaltning

Ingen reaktion pa styringskrav

Styring VRC 630 eller VRS 620
registrerer ikke eBUS deltager
varmegiver

» Kontrollér, om styringen har registreret varmegiveren som
eBUS deltager.

1. Sla styringen til og fra igen, sa styringen genindlaeser eBUS
deltagerne.

Ingen reaktion pa 2-punktssty-
ring krav

Skiftekontakt klemme 3 og 4
lukkes ikke

» Saet broen mellem skiftekontakterne 3 og 4, og kontrollér om
varmegiveren gar i drift.

1. Kontrollér funktionen af den eksterne 2-punktsstyring.
Ingen reaktion pa varmtvands- Indstillinger af styringen til 1. Kontrollér styringens indstillinger til varmtvandsproduktion.
krav varmtvandsproduktion forkerte 2. Kontrollér beholderladepumpen.
3. Kontrollér indstillingerne af de nominelle beholdervaerdier pa
varmegiverens betjeningspanel.
Beholderladepumpe defekt » Kontrollér beholderladepumpen.

Indstillinger af nominelle behol-
derveerdier i varmegiveren for-
kerte

» Kontrollér indstillingerne af de nominelle beholderveerdier pa
varmegiverens betjeningspanel.
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Forbindelsesplan
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Printplade betjeningspanel
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Hovedprintplade
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3 eBUS montering VRC 430 16 Sikkerhedstemperaturbegraenser
4 Anleegstermostat/Burner off 17 Beholderkontakt "C1/C2"
5 eBUS-styring 18 Beholderfgler, 2,7 kQ karakteristik
6 Rumtermostat 19 Vandtrykfgler
7 Fjernbetjening, cirkulationspumpe 20 actoSTOR-faler, 2,7 kQ karakteristik
8 Udefgler, fremlgbstemperaturfeler (tilvalg, ekstern), 21 Kodemodstand ydelse (5110 Q)
DCF-modtager (til VRC 430)
22 Gasarmatur
9 Signaler, tilbehgrsmodul VR 40; actoSTOR
23 VR 40, 230 V dingsfi i
10 eBUS for VR 33 eller VR 34 speendingsiorsyning
24 Ladepumpe
11 Blaeser
25 Tilbeher internt (valg via d.26
12 Fremlgbstemperaturfaler, 10 kQ karakteristik, iskru- ilbehar internt (valg via )
ningsversion 26 Blaeser, 230 V spaendingsforsyning, kun VKK 476 og
13 Returtemperaturfeler, 10 kQ karakteristik, tilvalg VKK 656
27 Varmepumpe
14 Reggas-sikkerhedstemperaturbegraenser (kun CH P p ]
(serie) og AT (tilbehar), brokoblet i alle andre lande) 28 Ekstern styring/rumtermostat (kontakt Til/Fra)
15 Reggas-trykdase 29 Teaendelektrode, ioniseringselektrode
G.2 Elektroplan styring VRC 450, VRC 470 eller VRC 700
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1 Hovedprintplade Beholderfgler, 2,7 kQ karakteristik
eBUS-styring 5 Ladepumpe
Udefgler, fremlgbstemperaturfeler (tilvalg, ekstern), Varmepumpe
DCF-modtager (til VRC 430)
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G.3  Elektroplan styring VRS 620 og VRC 630

_____________________

s2aus 7"

230 Vv~

—d
(— e

%

[ve1e)

=

BAIRRIRRIEAIRARAIRAIRAIAS [RRRAIAAIRAIRARIRARAR]
B
szif“;izlf“m::?%};gﬂfusu*‘ A
(555855538 £XT3 50k ‘
O VRC 630
| sV / 24V |
230V~ _ |
------------------- : | g g 3 = . g %

LR85 7§f§77757§4
ﬁn i ﬁ\n H Sl il ﬁ\u\-‘ﬁhhmﬂn mm i
Y PN P I P
[{ iy

Multifunktionsmodul "2 af 7" VR 40
Hovedprintplade

F.eks. eksternt gasarmatur

F.eks. fejlmeddelelse

F.eks. kondensatpumpe ecoLEVEL
Fremlgbstemperaturfaler 1
Fremlgbstemperaturfeler 2
Fremlgbstemperaturfeler 3

Beholderfgler, fremlgbstemperaturfeler (tilvalg,
ekstern), DCF-modtager (til VRC 430)
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Udefgler, DCF-modtager
Printplade VRC 630
Ladepumpe
Cirkulationspumpe
Varmepumpe

Varmekreds 2 mikserventil
Varmepumpe

Varmepumpe 3
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H Eftersyn og service

Nedenstaende skema indeholder en liste over producenternes krav til minimale eftersyns- og serviceintervaller. Hvis der i de
nationale forskrifter og retningsliner er krav om kortere eftersyns- og serviceintervaller, skal de kraevede intervaller overhol-
des i stedet. Udfer altid de ngdvendige forberedende og afsluttende arbejder i forbindelse med inspektions- og vedligeholdel-

sesarbejde.

# Servicearbejde Interval
1 Renggring af braendkammer og herunder skylning af vandlas Efter behov, mindst hvert 2. ar
2 Kontrol af braender for tilsmudsning og beskadigelser Arligt
3 Kontrol af afstand mellem elektroderne og elektrodernes afstand til braen- | Arligt
deren
4 Kontrol og korrektion af anleegstryk (- betjeningsvejledning) Arligt
5 Kontrol af generel tilstand og fiernelse af tilsmudsninger Arligt
6 Kontrol af kondensvandlas og evt. fyldning af vandlas Arligt
7 Gennemfarelse af provedrift af produkt/varmeanlaeg inkl. varmtvandspro- | Arligt
duktion (hvis til stede) og efter behov udluftning
8 Kontrol af taeend- og braendegenskaber under d.44 Arligt
Kontrol og om ngdvendigt indstilling af CO2-indhold Arligt
10 Kontrol af produkt for gas-, reggas-, varmtvands- og kondensatsidig teet- Arligt
hed
11 Kontrol af alle sikkerhedsanordninger Arligt
12 (Eksterne) styringer kontrolleres og evt.. indstilles pa ny Arligt
13 Vedligeholdelse af varmtvandsbeholder (hvis til stede) Hvert 5. ar
14 Protokollering af inspektion/vedligeholdelse og reggas-malevaerdier Arligt

| Idrifttagnings-tjekliste

nr. Proces Bemaerkning Pakraevet vaerktoj
1 Kontrollér gastilslutningstrykket Gastrykket over for omgivelserne skal U-rgrs-manometer eller digitalt mano-
ved naturgas veere 1,7 - 2,5 MPa (17 - | meter
25 mbar). Hviletrykket ma ved naturgas
ikke afvige fra gastrykket med mere
end 1,0 MPa (10 mbar).
2 Kontrollér, om vandlasen er fyldt Fyld om ngdvendigt reggasstudserne
(min. 1,5 | vand)
3 Kontrollér el-tilslutningen Nettilslutning: klemme L, N, PE
Styring, klemmer: "Bus" eller 7-8-9 eller
3-4
4 Taend produktet, displayvisning aktiv Kontrollér i modsat fald sikringerne (4
AT)
5 Aktivér skorstensfejerdrift Tryk samtidig pa tasterne + og —
Kontrollér hele gasferingen for teethed Leekspray eller gassporingsudstyr (iseer | Gassporingsudstyr
til kontrol af braenderpakningerne for
teethed anbefales gassporingsudstyr).
Efterspeend om ngdvendigt braender-
pakningen.
7 CO2>-maling Nominel veerdi ved nominel varmebe- COz-maler
lastning:
- 9,2 vol.-% 0,3 ved naturgas H
Foretag ferst malingen efter 5 min. drift
ved nominel belastning
8 Hvis CO2-niveauet ikke ligger inden for | Indstil CO2-veerdien, og mal igen efter
toleranceomradet: indstillingen
9 Aktivér skorstensfejerdrift igen efter Nominel veerdi ved nominel varmebe- COz-maler
COz-indstillingen, og mal CO-indholdet | lastning:
- 9,2 vol.-% %0,3 ved naturgas H
9 CO-maling (nominel veerdi < 80 ppm) CO-maleapparat
10 Kontrollér kondens, vandlas og kon- Foretag visuel kontrol, eller brug CO-
densaflgb for vandteethed maleapparater til at kontrollere teethed.
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kunden, og kontrollér funktionen af
varmt vand/varme

nr. Proces Bemarkning Pakraevet vaerktoj
11 Sluk produktet, og teend det igen Afslut skorstensfejerdrift
12 Programmér styringen sammen med Overdrag driftsvejledningen til kunden

ten af produktet

13 Saet maerkaten 835593 "Laes driftsvej-
ledningen" pa brugerens sprog pa fron-

J Tekniske data

Tekniske data — Generelt

VKK INT VKK INT VKK INT VKK INT VKK INT
226/4 286/4 366/4 476/4 656/4
Bestemmelsesland DK (Danmark) | DK (Danmark) | DK (Danmark) | DK (Danmark) | DK (Danmark)
(betegnelse iht. ISO 3166)
Godkendte kedelkatego- loy loy loy loyy loy
rier
Gastilslutning pa pro- R 3/4 tommer | R 3/4 tommer | R 3/4 tommer | R 3/4 tommer | R 3/4 tommer
duktsiden
Varmetilslutningernes Rp1 Rp1 Rp1 Rp1 Rp1
frem-/returlgb pa pro-
duktsiden
Luft-reggastilslutning 80/125 mm 80/125 mm 80/125 mm 80/125 mm 80/125 mm
Kondensaflgb (min.) 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm
Gastryk naturgas G20 2 kPa 2 kPa 2 kPa 2 kPa 2 kPa
Tilslutningsvaerdi ved 2,3 mh 2,9 m¥h 3,7 m¥h 4,8 m*h 6,6 m*h
15 °C og 1013 mbar,
(G20)
Roggasmassestrom min. | 3,9 g/s 4,2 g/s 5,3 gls 6,9 g/s 9,2 gls
(G20)
Reggasmassestrom 10,0 g/s 12,2 g/s 15,8 g/s 20,3 g/s 27,8 gls
maks. (G20)
Reggastemperatur min. 62 °C 62 °C 62 °C 62 °C 62 °C
(ved tV/tR = 80/60 °C)
Roggastemperatur maks. | 70 °C 75 °C 75°C 75°C 85°C
(ved tV/tR = 80/60 °C)
Tilladte enhedstyper C13, C33, C13, C33, C13, C33, C13, C33, C13, C33,
C43, C53, C43, C53, C43, C53, C43, C53, C43, C53,
C83, C93, C83, C93, C83, C93, C83, C93, C83, C93,
B23, B33 B23, B33 B23, B33 B23, B33 B23, B33
Nominel effekt 97,0 % 97,0 % 97,0 % 97,0 % 97,0 %
(stationaer) ved 80/60 °C
Nominel effekt 102,0 % 102,0 % 102,0 % 102,0 % 102,0 %
(stationaer) ved 60/40 °C
Nominel effekt 104,0 % 104,0 % 104,0 % 104,0 % 104,0 %
(stationaer) ved 50/30 °C
Nominel effekt 107,0 % 107,0 % 107,0 % 107,0 % 107,0 %
(stationaer) ved 40/30 °C
30 % effekt 108 % 108 % 108 % 108 % 108 %
Normnyttegrad (relateret | 107,0 % 107,0 % 107,0 % 107,0 % 107,0 %
til indstilling til nominel
varmeydelse, DIN 4702,
T8) ved 75/60 °C
Normnyttegrad (relateret | 109,0 % 109,0 % 109,0 % 109,0 % 109,0 %
til indstilling til nominel
varmeydelse, DIN 4702,
T8) ved 40/30 °C
NOx-klasse 6 6 6 6 6
NOx-emission 17,4 mg/kW-h | 33,8 mg/kW-h | 19,8 mg/kW-h | 49,7 mg/kW-h | 44,4 mg/kW-h
CO-emission 11 mg/kW-h 8 mg/kW-h 5 mg/kW-h 7 mg/kW-h 6 mg/kW-h
Produktets mal, bredde 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm
Produktets mal, hgjde 1.257 mm 1.257 mm 1.257 mm 1.257 mm 1.257 mm
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VKK INT VKK INT VKK INT VKK INT VKK INT
226/4 286/4 366/4 476/4 656/4
Produktets mal, dybde 691 mm 691 mm 691 mm 691 mm 691 mm
Nettovaegt ca. 100 kg 100 kg 110 kg 120 kg 120 kg
Vaegt driftsklar ca. 210 kg 235 kg 255 kg 320 kg 320 kg
Tekniske data — ydelse/belastning (G20)
VKK INT VKK INT VKK INT VKK INT VKK INT
226/4 286/4 366/4 476/4 656/4
Nominel varmeeffekt P 6,3 7,7 10,0 12,8 17,8
ved 80/60 °C ... 21,3 kW ... 26,2 kW ... 34,0 kW ... 43,6 kW ... 60,1 kW
Nominel varmeeffekt P 6,6 8,1 10,5 13,5 18,7
ved 60/40 °C ... 22,4 KW ... 27,5 kW ... 35,7 kW ... 46,0 kW ... 63,2 kW
Nominel varmeeffekt P 6,8 8,2 10,7 13,7 19,0
ved 50/30 °C ... 22,9 kW ... 28,1 kW ... 36,4 kW ... 46,8 kW ... 64,5 kW
Nominel varmeeffekt P 7,0 8,5 11,0 14,1 19,6
ved 40/30 °C ... 23,5 kW ... 28,9 kW ... 37,5 kW ... 48,2 kW ... 66,3 kW
Storste varmebelastning | 22,0 kW 27,0 kW 35,0 kW 45,0 kW 62,0 kW
pa varmeanlagssiden
Mindste varmebelastning | 6,5 kW 7,9 kW 10,3 kW 13,2 kW 18,3 kW
Tekniske data — varmeanlagget
VKK INT VKK INT VKK INT VKK INT VKK INT
226/4 286/4 366/4 476/4 656/4
Indstillingsomrade for 40 ...85°C 40 ...85°C 40 ...85°C 40...85°C 40...85°C
maks. fremlgbstempe-
ratur (fabriksindstilling:
75 °C)
Tilladt overtryk i alt 0,3 MPa 0,3 MPa 0,3 MPa 0,3 MPa 0,3 MPa
Indhold kedel 1001 1001 891 851 851
Cirkulationsmangde 860 I/h 1.160 I’/h 1.505 I/h 1.935 I’h 2.650 I/h
(mht. AT= 20 K)
Tryktab (mht. AT= 20 K) 0,00035 MPa | 0,0006 MPa 0,0010 MPa 0,0017 MPa 0,0043 MPa
Kondensvandmangde 2,21/h 3,01/h 3,51/ 4,21/h 7,11/h
ved varmedrift 40/30 °C
Standby-varmeforbrug pr. | 3,4 kWh 3,4 kWh 3,4 kWh 3,4 kWh 3,4 kWh
dag (varme 70 °C)
Tekniske data — elektrisk system
VKK INT VKK INT VKK INT VKK INT VKK INT
226/4 286/4 366/4 476/4 656/4
Nominel spanding 230V /50Hz |230V/50Hz |230V/50Hz |230V/50Hz |230V/50Hz
Tilladt tilslutningsspaen- 190 ... 253 V 190 ... 253 V 190 ... 253 V 190 ... 253 V 190 ... 253 V
ding
Indbygget sikring (traeg, 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A
H eller D)
Stremforbrug maks. 45 W 45 W 45 W 920 W 110W
Stremforbrug standby 8w 8w 8w 8w 8w
Kapslingsklasse IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Enhedsbeskyttelses- Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | Klasse |
klasse
Godkendelses- CE- 0085- CE- 0085- CE- 0085- CE- 0085- CE- 0085-
maerke/reg.-nr. BUO0038 BU0038 BU0038 BUO0038 BUO0038
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1  Sigurnost

1.1 Upozorenja koja se odnose na
odredenu radnju

Klasifikacija upozorenja koja se odnose na
odredenu radnju

Upozorenja koja se odnose na odredenu rad-
nju klasificirana su znakovima upozorenja i
signalnim rije€ima u pogledu moguce opa-
snosti na sljedeci nacin:

Znakovi upozorenja i signalne rije€i
Opasnost!

Neposredna opasnost po zivot ili
opasnost od teskih tjelesnih ozljeda

Opasnost!
Opasnost po zivot od strujnog udara

Upozorenje!
Opasnost od laksih tjelesnih ozljeda

Oprez!
Rizik od materijalnih ili ekoloskih
Steta

=P P

1.2

U slu€aju nestrucne ili nenamjenske uporabe
moze doci do opasnosti do tjelesnih ozljeda

i opasnosti po zivot korisnika ili treCih osoba,

odn. oStecenja proizvoda i drugih materijalnih
vrijednosti.

Namjenska uporaba

Proizvod je predviden kao uredaj za grijanje
u zatvorenim sustavima za grijanje i pripremu
tople vode.

Ovisno o konstrukciji uredaja, proizvodi na-
vedeni u ovim uputama smiju se instalirati

i koristiti samo u kombinaciji s priborom za
zrako/dimovod koji je naveden u pripadajucoj
dokumentaciji.

KoriStenje proizvoda u vozilima, kao npr. u
kamp prikolicama ili prikolicama za stanova-
nje, ubraja se u nenamjensku uporabu. Pod
vozilima se ne smatraju cjeline koje su trajno
instalirane na jednom mjestu (takozvana in-
stalacija vezana za mjesto).

U namjensku uporabu ubraja se:

— uvazavanje prilozenih uputa za uporabu,
instaliranje i servisiranje proizvoda te svih
ostalih komponenti postrojenja

— instalaciju i montazu sukladno odobrenju
proizvoda i sustava

44

— postivanje svih uvjeta za inspekciju i servi-
siranje navedenih u uputama.

Osim toga, namjenska uporaba obuhvaca
instalaciju sukladno IP kédu.

Neka druga vrsta uporabe od one koja je
navedena u ovim uputama ili uporaba koja
prelazi granice ovdje opisane uporabe smatra
se nenamjenskom. U nenamjensku uporabu
ubraja se i svaka neposredna komercijalna i
industrijska uporaba.

Pozor!
Zabranjena je svaka zlouporaba uredaja.

1.3  Opceniti sigurnosni zahtjevi
1.3.1 Opasnost od nedovoljne kvalifikacije

Sljedece poslove smiju provoditi samo ovla-
Steni serviseri koji su za to kvalificirani:

- Montaza

— Demontaza

— Instalacija

— Pustanje u rad

— Inspekcija i odrzavanje
— Popravak

— Stavljanje izvan pogona

» Postupajte u skladu sa stanjem tehnike.

1.3.2 Opasnost od ozljeda uslijed velike
tezine proizvoda

TezZina proizvoda iznosi 50 kg.

» Transportirajte proizvod uz pomo¢ najma-
nje dvije osobe.

» Koristite prikladne naprave za transport i
podizanje sukladno Vasoj procjeni opasno-
sti.

» Koristite prikladnu osobno zastitu, ruka-
vice, sigurnosnu obucu, zastitne naocale,
zastitnu kacigu.

1.3.3 Opasnost po zivot zbog curenja plina

U slu€aju pojave mirisa dimnih plinova u

objektima:

» |zbjegavaijte prostorije s mirisom plina.

» Ako je moguce, Sirom otvorite vrata i pro-
zore i omogucite propuh.

» lzbjegavajte stvaranje otvorenog plamena
(npr. upaljacem, Sibicama).

» Nemojte pusiti.
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» Nemoijte koristiti nikakve elektricne preki-
dace, mrezne utikace, zvona, telefone ili
ostale interfone u zgradi.

» Zatvorite ventil ispod plinskog brojila ili
glavni plinski ventil.

» Ako je moguce, zatvorite zapornu slavinu
za plin na proizvodu.

» Upozorite ukucane glasno ih dozivajuci.

» Odmah napustite objekt i sprijeCite ulazak
ostalih.

» Cim se nalazite izvan zgrade, alarmirajte
policiju i vatrogasnu sluzbu.

» Putem telefonskog prikljucka izvan zgrade
obavijestite dezurnu sluzbu distributera
plina.

1.3.4 Opasnost po zivot zbog propustanja
prilikom montaze ispod razine tla

Ukapljeni plin se nakuplja na tlu. Ako se proi-
zvod montira ispod razine tla, onda u slucaju
propustanja moze doci do nakupljanja uka-
plienog plina. U tom slucaju postoji opasnost
od eksplozija.

» Vodite raCuna o tome da ukapljeni plin ni u
kojem slu€¢aju ne moze curiti iz proizvoda i
iz plinskog voda.

1.3.5 Opasnost po Zivot zbog za€epljenih ili
propusnih dimovoda

Zbog greske pri instalaciji, ostec¢enja, mani-

pulacija, nedopustenog mjesta postavljanja i

sl. moze doci do curenja dimnog plina, kao i

opasnosti od trovanja.

U slu€aju pojave mirisa plina u objektima:

» Sirom otvorite sva pristupaéna vrata i pro-
zore te napravite propuh.

» Iskljucite proizvod.

» Provjerite dimovodne puteve u proizvodu i
odvodima dimnih plinova.

1.3.6 Opasnost po Zivot zbog eksplozivnih i
zapaljivih tvari

» Nemojte Koristiti proizvod u skladistu s
eksplozivnim ili zapaljivim tvarima npr.
benzin, papir, boje).
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1.3.7 Opasnost od trovanja
zbog nedovoljnog dovoda zraka
za izgaranje

Uvjet: Rad ovisan o zraku u prostoriji

» Osigurajte trajan nesmetani i dovoljan do-
vod zraka do prostorije za postavljanje pro-
izvoda sukladno mjerodavnim zahtjevima u
pogledu ventilacije.

1.3.8 Opasnost od ostecenja uslijed korozije
izazvane zrakom za izgaranje i zrakom
u prostoriji

Rasprsivaci, otapala, sredstva za CiS¢enje sa
sadrzajem klora, boje, ljepila, spojevi amoni-
jaka, prasine i sl. mogu izazvati koroziju na
proizvodu i dimovodu.

» Pobrinite se o tome da dovod zraka za
izgaranje uvijek bude bez fluora, klora,
sumpora, prasine itd.

» Pobrinite se o tome da se na mjestu posta-
vljanja ne skladiste kemijske tvari.

» Ako proizvod zelite koristiti u frizerskim sa-
lonima, radionicama za lakiranje, stolar-
skim radionicama, poduzec¢ima za pranje
i Cis¢enje ili sl., onda odaberite zasebnu
prostoriju za postavljanje u kojoj je unutar-
nji zrak tehnicki bez kemijskih tvari.

» Pobrinite se da se zrak za izgaranje ne do-
vodi putem dimnjaka koji se ranije koristio
za rad uljnih grijacih kotlova ili nekih drugih
uredaja za grijanje koji mogu uzrokovati iz-
bijanje crnih mrlja na dimnjaku.

1.3.9 Opasnost po zivot od strujnog udara

U slu€aju dodira komponente koja provodi
napon postoji smrtna opasnost od strujnog
udara.

Prije radova na proizvodu:

» Proizvod dovedite u beznaponsko stanje
tako Sto cCete iskljuciti sva strujna napaja-
nja u svim polovima (elektronska sklopka

s otvorom kontakta od barem 3 mm, npr.
osigurac ili zastitha mrezna sklopka).

» Osigurajte od ponovnog ukljuCivanja.
» Provjerite nepostojanje napona.

1.3.10 Rizik od materijalne Stete uslijed
mraza

» Proizvod instalirajte u prostorijama koje su
zasticene od smrzavanja.
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1.3.11 Rizik od materijalne Stete uslijed
neprikladnog alata

» Koristite propisni alat.

1.3.12 Opasnost od trovanja i opeklina zbog
curenja vruéih dimnih plinova

» Koristite proizvod samo s potpuno montira-
nim zrako/dimovodom.

» Proizvod koristite samo s montiranom i
zatvorenom prednjom oplatom, osim u
slu€aju kratkotrajne svrhe ispitivanja.

1.3.13 Opasnost po Zivot zbog nedostatka
sigurnosne opreme

Na shema koje se nalaze u ovom dokumentu
nije prikazana sva sigurnosna oprema koja je
neophodna za strucnu instalaciju.

» U sustav instalirajte neophodnu sigurno-
snu opremu.

» Pridrzavajte se doti¢nih nacionalnih i inter-
nacionalnih zakona, normi i direktiva.

1.3.14 Opasnost od opeklina i oparina uslijed
vrucih sastavnih dijelova

» Na tim sastavnim dijelovima radite tek
kada se rashlade.

1.3.15 Opasnost od opeklina vrelom pitkom
vodom

Na mjestima potrosnje tople vode s tempe-
raturama od preko 60 °C postoji opasnost od
opeklina. Za malu djecu ili starije osobe opa-
snost moze postojati ve¢ i kod nizih tempera-
tura.

» l|zaberite prikladnu zadanu temperaturu.
» Informirajte korisnika o opasnosti od ope-

klina kada je uklju¢ena funkcija Zastita od
legionele.
1.4  Propisi (smjernice, zakoni, norme)

» Pridrzavajte se nacionalnih propisa, normi,
direktiva, odredbi i zakona.
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2 Napomene o dokumentaciji

21 Postivanje vaze¢e dokumentacije

» Obvezno obratite pozornost na sve upute za uporabu i
instaliranje koje su prilozene uz komponente sustava.

» Ove upute kao i vaze¢u dokumentaciju predajte vlasniku

2.2 Cuvanje dokumentacije
sustava.
23 Podrucje vazenja uputa

Ove upute vrijede samo za Hrvatsku.

Broj artikla proizvoda

VKK INT 226/4 0010007510
VKK INT 286/4 0010007514
VKK INT 366/4 0010007518
VKK INT 476/4 0010007522
VKK INT 656/4 0010007526

3  Opis proizvoda

3.1 Konstrukcija proizvoda

3.1.1 Funkcijski elementi

1‘(

— ////!f-:v

\\/_2

1@1&\

Il \%g

1 Priklju¢ak 3
zrako/dimovoda

2 Mjerni nastavci vanj- 4
skog zraka

Mjerni nastavak dimnih
plinova

Plamenik s puhalom s
plinskom armaturom
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3.1.2 Priklju&ci, straznja strana

Boc¢ni dio oplate

Elektroda za paljenje i
nadzor
Kontrolna kutija

Uredaj za punjenje i
praznjenje kotla
Podesive nozice

10

11

12

13
14

Tijelo kotla s izolacij-
skim omotom

Cijev polaznog voda
grijanja

Zastita od buke usisa
(kod VKK 656/4 samo
crijevo za dovod zraka)
Plinski vod

Straznji zid

7

A O N -

3.2

Rucke
Plinski priklju¢ak
Kabelska provodnica

Priklju¢ak polaznog
voda grijanja

Tipska ploc€ica

Priklju¢ak povratnog
voda spremnika (kod
prikljucka spremnika
tople vode)

Priklju¢ak povratnog
voda grijanja

Otvor za priklju¢ak
odvoda kondenzata
PriévrS¢enja za drzac
cijevi za dimne plinove

Tipska je plocica tvorniCki postavljena na straznju stranu
kontrolne kutije.

Podatak na tipskoj
plocici

Znacenje

Serijski broj

radi identifikacije; broj od 7. do 16. zna-
menke = broj artikla proizvoda

VKK... Vaillant Plinski grija¢i kotao s kondenza-
cijskom tehnikom

36 Snaga u kW

6 s kondenzacijskom tehnikom
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Podatak na tipskoj
plocici

Znacdenje

14 Serija proizvoda
ecoVIT Naziv proizvoda
exclusiv Komfor oprema
G20 20 mbar Tvornicka skupina plina i priklju¢ni plinski

tlak

Kat. (npr. Iy, llousp,
oHLwap)

Dopustena kategorija plina

Tip (npr. Cas)

Dopustene vrste uredaja na plin

PMS (npr. 3 bar

Dopusteni ukupni pretlak

3.3 Serijski broj

(0,3 MPa))

Taks. (Npr. 85 °C) Maks. temperatura polaznog voda
230V 50 Hz Elektriéni prikljucak

(npr. 110) W Maks. potro$nja elektriéne struje
Razred | Elektricna klasa zastite

IP (npr. X4D) Stupanj zastite

m Pogon grijanja

P Opseg nazivnog toplinskog ucinka
Q Opseg toplinskog opterecenja
1 Y\ Napomena

m u to da proizvod odgovara grupi plina na mjestu
S =~ postavljanja.

Serijski broj ¢ete pronaci na naljepnici iza Ceonog zaklopca
na prednjoj strani ispod upravljackog polja, kao i na tipskoj

plocici.

34 CE oznaka

q

CE oznakom se dokazuje da proizvodi sukladno izjavi o su-

kladnosti ispunjavaju osnovne zahtjeve odgovarajucih direk-

tiva.

Uvid u izjavu o sukladnosti mogucée je dobiti kod proizvo-

daca.

4 Montaza

4.1 Transport proizvoda

Upozorenje!
Opasnost od ozljeda uslijed velike tezine

kod transporta!

Prevelika nosivost moze dovesti do ozljeda.

» Proizvod transportirajte na prikladnoj po-
moci za noSenje ili na prikladnim trans-
portnim kolicima.
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Oprez!
Rizik od materijalnih Steta zbog pogresne
primjene transportnog sredstval

Pogresno postavljena transportna kolica
mogu ostetiti oplatu proizvoda.

» Transportna kolica postavite samo na
straznju stranu proizvoda.

1. Ugvrstite proizvod na prikladnoj pomoci za noSenije ili
na prikladnim transportnim kolicima.

2. Transportirajte proizvod do mjesta postavljanja.

i

4.2 Provjera opsega isporuke

Napomena
Rucke se nalaze na podnoj ploci sprijeda
ispod.

» Provjerite je li opseg isporuke potpun i neosteéen.

4.2.1 Opseg isporuke
Koli- | Naziv
Gina
1 Generator topline
1 Prilog za instalaciju sastoji se od:
—  Stisnuti vijcani spoj za plin R 3/4"
- Cepovi za drugi povratni vod koji se ne koristi
1 Dodatak dokumentacije

4.3 Mjesto postavljanja

fm\
.

Napomena

Plinske peci ukupne nazivne toplinske snage vece
od 50 kW, moraju se postaviti u posebnim prosto-
rijama, koje nemaju drugu namjenu, t.j. koje ne
smiju biti prostorije za zadrzavanije.

Proizvod pri temperaturama okoline od oko 4 °C moze raditi
na maks. oko 50 °C.

L]

Napomena

Prilikom odabira mjesta postavljanja uzmite u ob-
zir tezinu proizvoda u stanju spremnom za rad,
uklju€ujuéi sadrzaj vode sukladno tehni¢kim poda-
cima (- stranica 79).

Za zvuénu izolaciju mozete koristiti postolje grijaceg kotla
(zvucno izolirajuci) i sl.; preporu¢ujemo da proizvod postavite
na postolje kotla visine 5 cm do 10 cm.

» Kao mjesto postavljanja je eventualno potrebna posebna
prostorija s ventilacijom i odzracivanje. Prilikom odabira
mjesta postavljanja i njegove ventilacije obratite pozor-
nost na vazece nacionalne propise.

» Postavite proizvod u prostoriji zasticenoj od mraza.

Upute za instaliranje i odrzavanje 0020258616_03



4.4 Dimenzije 4.5 Minimalni razmaci

0 80/125 | &9l < c
\ | 607,5 -~
I
——
|_ ‘ I I J
| 2
B B,
Minimalni razmak
M A 500 mm
] B min. 500 m, nuzno samo s jedne strane
300 mm za dodatni pribor skupine cijevi i crpku
: _ kondenzata; 400 mm za dodatni pribor seta za
K= punjenje spremnika kod sigurne kombinacije s
g actoSTOR
2y
4.6 Razmaci od dijelova s gorivim sastojcima
132, 125 Nije nuzan razmak proizvoda od dijelova s gorivim sastoj-
[{:‘ cima koji prelazi minimalne udaljenosti (- stranica 49).
p
i 5 — Napomena
°° ] m Vodite racuna da iza i pored proizvoda ostane do-
//L,,f‘, S voljno slobodnog prostora kako bi se vod za ispu-
. - Etani ; RSP
= p e stanj_e kondngata mogao sigurno ppzlqomratl iz-
S HICH @ -~ Rp1 nad ispusta ili, ako je potrebno, prikljucila crpka
\ » M kondenzata. Ispust mora biti vidljiv.
- &
| 4.7 Centriranje proizvoda
Rp 1 ‘ D » Horizontalno centrirajte proizvod pomoc¢u nogu podesive
© ; visine, kako biste osigurali odvod kondenzata iz kolektora
= & I~ ispusnih plinova.
N < i 8 P
' o™
& 4.8 Otvaranje prednjeg poklopca
_ » Zahvatite u ruc¢ku ¢eonog zaklopca i podignite zaslon
3 malo iznad.
< Prednji Ceoni zaklopac automatski se zakre¢e prema
) dolje, a dostupno je upravljacko polje.
v L
A VKK 226/4; VKK 286/4; C VKK 226/4; VKK 286/4;
VKK 366/4: 1117 mm VKK 366/4: min.
VKK 476/4; VKK 656/4: 1350 mm (bez umetka)
1085 mm VKK 476/4; VKK 656/4:
B VKK 226/4; VKK 286/4; min. 1451 mm (s umet-
VKK 366/4: 75 mm kom)
VKK 476/4; VKK 656/4: 1) Noge s podesivom
86 mm visinom 20 mm
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4.9
4.9.1

Otklapanje i zaklapanje kontrolne kutije

Otklapanje kontrolne kutije prema dolje

1. Okrenite oba vijka (1) za 90°.

2. Otklopite kontrolnu kutiju (2) prema dolje.

4.9.2 Preklapanje kontrolne kutije prema gore
1. Preklopite kontrolnu kutiju (2) prema gore.

2. Okrenite oba vijka (1) za 90°.

410 Montaza i demontaza oplate

4.10.1 Demontaza gornje oplate

1. Otvorite prednji poklopac. (- stranica 49)
2. Oftklopite kontrolnu kutije prema dolje. (- stranica 50)

3.  Primite odozdo iza zaslona (2) i pritisnite gornju oplatu
(1) prema gore.
4.  Skinite gornju oplatu.

50

4.10.2 Montaza gornje oplate

1.  Postavite gornju oplatu na prihvat kop¢i.

2. Pritisnite gornju oplatu prema dolje dok ¢ujno ne
uskodi.

4.1

4.11.1 Demontaza prekrivne ploce

Demontaza i montaza prekrivne plo¢e

1. Odvrnite vijke (2).

2. Podignite prekrivnu plo€u i izvucite ju prema naprijed.

4.11.2 Montaza prekrivhe ploge

1. Gurnite prekrivnu ploCu ispod straznje gornje oplate i
polozite ju.

2. Zavrnite vijke.

412 Demontaza i montaza prednje oplate

4.12.1 Demontaza prednjih oplata

1. Ako je ¢eoni zaklopac otvoren, zakrenite ga prema
gore.
2. lzvucite svaku prednju oplatu prema gore.

4.12.2 Montaza prednje oplate

» Postavite prednju oplatu sa uklopnim klinovima u udu-
bljenja bo¢nih dijelova i pritisnite ju na proizvod tako da
uklopni klinovi €ujno usko€e na mjesto.

Upute za instaliranje i odrzavanje 0020258616_03



5 Instalacija

5.1 Pretpostavke

Opasnost!

Opasnost od oparenja i/ili rizik od mate-
rijalne Stete uslijed nestruéne instalacije i
vode koja zbog toga istice!

Naprezanja prikljuénih vodova mogu izazvati
propusna mjesta.

» Montirajte priklju¢ne vodove bez napreza-
nja.

Oprez!
Rizik od materijalne Stete zbog prijenosa
topline pri lemljenju!

» Lemite prikljuéne komade samo ako oni
jo$ nisu povezani vij¢anim spojem sa sla-
vinama za odrzavanje.

Oprez!

Rizik od materijalnih oSteéenja zbog koro-
Zije

Zbog difuzijski nezabrtvljenih plasticnih cijevi
u sustavu grijanja zrak prodire u vru¢u vodu.
Zrak u vruc¢oj vodi uzrokuje koroziju u krugu
proizvodnje topline i u proizvodu.

» Ako u sustavu grijanja koristite difuzijski
nezabrtvljene plasti¢ne cijevi, uvjerite se
da zrak nije dospio u krug proizvodnje
topline.

Oprez!
Rizik od materijalnih oSte¢enja zbog ostatak
u cjevovodimal!

Ostaci od zavarivanja, ostaci brtvi, prljavstina
ili drugi ostaci u cjevovodima mogu ostetiti
proizvod.

» Sustav grijanja temeljno isperite prije
nego $to instalirate proizvod.

Oprez!
Rizik od materijalnih oSteéenja zbog pro-
mjena na ve¢ priklju€enim cijevima!

» Priklju¢ne cijevi preoblikujte dok jos nisu
priklju¢ene na proizvod.

» Montirajte sigurnosni ventil s gradevne strane.

» Od deflacijskog voda sigurnosnog ventila s gradevne
strane vodite ispusnu cijev s ulaznim lijevkom i sifonom
do pogodnog ispusta u prostoriji za postavljanje. Mora
postojati mogucnost promatranja ispusta!

» Na najviSoj tocki sustava grijanja instalirajte uredaj za
odzracivanje.

» U sustavu grijanja instalirajte uredaj za punjenje i pra-
Znjenje.

0020258616_03 Upute za instaliranje i odrzavanje

» Uvjerite se da je postojece brojilo plina prikladno za po-
treban protok plina.

» Provjerite je li dovoljan kapacitet ekspanzijske posude za
volumen sustava.

Sigurnosni ograni¢avac temperature ugraden u proizvod
sluzi dodatno na osjetnik tlaka vode kao osiguranje od ne-
stanka vode.

Temperatura isklapanja proizvoda uvjetovana smetnjom
iznosi oko 107 °C (nazivna temperatura isklapanja 107 °C,
tolerancija -6 K).

Ako se u sustavu grijanja koriste plasti¢ne cijevi, onda na
polaznom vodu grijanja s gradevne strane morate montirati
prikladan termostat. To je potrebno kako bi se sustav grijanja
zastitio od ostecenja uvjetovanih temperaturom. Termostat
se moze prikljuciti na stezaljke za kontaktni termostat (plavi
ProE utikac).

Ako se u sustavu grijanja koriste plastiCne cijevi koje nisu
difuzijski zabrtvljene, onda morate naknadno spojiti ploCasti
izmjenjivac topline za odvajanje sustava kako biste izbjegli
koroziju u proizvodu.

Brtve od materijala slicnoj gumi mogu se plasti¢no deformi-
rati i izazvati pad tlaka. Preporucujemo koristenje brtvi od
vlaknastog materijala sli¢nog kartonu.

5.2

Sljedec¢i neophodni pribor (osigurati s gradevne strane) po-
treban Vam je za instaliranje:

Neophodan pribor (s gradevne strane)

— Slavine za zatvaranje plina s protupozarnim uredajem
— Sigurnosni ventil, na strani grijanja

— Slavine za odrzavanje (polazni i povratni vod grijanja)
— Crpka grijanja

— Ekspanzijska posuda

— Odzracénik

— Regulacijski uredaj

— Zrako/dimovod

Kod proizvoda VKK 476/4 i VKK 656/4 mora se posta-
viti umetak 80/125 mm (s mjernim otvorom za mjerenje
zraka/dimnih plinova).

i

5.3

Proizvod je u stanju prilikom isporuke pretpodesen za pogon
s grupom plina koja je odredena na tipskoj plogici.

Napomena

Preporu¢amo primjenu umetka 80/125 mm i kod
proizvoda VKK 226/4, VKK 286/4i VKK 366/4 za
bolji pristup mjernom mjestu.

Napomene za pogon na ukapljeni plin

Ako imate proizvod koji je pretpodesSen za pogon sa zemnim
plinom, onda ga morate preinaciti na pogon s ukapljenim pli-
nom. Za to vam je potreban komplet za preinaku. Preinaka je
opisana u uputama koje su prilozene kompletu za premjesta-
nje (dodatni pribor).
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U slucaju loSeg odzracivanja spremnika ukapljenog plina
moze doci do problema pri paljenju.

Odzrac€ivanje spremnika ukapljenog plina

» Prije nego $to instalirate proizvod, uvjerite se da je
spremnik ukapljenog plina dobro odzracen.

» Po potrebi se obratite poduzecu za punjenje ili doba-
vljacu ukapljenog plina.

5.5

KoriStenjem pogresne skupine plina moze do¢i do iskljuCenja
proizvoda uslijed smetnje. Mogu se Cuti zvukovi paljenja i
izgaranja unutar proizvoda.

Uporaba ispravne skupine plina

» Koristite isklju€ivo skupine plina odredene na tipskoj plo-
cici.

5.6
5.6.1

Uspostava priklju¢aka za plin i vodu

Uspostavljanje plinskog priklju¢ka

Oprez!
Rizik od materijainih Steta zbog provjere
nepropusnosti uredaja!

Provjere nepropusnosti uredaja s tlakom
ispitivanja >1,1 kPa (110 mbar) mogu izazvati
ostecenja plinske armature.

» Ako prilikom provjere nepropusnosti ure-
daja tlakom opterecujete takoder i plin-
ske vodove s plinskom armaturom, onda
koristite maks. tlak ispitivanja od 1,1 kPa
(110 mbar).

» Ako tlak ispitivanja ne mozete ograniciti
na 1,1 kPa (110 mbar), onda prije provjere
nepropusnosti uredaja zatvorite slavinu za
zatvaranje plina koja je montirana ispred
proizvoda.

» Ako ste prilikom postupaka provjere ne-
propusnosti zatvorili slavinu za zatvaranje
plina koja je montirana ispred proizvoda,
onda rasteretite plinski vod rasteretite od
tlaka prije nego §to otvorite tu slavinu za
zatvaranje plina.

» Demontirajte gornju oplatu. (- stranica 50)

» Montirajte plinski vod beznaponski na priklju¢ak na pro-
izvodu (1) prema priznatim tehnickim pravilima. Pritom
upotrijebite prilozeni stisnuti vijéani spoj.

» |z plinskog voda odstranite sve ostatke prethodnim pro-
puhivanjem plinskog voda.
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» |Instalirajte slavinu za zatvaranje plina s protupozarnim
uredajem na plinski vod ispred proizvoda na pristupac-
nom mjestu.

» Plinski vod odzradite prije pustanja u pogon.

5.6.2 Provjera nepropusnosti plinskog voda

» Strucno provedite provjeru propusnosti €itavog plinskog
voda.

5.7

» Instalirajte prikljucke sukladno normama i prema prizna-
tim pravilima tehnike.

Uspostavljanje prikljuéaka za vodu

5.7.1 Prikljuivanje polaznog i povratnog voda
grijanja

SRETRRN Ay

/—

e

L] * —‘/2

o |
I —3

o |

1. Izmedu sustava grijanja i proizvoda ugradite s gra-
devne strane potrebne sigurnosne uredaje i uredaje
za zatvaranje, te slavinu za punjenje i praznjenje na
povratnom vodu.

2. Prikljucite polazni vod grijanja na odgovarajuci priklju-
cak (1).

3. Prikljucite povratni vod grijanja na odgovarajuci priklju-
cak (3).

4.  Ako ne priklju€ite spremnik tople vode, zatvorite priklju-
¢ak (2) pomodéu priloZzenih ¢epova za zatvaranje.

5.7.2 Priklju€ivanje povratnog voda spremnika tople

vode

N\
= .lﬂ@@' .
ok

o1

» Prikljuite povratni vod spremnika tople vode na priklju-
Cak povratnog voda grijanja za visoke temperature po-
vratnog voda (1).

Upute za instaliranje i odrzavanje 0020258616_03



5.7.3 Priklju€ivanje voda za ispustanje kondenzata

Opasnost!

Opasnost po Zivot od curenja dimnih pli-
noval!

Vod za ispustanje kondenzata sifona ne
smije biti nepropusno spojen s vodom za
otpadne vode, jer ¢e se inace isisati sifon
kondenzata pa moze doci do curenja dimnog
plina.

» Vod za ispustanje kondenzata nemojte
spajati nepropusno s kanalizacijskim vo-
dom.

» Provedite vod za ispustanje kondenzata do ispusnog
lijevka ili do odvoda na tlu na mjestu postavljanja.

» Vod za ispustanje kondenzata polozite od odvoda kon-
denzata proizvoda s padom i bez savijanja. U suprotnom
kondenzat se penje u sifon i javlja se smetnja.

» Provjerite da li se kondenzat propisno odvodi.

i

Napomena

Ako se prilikom instaliranja mora produziti vod
za ispustanje kondenzata na objektu, onda
smijete Koristiti samo ispusne cijevi otporne na
kondenzat.

Napomena
Mozete naruciti crpku kondenzata kao pribor.

0020258616_03 Upute za instaliranje i odrzavanje

5.8

Montaza i priklju€ivanje zrako/dimovodnog
sustava

Opasnost!

Opasnost od ozljeda zbog nedopustenih
zrako/dimovodal!

Generatori topline sistemski su certificirani
skupa s originalnim zrako/dimovodima. Kod
instalacije B23P dopusten je pribor drugih
proizvodaca. U tehni¢kim podacima je napo-
menuto je li dopusten generator topline za
B23P.

» Koristite samo originalne zrako/dimovode
proizvodaca.

» Ako je za B23P dopusten pribor drugih
proizvodaca, onda propisno postavite
spojeve dimovodnih cijevi, zabrtvite ih i
osigurajte od iskliznuca.

1. Zrako/dimovode koje je potrebno Koristiti potrazite u
prilozenim uputama za montazu zrako/dimovoda.

Uvjet: VKK 476/4; VKK 656/4
» Demontirajte gornju oplatu. (- stranica 50)

» Demontirajte prekrivnu plo¢u. (- stranica 50)

» Instalirajte umetak 80/125 mm s mjernim otvorima prema
mjerenju zraka/dimnog plina.

Oprez!
Opasnost od trovanja zbog curenja dimnih
plinova!

Masti na bazi mineralnih ulja mogu ostetiti
brtve.

» Radilak§e montaze umjesto masti kori-
stite iskljucivo vodu ili standardni sapun.

2. Montirajte zrako/dimovod pomocu uputa za montazu.

5.9

Elektroinstalaciju smije provoditi samo ovlasteni serviser.

Elektricno povezivanje

Opasnost!

Opasnost po zivot od strujnog udara!
Dodirivanjem prikljuc¢aka koji provode napon
moze doci do teskih tjelesnih ozljeda, bududi
da je na mreznim prikljuénim sponama Li N
prisutan trajni napon ¢ak i kada je iskljuCena
glavna sklopka.

» Iskljucite dovod struje.

» Dovod struje zastitite od ponovnog ukljuci-
vanja.
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Oprez!
Rizik od materijainih Steta zbog neispravne

funkcije!

Kod izravnog paralelnog polaganja, impulsi
smetnji mogu sa vodova pod mreznim napo-
nom prijeci na senzorske vodove u niskona-
ponskom podrucju.

» Postavljajte mrezne i niskonaponske ka-
bele (npr. senzorski vod) prostorno odvo-
jeno.

» S gradevne strane instalirajte glavhu mreznu sklopku na
dovod struje proizvoda.

Proizvod je opremljen prikljuénim utikacima i ozi¢en je spre-
man za prikljucivanje. Mrezni prikljucni vod i svi drugi pri-
kljuéni kabeli mogu da se priklju¢e na za to predvidene ProE
utikaCe sustava, pogledajte spojnu shemu u prilogu.

5.9.1 Otvaranje i zatvaranje kontrolne kutije

5.9.1.1 Otvaranje kontrolne kutije

1. Otvorite prednji poklopac. (- stranica 49)

2. Oftklopite kontrolnu kutije prema dolje. (- stranica 50)
3.  Popustite kopce (2) iz drzaca.

4.  Poklopac (1) otklopite nagore.

54

5.9.1.2 Zatvaranje kontrolne kutije

1.

2.

3.

Zatvorite poklopac (2)tako Sto ¢ete ga pritisnuti prema
dolje na kontrolnu kutiju.

Vodite raGuna o tome da sve kopce (1) ¢ujno uglave u
drzace.

Otklopite kontrolnu kutiju prema gore. (- stranica 50)

5.9.2 Ozi€enje kabela

Oprez!
Rizik od materijalnih Steta zbog nestruéne

instalacije!

MreZni napon na pogresnim sponama i spo-

nama utikaCa moze unistiti elektroniku.

» Na stezaljke eBUS (+/-) nemoijte prikljuci-
vati mrezni napon.

» Priklju¢ni mrezni kabel prikljucite iskljucivo
na stezaljke koje su oznacene za to!

Vodite prikljuéne vodove komponenata za prikljuiva-
nje kroz kabelsku provodnicu do kontrolne kutije.

2. Koristite prilozene kabelske uvodnice.
3. Po potrebi skratite priklju¢ni vod.
EI <30 mm |

4.  Skinite izolaciju fleksibilnog voda kako je prikazano na
slici. Pritom pazite da ne ostetite izolaciju pojedinacnih
Zila.

5. Unutarnje Zile izolirajte samo toliko da se osiguraju
dobre i stabilne veze.

6.  Kako bi se sprijecili kratki spojevi odvojenim pojedinac-
nim zicama, na krajeve zila sa skinutom izolacijom sta-
vite Cahure za Zice.

7.  Vijcima spojite odgovarajuci utikac na priklju¢ni vod.

8.  Provjerite jesu li sve zile mehanicki ucvrSéene u ste-
zaljkama utikaca. Po potrebi to popravite.

9.  Utika¢ utaknite u pripadajuée uticno mjesto na elektro-
nickoj plogi.

10. Pomocu vuénih rastereéenja ucvrstite kabel u kontrol-

noj kutiji.

5.9.3 Uspostava strujnog napajanja

Oprez!
Rizik od materijalnih Steta zbog previsokih

prikljuénih napona!

Kod mreznih napona od preko 253 V moze
doci do unistavanja elektroni¢kih komponenti.

» Pobrinite se o tome da nazivni napon
mreze iznosi 220 V.
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Oprez!

Rizik od funkcionalnih smetnji zbog prekida
voda i smetnje signala!

Pri nedovoljnoj dozvoljenoj duljini moze dodi
do odvajanja elektri¢nih kontakata. Kabeli
pod mreznim naponom mogu izazvati smet-
nje u kabelima koji provode signale.

» Za niskonaponske kabele nemojte koristiti
istu dozvoljenu duljinu kao za kabele pod
mreznim naponom.

5.9.4 Priklju€ivanje elektri¢nih komponenti

1. Obratite pozornost na sve vazece propise.

2. Otvorite kontrolnu kutiju. (- stranica 54)

3. Proizvod priklju€ite putem fiksnog prikljuka i uredaja
za odvajanje od struje s otvorom kontakta od barem
3 mm (npr. osiguradi ili u€inske sklopke).

4.  Za mrezni prikljuéni vod koji se u proizvod postavlja
kroz kabelsku provodnicu koristite fleksibilni vod.

5.  Postavite mrezni priklju¢ni vod prema priklju¢noj ravni
u kontrolnoj kutiji kako je prikazano.

6. Povezite zicama kabel. (- stranica 54)

7. Vijcima spojite tirkizni utika¢ montiran desno u kontrol-
noj kutiji, na odgovarajuci fleksibilni, normirani, trozilni
mrezni prikljuéni kabel.

8.  Utaknite utikaC u priklju¢no mjesto iste boje na elektro-
nickoj ploci.

9.  Zatvorite kontrolnu kutiju. (- stranica 54)

10. Vodite racuna o tome da uvijek bude osiguran pristup
separatoru, da ne bude zaklonjen ili prekriven.
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» Otvorite kontrolnu kutiju. (- stranica 54)

» Povezite zicama kabel. (- stranica 54)

» Prikljucite priklju¢ni kabel na odgovarajuce stezaljke,
odnosno uti¢na mjesta na elektronici.

» Ako na proizvod prikljucite sobni termostat VRT 332
(priklju€ne stezaljke konstantna regulacija 7-8-9, bijeli
ProE utikac) ili regulator temperature voden vremen-
skim uvjetima odnosno regulaciju sobne temperature
(stezaljke sabirnice, crveni ProE utikac¢), morate osta-
viti umetnut most izmedu stezaljke 3 i 4 (ljubicasti ProE
utikac).

» Ako se ne koristi sobni/satni termostat 230 V, morate
ostaviti umetnut most izmedu stezaljki 3 i 4 (ljubicasti
ProE utikac).

» Ako je potrebno, na isti nacin prikljucite pribor.

PrikljuGivanje crpke za grijanje

» Prikljucite crpku za grijanje na zeleni ProE utika¢ (X18)
na priklju¢noj letvici.

Prikljuivanje vanjskog termostata polaznog voda

» Prikljucite vanjski termostat polaznog voda (npr. radi za-
Stite podnog grijanja) na stezaljke nalijegaju¢eg termo-
stata (plavi ProE utikac).

PrikljuGivanje crpke kondenzata

» Prikljucite izlaz za alarm crpke kondenzata na stezaljke
nalijegajuceg termostata (plavi ProE utikac).

i

Napomena

Ako se na stezaljke nalijegajuéeg termostata
(plavi ProE utikac) prikljuci viSe kontakata,
onda kontakte prikljucite redno, a ne para-
lelno.

» Zatvorite kontrolnu kutiju. (- stranica 54)
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5.9.5 Priklju€ak spremnika tople vode

1. Prikljucite osjetnik temperature spremnika (3) i po
potrebi osjetnik temperature punjenja (2) (samo
actoSTOR, priklju¢ni kabel kontrolne kutije ljubiCaste
boje (1)) na kabelsko stablo.

2. Kod elektri€nog prikljucka obratite pozornost na upute
za montazu spremnika tople vode i dodatnog pribora.

5.9.6 Prikljuc¢ivanje regulatora

Za regulaciju sustava grijanja mozete Koristiti regulator vanj-
ske temperature voden vremenskim uvjetima ili regulator
sobne temperature s moduliranim upravljanjem plamenikom,
npr. VRC 450 ili 700, VRC 630 ili VRS 620. Spojnu shemu
za elektricni priklju¢ak na regulator grijanja pronaci ¢ete u
prilogu.

» Obratite pozornost na napomene u uputama za instalira-
nje regulatora.

» Prije otvaranja kontrolne kutije iskljucite naponsko na-
pajanje proizvoda i zastitite ga od nezeljenog ponovnog
ukljucivanja.

» Spojite prikljucke ,Bus* (crveni ProE utika¢, 2-Zilni) s is-
toimenim priklju¢cima na regulatoru (VRC 700: samo
ako se regulator postavlja vani). Most izmedu stezaljki
3i 4 (ljubicasti ProE utikaC) ostaje netaknut. Prilikom pri-
kljucka VRC 630 / VRS 620 vodite racuna o ispravnom
polaritetu voda sabirnice (+ na +, - na -).

» Alternativno utaknite regulator VRC 700 u upravljacku
masku proizvoda (interna montaza).

» PrikljuCite osjetnike i sklopove sustava, koji nisu navedeni
u poglavlju ,Prikljucivanje elektri¢nih sklopova“ na regula-
tor.
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5.10 Provjera nepropusnosti
Prije nego predate proizvod korisniku:

» Provjerite nepropusnost plinskog voda i toplinskog kruga.
» Provjerite besprijekornost instalacija zrako/dimovoda.

6 Rukovanje

6.1 Koncept rukovanja

Koncept rukovanja kao i mogucnosti oCitavanja i podeSava-
nja na razini za korisnika opisani su u uputama za uporabu.

Do servisne razine s parametrima i postavkama bitnim za
sustav dolazite nakon unosa servisnog koda.

6.2

1.  Istodobno pritisnite tipke i i +, da biste aktivirali dijagno-
stiCki modus.

Tipkama = ili + odaberite dijagnosticki kod d.97.
Pritisnite tipku i.
Tipkom — ili + podesite vrijednost 17.

Drzite pritisnutu tipku i 5 sekundi (dok prikaz ne pre-
stane zmirkati), da biste memorirali tu vrijednost.

Pozivanje razine za servisera

arowbd

Napomena

Nakon 15 minuta razina za servisera se
automatski napusta. Pritiskanje jedne od
tipki +, =ili i dovodi do produzetka od 15
minuta.

7 Pustanje u rad

7.1

Prvo pustanje u rad mora provesti tehni¢ar sluzbe za kori-
snike ili ovlasteni serviser.

Provodenje prvog pustanja u rad

Dalje pustanje u rad/rukovanje vrsi operater, kao $to je opi-
sano u uputama za uporabu.

Opasnost!
Opasnost po zivot zbog curenja plina!

Nestru¢no izvedena plinska instalacija ili kvar
moze ugroziti pogonsku sigurnost proizvoda i
izazvati tjelesne ozljede i materijalne Stete.

» Provjerite brtvljenje plina na proizvodu
prije pustanja u rad, te nakon svake in-
spekcije, odrzavanja ili popravke!

Rukovanje proizvodom i postavke raznih parametara ili rad-
nih stanja vrSe se putem upravljackog polja na kontrolnoj ku-
tiji. Do servisne razine s parametrima i postavkama bitnim za
sustav dolazite nakon unosa servisnog koda.

» Prilikom pustanja u rad postupite u skladu s kontrolnim
popisom u prilogu.

Upute za instaliranje i odrzavanje 0020258616_03



Kontrolni popis pustanja u rad (- stranica 78)

7.2

1. Drzite pritisnutu tipku + i istodobno kratko pritisnite
tipku Uklanjanje smetniji. Prvo otpustite tipku + kada
se prikaze na zaslonu P.00.

Pregled kontrolnih programa (- stranica 67)

2. Pritisnite tipku + ili —, da biste se prebacili na sljedec¢u
provjeru programa.

3.  Pritisnite tipku i da biste pokrenuli provjeru programa.

Pozivanje provjera programa

7.3

Proizvod ima digitalni prikaz tlaka.

Og¢itavanje tlaka punjenja

» Da biste ocitali digitalnu vrijednost tlaka punjenja, kratko
pritisnite tipku —.
< Tlak punjenja prikazuje se na zaslonu na otprilike 5
sekundi.

Ako je sustav grijanja napunjen, za besprijekoran rad tlak
punjenja mora iznositi izmedu 0,1 MPa i 0,2 MPa (1,0 bar i
2,0 bar).

Ako se sustav grijanja proteze preko vise katova, onda su
mozda neophodne vece vrijednosti za tlak punjenja kako bi
se izbjegao ulazak zraka u sustav grijanja.

7.4

Kako bi se izbjegla osteéenja na sustavu grijanja uslijed ne-
dovoljnog tlaka punjenja, proizvod je opremljen osjetnikom
tlaka vode. U slu¢aju pada tlaka punjenja ispod 0,06 MPa
(0,6 bar) proizvod signalizira nedostatak tlaka treptanjem vri-
jednosti tlaka na displeju. Ako tlak punjenja padne ispod 0,03
MPa (0,3 bar), onda se proizvod iskljucuje. Na displeju se
prikazuje F.22.

Izbjegavanje nedovoljnog tlaka vode

» Nadopunite vru¢u vodu kako biste proizvod ponovno
pustili u rad.

Vrijednost tlaka treperi na zaslonu sve dok se ne dostigne
tlak od 0,06 MPa (0,6 bar) ili vise.

» Ako zapazite ¢eSci pad tlaka, onda utvrdite i odstranite
uzrok.

7.5 Provjera i priprema vruée vode/vode za
punjenje i nadopunjavanje
Oprez!
Rizik od materijalne Stete uslijed nekvali-
tetne vode

» Pobrinite se za vodu dovoljne kvalitete.

» Prije punjenja ili dopunjavanja sustava provijerite kvalitetu
vode.

Provjera kvalitete vode
» Uzmite malo vode iz toplinskog kruga.
» Provjerite izgled vode.

» Ako utvrdite materijal koji sedimentira, morate ukloniti
mulj iz sustava.

» Magnetnom Sipkom kontrolirajte postoji li magnetit (oksid
zeljeza).

» Ako utvrdite prisustvo magnetita, ocistite sustav i podu-
zmite prikladne mjere za zastitu od korozije (npr. ugrad-
nja magnetnog separatora).

» Kontrolirajte pH vrijednost uzete vode pri 25 °C.
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» Kod vrijednosti ispod 8,2 ili preko 10,0 o istite sustav i
pripremite vru¢u vodu.

» Uvijerite se da kisik ne moze prodrijeti u vodu.

Provjera vode za punjenje i dopunjavanje
» |zmjerite tvrdo¢u vode za punjenje i dopunjavanje prije
nego napunite sustav.

Priprema vode za punjenje i dopunjavanje
» Za pripremu vode za punjenje i dopunjavanje obratite po-
zornost na vazece nacionalne propise i tehnicka pravila.

Ukoliko nacionalni propisi i tehnic¢ka pravila ne postavljaju
vece zahtjeve, vrijedi sljedece:

Morate pripremiti vodu za punjenje i dopunjavanje,

— ako ukupna koli¢ina vode za punjenje i nadopunjavanje
tijekom koristenja sustava prekoraci trostruki nazivni vo-
lumen sustava grijanja, ili

— pH vrijednost vruée vode manja od 8,2 ili ve¢a od 10,0 ili

— ako se orijentacijske vrijednosti navedene u tablici u na-
stavku ne postuju.

Ukupni | Tyrdoca vode pri specifiénoj zapremnini sustava”
ogrjevni
3 20 I/kW

ucinak < >

20 I/kw < 40 I/kW > 40 I/kW
kW °dH mol/m® | °dH | mol/m® | °dH | mol/m?
<507 nema |nema |<4gg|<30 |<03|<005
<50° <16,8 | <3 <84 |<15 |<03 <005
>50do | <112 | =2 <56 | <10 <0,3 | <0,05
<200
>200do | <84 <15 <0,3 | <0,05 | <0,3 | <0,05
<600
> 600 <0,3 <0,05 | <03 | <005 |<0,3|<0,05
1) Litara nazivnog sadrzaja/ogrjevne snage; kod sustava s vise
kotlova treba se koristiti najmanja individualna ogrjevna snaga.
2) specifican sadrzaj vode generatora topline = 0,3 I/kW.
3) specifican sadrzaj vode generatora topline < 0,3 I/kW (npr. gri-
jac vode na okolni zrak) i sustava s elektr. grija¢im elementom.

Oprez!
Rizik od materijalne 3tete uslijed obogaéiva-
nja vode neprikladnim dodacima!

Neprikladni dodaci mogu dovesti do pro-

mjena na sastavnicama i zvucima u pogonu

grijanja i eventualno do drugih posljedi¢nih

ostecéenja.

» Nemoijte koristiti nikakve neprikladna
sredstva za zastitu od niskih temperatura
niti inhibitore korozije.

U slucaju propisnog koristenja sljedec¢ih dodataka kod nasih
proizvoda do sada nisu utvrdene nekompatibilnosti.

» Prilikom koristenja obvezno se pridrzavajte uputa proi-
zvodaca aditiva.

Za kompatibilnost bilo kakvih dodataka u drugim dijelovima
sustava grijanja i njihovu djelotvornost ne preuzimamo nika-
kvu odgovornost.

wiw 7

Dodaci kod mjera &iSéenja (neophodno je naknadno
ispiranje)

— Adey MC3+

— Adey MC5
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Fernox F3
Sentinel X 300
Sentinel X 400

Dodaci za trajno zadrzavanje u sustavu

Adey MC1+
Fernox F1
Fernox F2
Sentinel X 100
Sentinel X 200

Dodaci za zastitu od niskih temperatura za trajno
zadrzavanje u sustavu

Adey MC ZERO
Fernox Antifreeze Alphi 11
Sentinel X 500

» Ako ste koristili gore navedene dodatke, informirajte ope-

ratera o nuznim mjerama.

» Operatera informirajte o neophodnom nacinu postupanja

s ciljem zastite od niskih temperatura.
7.6 Punjenje sustava grijanja
%\ 1

1.  Sustav grijanja temeljno isperite prije nego $to poCnete
S punjenjem.

2. Obratite pozornost na objasnjenja o pripremi
(- stranica 57) vru¢e vode.

3.  Otvorite sve termostatske ventile radijatora.

4.  Otpustite kapicu ventila za odzracivanje (1) na proi-
zvodu za jedan do dva okreta.

5. Slavinu za punjenje i praznjenje sustava grijanja koja
treba postojati s gradevne strane sukladno standardu
spojite s opskrbom vru¢om vodom.

Napomena
[E Ne smijete sustav grijanja puniti iznad sla-
vine za punjenje i praznjenje proizvodal!

6.  Otvorite opskrbu vruéom vodom.

7.  Eventualno provjerite jesu li obje slavine za odrzavanje
otvorene na proizvodu.

8.  Polako otvorite slavinu za punjenje i praznjenje sustava
grijanja, kako biste napunili sustav grijanja.

9. Zatvorite ventil za odzracivanje na proizvodu, ¢im voda
pocne izlaziti.

10. Napunite sustav do tlak sustava od 0,2 MPa (2,0 bar).

Napomena
@ Kod sustava grijanja na viSe katova moze
biti potreban vedi tlak sustava.
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1.

7.7

Zatvorite opskrbu vruce vode.

Odzraédivanje sustava grijanja

Odzracivanje provedite na radijatoru koji je najnizi sve

dok voda na ventilu za odzracivanje ne po¢ne izlaziti

bez mjehurica.

Odzracite sve ostale radijatore dok se sustav grijanja

kompletno ne napuni vodom.

Za odzracivanje kruga grijanja ili kruga punjenja sprem-

nika odaberite provjeru programa (- stranica 57) P.00.

< Proizvod ne krece u rad, crpka za grijanje na
objektu radi isprekidano. Provjera programa radi
oko 6,5 minuta.

Ponovno pritisnite tipku i, da biste odzragili krug punje-

nja spremnika.

Dopunite vodu, ako tijekom rada provjere programa

tlak sustava padne ispod 0,08 MPa (0,8 bar).

Nakon isteka provjere programa ocitajte na zaslonu

tlak sustava. Ako se tlak sustava smanjio, jo$ jednom

napunite sustav i ponovno ga odzracite.

Zatvorite slavinu za punjenje i praznjenje sustava grija-

nja i opskrbu vruéom vodom i uklonite crijevo.

Provjerite nepropusnost svih priklju¢aka i kompletnog

sustava grijanja.

Punjenje sifona kondenzata

Opasnost!

Opasnost od trovanja zbog curenja dimnih

plinoval

Ako je sifon kondenzata prazan ili nije

dovoljno napunjen, onda u zrak u prostoriji

moze iscuriti dimni plin.

» Prije pustanja proizvoda u pogon sifon
kondenzata napunite vodom.

Prije punjenja sifona zatvorite vod za ispustanje kon-
denzata na straznjoj strani proizvoda. Obratite pozor-

Upute za instaliranje i odrzavanje 0020258616_03



nost na napomene za polaganje voda za ispustanje
kondenzata u poglavlju ,Priklju¢ak voda za ispustanje
kondenzata (- stranica 53)“.

Uvjet: Zrako/dimovod jo$ nije prikljucen

» Napunite sifon za kondenzat preko nastavka za odvod
dimnih plinova (1) (koli¢ina punjenja oko 1,5 ).

Uvjet: Zrako/dimovod je ve¢ prikljuéen

» Napunite sifon za kondenzat pomocu ljevkastog sifona
putem voda za ispiranje (2) (koli¢ina punjenja oko 1,5 I).

7.9
7.91

Provjera podeSavanja plina

Provjera tvorni¢ke postavke

Oprez!

Rizik od funkcionalnih smetnji ili skraéenja
zivotnog vijeka proizvoda zbog pogre3no
podeSene skupine plina!

Ako izvedba proizvoda ne odgovara lokalno
postojecoj grupi plina, do¢i ¢e do greSaka

u funkcioniranju ili ¢ete pak prijevremeno
morati zamijeniti komponente proizvoda.

» Prije nego $to proizvod pustite u pogon,
usporedite podatke o grupi plina na tipskoj
plocici s grupom plina koja je dostupna na
mjestu postavljanja.

PodeSavanje izgaranja ispitano je u tvornici i pretpodeSeno
je za rad sa skupinom plina koja je naznacena na tipskoj plo-
¢ici. U nekim podrucjima opskrbe plinom moze biti neop-
hodno prilagodavanje na licu mjesta.

Uvjet: Izvedba proizvoda ne odgovara lokalnoj grupi plina
» Proizvod nemojte pustiti u rad.
Uvijet: Izvedba proizvoda odgovara lokalnoj grupi plina

» Postupite kao $to je opisano u nastavku.

7.9.2 Provjera prikljuénog tlaka plina (protoc¢ni tlak
plina)

1. Zatvorite slavinu za zatvaranje plina.
2. Demontirajte gornju oplatu. (- stranica 50)
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3. Otpustite brtveni vijak oznagen s ,in“ (1) na plinskoj
armaturi.
4.  Priklju¢ite manometar (2).
Otvorite slavinu za zatvaranje plina.
Proizvod pustite u rad s provjerom programa P.01 ili
funkcijom ¢is¢enja dimnjaka.
Izmijerite prikljuéni tlak plina u odnosu na atmosferski
tlak.
— Dopusteni prikljuéni tlak plina kod pogona na
zemni plin G20: 1,7 ... 2,5 kPa
— Dopusteni prikljuni tlak plina kod pogona na
ukapljeni plin G31: 2,5 ... 4,5 kPa

N

8. Proizvod stavite izvan pogona.

9.  Zatvorite slavinu za zatvaranje plina.

10. Skinite manometar.

11. Pricvrstite brtveni vijak (1).

12. Otvorite slavinu za zatvaranje plina.

13. Provjerite propusta li mjerni nazuvak plin.
14. Montirajte gornju oplatu. (- stranica 50)

Uvjet: Priklju¢ni tlak plina nije u dopustenom podrucju ili je odstupanje tlaka
mirovanja od tlaka plina vece od 1,0 kPa (10 mbar)

Oprez!

Rizik od materijalnih Steta i pogonskih smet-

nji zbog pogresnog prikljuénog plinskog

tlaka!

Ako se prikljuéni plinski tlak nalazi izvan do-

pustenog podrucja, onda to moze dovesti do

smetniji u radu i oStecenja proizvoda.

» Na proizvodu nemojte namjestati nikakve
postavke.

» Proizvod nemoijte pustiti u rad.

» Ako ne mozete ukloniti greSku, onda obavijestite distribu-
tera plina.

» Zatvorite slavinu za zatvaranje plina.
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7.9.3 Ispitivanje sadrzaja CO: i podeSavanje po

potrebi (podedavanje faktora zraka)

1.  Demontirajte gornju oplatu. (- stranica 50)

2. Proizvod pustite u rad s provjerom programa
(- stranica 57) P.01.

3.  PriGekajte barem 3 minuta dok proizvod ne dostigne
radnu temperaturu.

i

Napomena

Tijekom pode$avanja crijevo za zrak se ne
smije skidati sa plinske armature. Kako se
ne bi pojavile pogreSne mjerne vrijednosti,
mjerenje se mora provoditi s montiranim
zrako/dimovodom.

Uvjet: VKK 226/4; VKK 286/4; VKK 366/4

» Izmjerite sadrzaj CO:z i CO na mjernom nastavku za
dimni plin.

Uvjet: VKK 476/4; VKK 656/4

» |zmijerite sadrzaj COz i CO na umetku s mjernim otvorom

preko proizvoda.

Uvjet: Neophodno je podesiti sadrzaj COz

4, Izmjerene vrijednosti usporedite s odgovarajucim vri-
jednostima u tablici.
Vrijednosti podeSa- Jedinica Zemni Ukapljeni
vanja plin (G20) plin
(G31)

COz2 nakon 5 min
rada pod punim % vol. 9,2 +0,3 10,0 £0,3
opterecenjem
Podeseno za Wobbe 3
indeks W, kWh/m 15,0 22,5
Oz nakon 5 min rad
pod punim opterece- % vol. 4,1 £1,80 | 5,3 £1,80
njem
Sadrzaj CO ppm <50 <50
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Podesite sadrzaj CO: okretanjem vijka (3).

PodesSavanje provodite samo u koracima od 1/8 okretaja
i nakon svake promjene sacekajte oko 1 minute dok se
vrijednost ne stabilizira.

Ako podesSavanije nije moguce u zadanom podrucju po-
deSavanja, onda proizvod ne smijete pustiti u pogon.

U tom slucaju obavijestite sluzbu za korisnike.

Zatvorite mjerni nastavak za dimni plin pomocu plasti¢ne
glave osiguraca.

Provjerite jesu li plinski vod, dimovodni sustav, proizvod i
sustav grijanja nepropusni.

ZavrsSite provjeru programa P.01 istodobnim pritiskanjem
tipki i i + ili pritiskom na tipku Uklanjanje smetniji.
Montirajte gornju oplatu. (- stranica 50)

Napomena
Okretanje nalijevo: veci sadrzaj CO-
Okretanje nadesno: maniji sadrzaj CO:

7.10 Provjera pogona grijanja

| 4

Uvjerite se da postoji zahtjev za toplinom, npr. tako $to
podesite regulator na viSu Zeljenu temperaturu.

< Ako proizvod radi pravilno, mora se pokrenuti crpka
za grijanje za toplinski krug.
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7.11  Provjera pripreme tople vode

Podrugje vazenja: Proizvod s prikljuéenim spremnikom tople vode

» Pobrinite se o tome da termostat spremnika zahtijeva
toplinu. Provjerite funkciju pripreme tople vode, tako
Sto ¢ete pomocu prikljuéenog spremnika tople vode
proizvesti zahtjev za toplinom.

» Ako ste prikljucili regulator preko kojeg mozete pode-
Savati temperaturu tople vode, onda temperaturu tople
vode na uredaju za grijanje podesite na maksimalnu
mogucu temperaturu.

» Zadanu temperaturu za priklju€eni spremnik tople
vode podesite na regulatoru.

7.12 Provjera funkcionalnosti proizvoda i
nepropusnosti

1.  Prije nego Sto se proizvod predate korisniku, provjerite
funkcionalnost proizvoda i nepropusnost.

2. Proizvod pustite u pogon.

3. Provijerite jesu li nepropusni plinski vod, dimovodni
sustav, sustav grijanja i vodovi za toplu vodu.

4. Provjerite besprijekornu funkciju svih upravljackih, re-
gulacijskih i kontrolnih uredaja.

5. Provjerite jesu li zrako/dimovod i vod za ispustanje
kondenzata besprijekorno instalirani i stabilno pri¢vr-
Sceni.

6.  Provjerite prekomjerno paljenje i redoviti profil plamena
plamenika (dijagnosticki kod d.44: < 250 = vrlo dobar
plamen, > 700 nema plamena).

7. Uvijerite se da su svi dijelovi oplate propisno montirani.

8 Prilagodavanje na sustav

8.1 Pozivanje dijagnostickih kodova

1. Pomocu parametara koji su u pregledu dijagnostickih
kodova oznaceni kao podesivi, proizvod mozete prila-
goditi prema sustavu grijanja i potrebama korisnika.

— Pregled dijagnostic¢kih kodova pronadéi ¢ete u pri-
logu.
2. Pozovite razinu za servisera. (- stranica 56)
3.  Istodobno pritisnite tipke i i +.
< Na zaslonu ¢e se pojaviti d.00.
4.  Pomocu tipki — ili + odaberite Zeljeni dijagnosticki kod.
5.  Pritisnite tipku i.
< Na zaslonu se pojavljuje odgovarajuca dijagno-
stiCka informacija.
6.  Ako je potrebno, pomodu tipki — ili + podesite zeljenu
vrijednost (prikaz treperi).

7. Pohranite promijenjenu vrijednost pritiskom na tipku
ina 5 sekundi (prikaz viSe ne svijetli).
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8.2

» Istodobno pritisnite tipke i + ili 4 minute ne pritiskajte ni-
jednu tipku.
< Na zaslonu ¢e se ponovno pojaviti trenutna tempera-
tura polaznog voda grijanja ili kao opcija, ako je pode-
Seno, tlak punjenja sustava grijanja.

Napustanje dijagnostiCkog moda

8.3 Pode3avanje maksimalne temperature

polaznog voda

1.  Pod d.71 podesite maksimalnu temperaturu polaznog
voda za rad grijanja.

2.  Pod d.78 podesite maksimalnu temperaturu polaznog
voda za rad zagrijavanja spremnika.

8.4

» Pod d.02 podesite maksimalno vrijeme blokade plame-
nika.

i

Pode3avanje vremena blokade plamenika

Napomena

Kako bi se sprijecilo ¢esto uklju€ivanje i isklju-
Civanje plamenika, a time i gubici energije, na-
kon svakog isklju€ivanja plamenika aktivira se
elektroni¢ka blokada ponovnog ukljucivanja na
odredeno vrijeme. Vrijeme blokade plamenika
aktivno je samo za pogon grijanja.

8.5

» Djelomi¢no opterec¢enje grijanja podesite na d.00.

i

Pode3avanje djelomiénog optereéenja grijanja

Napomena

Ako je dijagnosti¢ki kod na maksimalnoj vrijed-
nost, onda se djelomi¢no opterecenje kontinu-
irano optimira temelju iskoriStenja plamenika.
Nakon prekida opskrbe mreznim naponom

ili nakon aktiviranja tipke Uklanjanje smetnji
aktualno izraCunata vrijednost se resetira na
maksimalnu snagu. Ako ste podesili vrijednost
manju od maksimalne, onda je automatika iz-
van funkcije.

8.6

» Pod d.77 podesite djelomi¢no punjenje spremnika.

i

Pode3avanje djelomiénog punjenja spremnika

Napomena

Ako je dijagnosticki kod na maksimalnoj vrijed-
nost, onda se djelomi¢no optereéenje sprem-
nika kontinuirano optimira temelju iskoristenja
plamenika. Nakon prekida opskrbe mreznim
naponom ili nakon aktiviranja tipke Uklanjanje
smetnji aktualno izraCunata vrijednost se rese-
tira na maksimalnu snagu. Ako ste podesili vri-
jednost manju od maksimalne, onda je auto-
matika izvan funkcije.
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8.7 Podesavanje vremena naknadnog rada crpke i

nacina rada crpke
Pod D.01 mozete podesiti vrijeme zaostajanja crpke.

Pod d.72 mozete podesiti vrijeme zaostajanja crpke za pu-
njenje spremnika izravno priklju¢ene na proizvod.

Ako je crpka za zagrijavanje spremnika priklju¢ena na regu-
lacijski uredaj calorMATIC 630 ili auroMATIC 620, podesite
vrijeme zaostajanja na regulacijskom uredaju.

Pod d.18mozete podesiti nacine rada crpke Eco
(isprekidano) ili Comfort (kontinuirano).

Pri nacinu rada Comfort ukljuCuje se crpka za grijanje, ako:

regulator sobne temperature preko stezaljke 3-4-5 zahti-

jeva toplinu i

— ako regulator sobne temperature ili ugradni regulator
preko spone 7-8-9 postavlja zadanu vrijednost tempe-
rature polaznog voda vecu od 30 °C ili preko eBUS vecu
od 20 °Ci

— ako se proizvod nalazi u zimskom nacinu rada (zakretni
gumb temperature polaznog voda grijanja nije u lijevom
krajnjem polozaju) i

— ako je kontaktni termostat zatvoren.

Crpka se iskljuCuje ako:

— jedan od gore navedenih uvjeta viSe nije ispunjen i
— ako je vrijeme zaostajanja crpke isteklo.

Vrijeme blokade plamenika nema utjecaja na crpku. Ako
neki od uvjeta tijekom vremena zaostajanja otpadne, ona
¢e unato€ tome biti izvrSena.

Eco je smisleno koristiti kada pri vrlo maloj potrebi za topli-
nom i velikoj temperaturnoj razlici izmedu zadane vrijedno-
sti za pripremu tople vode i zadane vrijednosti za rad grijanja
valja odvesti preostalu toplinu nakon pripreme tople vode.
Time izbjegavate nedovoljnu opskrbu stambenih prostorija.
U slu€aju postojece potrebe za toplinom crpka se nakon is-
teka vremena zaostajanja ukljucuje svakih 30 minuta na 5
minuta.

Ako je na povratni hod prikljuéen senzor temperature:

Ako temperatura povratnog voda vruce vode brzo opada,
crpka (u roku od 30 minuta) radi duze od minimalne trajnosti
od pet minuta. Nacin rada ,isprekidano” u svakom trenutku
moze prekinuti pokretanje plamenika i crpka ¢e raditi u nor-
malnom pogonu grijanja.

8.8

Pri zahtjevu za toplinom, proizvod na oko 15 sekundi prelazi
u status S.02 (predrad crpke), nakon toga se pokrece venti-
lator (S.01).

Nakon dostizanja po€etnog broja okretaja se otvara plinski
ventil i pokrec¢e se plamenik S.04.

Pona3anje pri pokretanju

Proizvod sada 30 do 60 sekundi radi s minimalnim optere-
¢enjem, ovisno o temperaturi kotla. Ovisno o odstupanju za-
dane vrijednosti se nakon toga podesava izraCunata zadana
vrijednost broja okretaja.
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8.9

1. Nakon zavrSene instalacije, prilozenu naljepnicu
835593 na jeziku korisnika nalijepite na prednju stranu
proizvoda.

2. Korisniku objasnite gdje se nalaze i koje su funkcije
sigurnosne opreme.

3. Korisniku pokazite kako se rukuje proizvodom. Odgo-
vorite mu na sva pitanja. Korisnika uputite posebno na
sigurnosne napomene kojih se inate mora pridrzavati.

4.  Korisnika upozorite na sigurnosne napomene i napo-
mena upozorenja na proizvodu.

5.  Informirajte korisnika o tome da mora provesti odrzava-
nje proizvoda u propisanim intervalima.

6. Korisniku na ¢uvanje predajte sve upute i svu doku-
mentaciju proizvoda.

7. Korisnika informirajte o provedenim mjerama za op-
skrbu zrakom za izgaranje i dimovod te mu objasnite
da on ne smije mijenjati nista.

8. Upozorite operatera da upute trebaju ostati u blizini
proizvoda.

9.  Operateru objasnite kako da kontrolira potreban tlak
sustava, te mjere za nadopunjavanje i odzracivanje
sustava grijanja sukladno potrebama.

10. Pokazite operateru kako da pravilno (ekonomi¢no) po-
desi temperature, regulacijske uredaje i termostatske
ventile.

Predaja korisniku

9 Uklanjanje smetniji

9.1

Ako na proizvodu dode do greske, onda displej pokazuje kod
greske F.xx.

O¢itavanje kodova greske

Kodovi greske imaju prednost nad svim ostalim prikazima.
Ako istovremeno dode do viSe kodova greSke, onda se na
displeju izmjeni¢no pokazuje doti¢ni kod gresSke na po dvije
sekunde.

Pregled kodova greske naci ¢ete u dodatku.
Kddovi greske — pregled (- stranica 73)

» Otklonite gresku.

» Kako bi se proizvod ponovno pustio u rad, pritisnite tipku
Uklanjanje smetnji (-~ Upute za uporabu).

» Ako ne mozete ukloniti gresku ili ako ona nastupi i nakon
viSekratnog pokusaja uklanjanja smetnje, onda se obra-
tite Vaillant servisnoj sluzbi za korisnike.

9.2

» Uklonite smetnje nakon provjere u tablici u prilogu ili po-
mocu izbornika funkcija (- stranica 63) odn. provjere
programa (- stranica 57).

Prijava smetnje (- stranica 74)

Uklanjanje smetnji

» Kako biste proizvod ponovno pustili u rad, pritisnite
(maks. tri puta).

» Ako ne mozete ukloniti smetnju i ako se ona ponovno
pojavljuje nakon poku$aja uklanjanja smetniji, onda s
obratite servisnoj sluzbi za korisnike.
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9.3

MozZete pozvati kodove statusa na zaslonu. Kodovi statusa
na displeju Vas informiraju o aktualnom radnom stanju proi-
zvoda.

Provjera kodova statusa

» Pritisnite tipku i, da bi se prikazalo aktualno stanje proi-
zvoda. Prikazuje se kod statusa: S.xx.

» Ponovno pritisnite tipku i, da biste uklonili Sifru statusa.
Kodovi statusa — pregled (- stranica 72)

9.4

» Da biste istodobno resetirali sve parametre na tvorni¢ku
postavku, postavite d.96 1.

Resetiranje parametara na tvorni¢ke postavke

9.5 Resetiranje sigurnosnog grani¢nika
temperature
1
%;g
&

1.  Demontirajte gornju oplatu. (- stranica 50)

2.  Pritisnite zatik (1), kako biste resetirali sigurnosni gra-
ni¢nik temperature.

i

3. Nakon aktiviranja sigurnosnog ogranicivac¢a tempera-
ture izvrsite trazenje greske i otklonite uzrok smetnje.

Napomena

Zatik mozete pritisnuti prema dolje tek kada
je temperatura proizvoda < 80 °C.

10 Inspekcija i odrzavanje

1. Proizvod odvojite od strujne mreze.
2. Zatvorite slavinu za zatvaranje plina.

Napomena

Ako su potrebni inspekcija i radovi odrzava-
nja kada je uklju¢ena glavna sklopka, onda
¢e to biti navedeno u opisu radova na odrza-
vanju.

3.  Pridrzavajte se minimalnih intervala za inspekciju i
radove odrzavanja. Ovisno o rezultatima inspekcije
moze biti potrebno ranije odrzavanje.

4.  Sve inspekcijske radove i radove na odrzavanju prove-
dite redoslijedom navedenim u tablici inspekcijskih ra-
dova i radova na odrzavanju u prilogu.

0020258616_03 Upute za instaliranje i odrzavanje

10.1

Originalni sastavni dijelovi proizvoda certificirani su u okviru
provjere sukladnosti od strane proizvodaca. Ako prilikom
odrzavanja i popravaka upotrebljavate dijelove koji nisu cer-
tificirani, odnosno dopusteni, sukladnost proizvoda prestaje
vaziti i zbog toga proizvod viSe ne odgovara vazeéim nor-
mama.

Nabavka rezervnih dijelova

Kako bi se osigurao nesmetan i siguran rad proizvoda, iz-
riCito preporu¢amo koristenje originalnih rezervnih dijelova
proizvodaca. Za informacije o raspolozivim originalnim dijelo-
vima obratite se na adresu za kontakt navedenu na straznjoj
strani ovih uputa.

» Ako su Vam u slu€aju radova odrzavanja ili popravaka
potrebni rezervni dijelovi, koristite isklju¢ivo rezervne
dijelove koji su dopusteni za proizvod.

10.2

Izbornik funkcija u digitalnom informacijskom i analitickom
sustavu dopusta kontrolu funkcije pojedinih aktuatora. Izbor-
nik funkcija se moze pokrenuti uvijek nakon ukljucivanja pro-
izvoda ili nakon pritiska na tipku Uklanjanje smetniji. Elektro-
nika proizvoda prebacuje na normalan rad, ako 5 sekundi ni-
ste rukovali proizvodom niti ste pritisnuli tipku —.

Izbornik funkcija

Izbornik funkcija — Pregled (- stranica 67)

10.3 Demontaza sklopa plamenika

Opasnost!
Opasnost od opeklina zbog vruéih sastavnih
dijelova!l

Na sklopu plamenika i svim sastavnim dijelo-
vima kroz koje protje€e voda postoji opasnost
od opeklina i oparina.

» Na tim sastavnim dijelovima radite tek
kada se rashlade.

Proizvod odvojite od strujne mreze.

Zatvorite zapornu slavinu za plin.

Otklopite kontrolnu kutije prema dolje. (- stranica 50)
Demontirajte gornju oplatu. (- stranica 50)

Odvrnite sigurnosni lim elektrode za paljenje i skinite
vod za paljenje i vod za uzemljenje.

Skinite vod za paljenje sa nadzorne elektrode.
Skinite kabel sa motora ventilatora i plinske armature.

8.  Otpustite plinsku cijev na donjoj strani plinske armature
i mjerno crijevo tlaka na donjoj strani.

ok b=
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9.  lzvucite usisno crijevo za zrak (3) s prikljucka ventila-
tora.

10. Odvrnite matice (2).

11. lzvucite sklop plamenika (1) sa izmjenjivaca topline.

12. Provjerite dijelove sklopa plamenika i izmjenjivaca to-
pline u pogledu oStecenja i prljavstine.

13. Ako je potrebno, o istite ili zamijenite dijelove sukladno
slijedecim odjeljcima.

10.4 CiSéenje komore za sagorijevanje

1.  Zastite kontrolnu kutiju od prskajuce vode.

2. Ocistite komoru za sagorijevanje octom (do maks. 5%
kiseline). Ocat ostavite da djeluje 20 minuta na komoru
za sagorijevanje.

3.  Sperite vodom prljavstinu koja se odvajila.
< Voda otie preko sabirnika dimnih plinova i voda za

ispustanje kondenzata.

10.5 Ispitivanje plamenika

1 Y Napomena

m Plamenik ne zahtijeva odrzavanje i ne treba ga
= Cistiti.

» Provjerite postoje li oStecenja na povrsini plamenika. Ako
ustanovite osteéenja, onda zamijenite plamenik ukljucu-
juci i brtvu.

10.6  Ugradnja sklopa plamenika

Opasnost!

Smrtna opasnost zbog izlaza dimnih pli-
nova!

Neispravna brtva komore za sagorijevanje
moze ugroziti pogonsku sigurnost proizvoda i
dovesti do ozljeda i materijalnih Steta.

» Zamijenite brtvu komore za sagorijevanje
nakon svake inspekcije i odrzavanja.

» Ponovno stavite sigurnosni prsten, koji
obuhvaca brtvu, nakon svake inspekcije i
odrzavanja.

64

Opasnost!
Opasnost po Zivot zbog curenja plina!
Nestru¢no izvedena plinska instalacija ili kvar

moze ugroziti pogonsku sigurnost proizvoda i
izazvati tjelesne ozljede i materijalne Stete.

» Provjerite brtvljenje plina na proizvodu
prije pustanja u rad, te nakon svake in-
spekcije, odrzavanja ili popravke!

10.
1.

Zamijenite brtvu komore za sagorijevanje.
Utaknite sklop plamenika (3) na tijelo kotla.
Krizno pritegnite matice (2).

— Zakretni moment: 9 Nm

Utaknite vod za paljenje i vod za uzemljenje u elek-
trodu za paljenje i nadzor.

Umetnite novu brtvu u mjerni nazuvak na donjoj strani
plinske armature.

Ponovno utaknite plinsku cijev u donju stranu plinske
armature.

— Zakretni moment: 25 Nm

Utaknite ponovno mjerno crijevo tlaka na gornju stranu
plinske armature.

Utaknite usisno crijevo za zrak (1) bez zakretanja pri-
kljuCka ventilatora i pricvrstite ga obujmicom.

Ponovno utaknite kabele na motoru ventilatora i plinske
armature.

Otvorite zapornu slavinu za plin.
Provjerite brtvljenje plina.
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10.7 Ciséenje sifona kondenzata

1
) &
©
\ 2
1. lzvucite vod za ispiranje (2) sa prikljucka

zrako/dimovoda (1).
2. Prikljucite crijevo na vod za ispiranje i isperite sifon.

10.8 Praznjenje proizvoda

1.  Zatvorite slavine za odrzavanje proizvoda.
2. Demontirajte doniji dio prednje oplate.

3. Prikljucite crijevo na slavinu za punjenje i praznjenje

proizvoda.
4, Pomaknite crijevo na prikladno odvodno mjesto.
5.  Otvorite slavinu za punjenje i praznjenje.
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6.  Otvorite ventil za odzracivanje (1) kako bi se proizvod
potpuno ispraznio.

7. Kada vod istekne, ponovno zatvorite ventil za odzraci-
vanje i slavinu za praznjenje.

10.9 Praznjenje sustava grijanja

1.  Demontirajte doniji dio prednje oplate.

2. Prikljucite crijevo na slavinu za punjenje i praznjenje na
polaznom vodu grijanja.

3.  Pomaknite crijevo na prikladno odvodno mjesto.

4.  Uvjerite se da su otvorene slavine za odrzavanje proi-
zvoda.

5. Otvorite slavinu za punjenje i praznjenje.

6.  Otvorite ventile za odzracCivanje na grijacim tijelima.
Pocnite na najviSe postavljenom grijaéem tijelu, a zatim
nastavite odozgo prema.

7. Kada voda otekne, ponovno zatvorite ventil za odzradi-
vanje radijatora i slavinu za punjenje i praznjenje.

10.10 Zavr3avanje inspekcije i radova odrzavanja

1. Napunite sustav grijanja. (- stranica 58)
2. Odzracite sustav grijanja. (- stranica 58)

3. Provjerite besprijekornu funkciju svih upravljackih, re-
gulacijskih i kontrolnih uredaja.

4. Provjerite nepropusnost plinskog voda i toplinskog
kruga.

5. Provjerite besprijekornost instalacija zrako/dimovoda.

6. Provjerite prekomjerno paljenje i redoviti profil plamena
plamenika (dijagnosticki kod d.44: < 250 = vrlo dobar
plamen, > 700 nema plamena).

7. Provjerite prikljucni tlak plina (protoc¢ni tlak plina).

(- stranica 59)

8. Ispitajte sadrzaj CO: i po potrebi ga podesite
(podesSavanije faktora zraka). (- stranica 60)

9.  Protokolirajte svako izvedeno odrzavanje.

11 Stavljanje izvan pogona

11.1  Stavljanje izvan pogona za stalno

Iskljucite proizvod.

Proizvod odvojite od strujne mreze.
Zatvorite slavinu za zatvaranje plina.
Zatvorite zaporni ventil za hladnu vodu.

Ispraznite proizvod putem slavine za punjenje i pra-
znjenje (- stranica 65).

ok oobd =

12 Zbrinjavanje ambalaze

» Ambalazu propisno zbrinite u otpad.
» Pridrzavajte se relevantnih propisa.
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13 Servisna sluzba za korisnike

Podatke za kontakt nase servisne sluzbe pronaci ¢ete ne
straznjoj strani ili na nasoj internetskoj stranici.
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Dodatak

A Pregled kontrolnih programa

Kontrolni program

Znacenje

P.00 Odzragivanje

Odzracivanje proizvoda, kruga grijanja i kruga punjenja spremnika. Proizvod ne pocinje raditi. Crpka
za grijanje radi isprekidano. Nakon oko 6,5 minuta se prebacuje na crpku za zagrijavanje spremnika
(alternativno pritiskanjem tipke i).

P.01 Maks. optere¢.

Pokretanje plamenika na maksimalno opterecenje. Proizvod nakon uspjeSnog paljenja radi na maksi-
malnom optereéenju.

P.02 Min. optere¢.

Pokretanje plamenika na minimalno opterecenje. Proizvod nakon uspje$nog paljenja radi na minimal-
nom optereéenju.

P.05 STB test

Funkcija ispitivanja za sigurnosni ograniciva¢ temperature (STB): Plamenik se ukljuuje s maksimal-
nom snagom a crpke se isklju€uju, regulator temperature se iskljucuje, tako da plamenik grije sve dok
STB ne reagira uslijed dostizanja STB temperature.

B Izbornik funkcija — Pregled

Tipka — : natrag

napon.
-2 od 7 modul, ako d.27 odn. d.28 = 3

Prikaz Akcija Rezultat Opcija

Aktiviranje izbornika funkcija - Tipka + : da Aktiviran izbornik funkcija
- Tipka = : ne Kraj, pocinje normalan rad

Provjera crpke grijanja? - Tipkai: da Pokrece se testiranje crpke Tipka + : crpka uklj.
Tipka + : dalje Tipka — : crpka isklj.
Tipka - : natrag - Tipka i : natrag

Ispitivanje ventilatora? - tipka i : da Ventilator se aktivira s maks. brojem Tipka + : ventilator uklj.
Tipka + : dalje okretaja. Tipka — : ventilator iskj.
Tipka — : natrag - Tipka i : natrag

Provjera crpke za punjenje? - tipka i : da Svi priklju€ci koji su definirani kao crpka Tipka + : crpka za punjenje
Tipka + : dalje za punjenje spremnika, sadrze mrezni spremnika uklj.

Tipka — : crpka za punjenje
spremnika isklj.
- Tipka i : natrag

Provjera cirkulacijske crpke?

- tipka i : da
Tipka + : dalje
Tipka - : natrag

Svi priklju€ci koji su definirani kao cirkula-
cijska crpka, sadrze mrezni napon.

- elektronicka ploc¢a, ako d.26 = 1

- 2 od 7 modul, ako d.27 odn. d.28 = 1

Tipka + : cirkulacijska crpka uklj.
Tipka — : cirkulacijska crpka isklj.
- Tipka i : natrag

Provjera vanjske crpke?

Svi priklju¢ci koji su definirani kao vanjska
crpka, sadrze mrezni napon.
-2 od 7 modul, ako d.27 odn. d.28 = 2

Tipka + : vanjska crpka ukl].
Tipka — : vanjska crpka iskl].
- Tipka i : natrag

Odzragdivanje hidraulike?

Prikazuje se tlak zraka.

Tipka + : krug tople vode
Tipka — : toplinski krug
— Tipka i : natrag

Testiranje plamenika?

- tipka i : da
Tipka + : dalje
Tipka - : natrag
- tipka i : da
Tipka + : dalje
Tipka - : natrag
- tipka i : da
Tipka + : dalje

Tipka - : natrag

Istovremeno s plamenikom aktivira se
crpka za grijanje

Zadana temperatura polaznog voda =
maksimalna zadana temperatura pola-
znog voda

Tipka + : plamenik uklj
Tipka — : plamenik isklj, izvrSen
izbornik funkcija

Zatvaranje izbornika funkcija?

- tipka i : da
Tipka + : dalje
Tipka — : natrag

Pokrece se normalan rad
Izbornik funkcija ponovno se pokreée
Natrag
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C DijagnostiCki kddovi — pregled

G \  Napomena
@ Kako se tablica s kddovima koristi za razliite proizvode, postoji moguc¢nost da kédovi nekih proizvoda nisu vidljivi.
7
Vrijednosti ia&nieni i _ i& i
Kod Parametar Jedinica Objasnjenje, odabir, raspon ko Tvornicka Vlastita
min. | maks. raka postavka postavka
D.000 | Djelom. ogrjev. opter. specificna kW podesivo djelomi¢no opterecenje Maksi- nije pode-
veli¢ina snage grijanja malna sivo
Maksimalna vrijednost = automat- vrijednost
sko djelomi¢no optereéenje grijanja
Proizvod automatski prilagodava
najvece djelomicno optereéenje
aktualnoj potrebi sustava
D.001 | Naknadni rad crpke: grijanje 2 60 min Vrijeme naknadnog rada unutarnje 5
crpke za pogon grijanja
1
D.002 | Maks vrijeme blokade: grija- 2 60 min Maks. vrijeme blokade plamenika 20
nje kod grijanja pri temperaturi pola-
znog voda od 20 °C
1
D.004 | Temp. spremnika: stvarna aktualna °C Mjerna vrijednost osjetnika tople - nije pode-
vrijednost vrijednost vode ako je priklju¢en spremnik sivo
tople vode s osjetnikom
D.005 | Polazn. vod grijanja: zadana aktualna °C Zadana vrijednost temperature po- - nije pode-
temperatura vrijednost laznog voda (ili zadana vrijednost sivo
povratnog voda)
aktualna zadana vrijednost, izraCu-
nata na temelju podesene vrijedno-
sti, regulatora, vrste regulacije ....
D.007 | Temp. spremnika: zadana aktualna °C Samo proizvod s integriranom pri- - nije pode-
vrijednost vrijednost premom tople vode s prikljuéenim sivo
spremnikom
15 °C = zastita od niski tempera-
tura, 40 °C do D.020 (maks. 70 °C)
D.008 | Regulator 3-4 aktualna - Sobni termostat na sponi 3-4 - nije pode-
vrijednost 0: RT-ulaz stezaljki 3-4 prekinut, sivo
nema rada grijanja
1: RT-ulaz stezaljki 3-4 zatvoren,
nema rada grijanja
D.009 | eBUS regulator: zadana aktualna °C Zadana temperatura polaznog voda - nije pode-
vrijednost vrijednost do vanjskog eBus regulatora sivo
Minimum od vanjske zadane vrijed-
nosti eBus i zadane vrijednosti KI.7
D.010 | Unutarnja crpka aktualna - Status crpke za grijanje - nije pode-
vrijednost 0: iskIj. sivo
1: uklj
D.011 | Vanjska crpka aktualna - Status dodatne vanjske crpke za - nije pode-
vrijednost grijanje sivo
0: isklj.
1-100: uklj.
Priklju¢ak preko visefunkcijskog
modula 2 od 7ili X6
D.012 | Crpka za zagrijavanje aktualna - Status crpke za zagrijavanje - nije pode-
spremnika vrijednost spremnika sivo
0: isklj.
1-100: ukl].
D.013 | Cirkulacijska crpka aktualna - Status cirkulacijske crpke - nije pode-
vrijednost 0: iskilj. sivo
1-100: uklj.
Priklju¢ak preko visefunkcijskog
modula 2 od 7ili X6
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Kéd

Parametar

Vrijednosti

min.

maks.

Jedinica

Objasnjenje, odabir, raspon ko-
raka

Tvornicka
postavka

Vlastita
postavka

D.014

Broj okretaja crpke: zadana
vrijednost

30

100

%

Podesavanje crpke za grijanje
upravljane brojem okretaja
- auto

30 ... 100 % podesSavanije fiksne
vrijednosti

- = auto

D.015

Broj okretaja crpke: stvarna
vrijednost

aktu

alna

vrijednost

%

Aktualna snaga crpke za grijanje
upravljane brojem okretaja

nije pode-
sivo

D.017

Vrsta regulacije

0: regulacija temperature polaznog
voda
1: regulacija temperature povratnog
voda

D.018

Nacin rada crpke

1: zaostajanje (Comfort)
3: radi konstantno (Eco)

D.020

Maks. temp. PTV: zadana
vrijednost

50

70

°C

Maks. vrijednost podeSavanja za
zadanu vrijednost spremnika

1

65

D.022

Zahtjev za PTV

aktu.

alna

vrijednost

Vanjsko punjenje spremnika, utikac¢
C1-C2

0: isklj.
1: uklj

nije pode-
sivo

D.023

Status pogona grijanja

aktu.

alna

vrijednost

Ljetni / zimski pogon (grijanje is-
klj./uklj.)

0: grijanje isklj. (ljetni rad)

1: grijanje uklj

nije pode-
sivo

D.025

Vanj. eBUS signal: zagrijav.
spremnika

aktu

alna

vrijednost

Priprema tople vode odobrena od
strane eBUS regulatora

0: isklj.
1: uklj.

nije pode-
sivo

D.026

Dodatni relej

Interni dodatni relej na X6 (ruziCasti
utikac)

: cirkulacijska crpka

: druga vanjska crpka

: crpka za punjenje spremnika

: zaklopka za ispusni plin/napa

: vanjski plinski ventil

6: vanjska dojava smetnje

a A WON =

D.027

Relej opreme 1

Prebacivanje releja dodatnog pri-
bora 1 za dodatni pribor viSefunkcij-
skog modula 2 od 7

: cirkulacijska crpka

: druga vanjska crpka

: crpka za punjenje spremnika
: zaklopka za ispus$ni plin/napa
: vanjski plinski ventil

6: vanjska dojava smetnje

a B WON =

D.028

Relej opreme 2

Prebacivanje releja dodatnog pri-
bora 2 za dodatni pribor visefunkcij-
skog modula 2 od 7

: cirkulacijska crpka
: druga vanjska crpka
: crpka za punjenje spremnika

: vanjski plinski ventil
: vanjska dojava smetnje

D.030

Aktiviranje ventila za gorivo

aktualna
vrijednost

- isklj.

1
2
3
4: zaklopka za ispu$ni plin/napa
5
6
0
1: uklj.

nije pode-
sivo

D.033

Zadana vrijednost br. okre-
taja ventilatora

aktualna
vrijednost

okr/min

nije pode-
sivo

D.034

Stv. vrijednost broja okretaja
ventilatora

aktualna
vrijednost

okr/min

nije pode-
sivo
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" Vrijednosti . Objadnjenje, odabir, raspon ko- Tvornitka Viastita
Kéd Parametar Jedinica
min. | maks. raka postavka postavka
D.040 | Temp. polaznog voda: aktualna °C - - nije pode-
stvarna vrijednost vrijednost sivo
D.041 | Temp. povrat. voda: stvarna aktualna °C - - nije pode-
vrijednost vrijednost sivo
D.043 | Temperatura kotla 0 99 °C aktualna temperatura kotla - nije pode-
sivo
D.044 | Vrijedn. ionizacije: stvarna 0 1020 - > 700: nema plamena - nije pode-
vrijednost < 450: prepoznat plamen sivo
< 250: vrlo dobar plamen
D.047 | Trenutna vanjska tempera- aktualna °C Ako je vanjski osjetnik priklju¢en na - nije pode-
tura vrijednost X41 sivo
(s atmosferskim Vaillant regulato-
rom)
D.050 | Offset: min. br. okretaja -40 40 okr/min | Nazivna vrijednost podeSena tvor- -
nicki
10
D.051 | Offset: maks. br. okretaja -40 40 okr/min | Nazivna vrijednost podesena tvor- -
nicki
10
D.054 | Histereza ukljuc. ofset 0 -10 1 -2
D.055 | Histereza iskljué. ofset 0 10 K 1 6
D.060 | Broj iskljuéenja sig. granic- aktualna - Broj iskljuivanja sigurnosnog ogra- - nije pode-
nika temp. vrijednost ni¢ivaca temperature sivo
D.061 | Broj iskljuéenja automata aktualna - Broj neuspjesnih paljenja pri zad- - nije pode-
paljenja vrijednost njem pokusaju sivo
D.063 | IskljuCivanje kontrole zraka aktualna - Broj isklju€ivanja od kontrole zraka - nije pode-
vrijednost sivo
D.064 | Srednje vrijeme paljenja aktualna s - - nije pode-
vrijednost sivo
D.065 | Maks. vrijeme paljenja aktualna s - - nije pode-
vrijednost sivo
D.067 | Preostalo vrijeme blokade aktualna min Preostalo vrijeme blokade plame- - nije pode-
grijanja vrijednost nika sivo
D.068 | Broj prvog pokusaja paljenja aktualna - Broj neuspjesnih paljenja pri prvom - nije pode-
vrijednost pokusaju sivo
D.069 | Broj drugog pokusaja palje- aktualna - Broj neuspjesnih paljenja pri dru- - nije pode-
nja vrijednost gom pokusaju sivo
D.071 | Maks. zad. temp. polaznog 40 85 °C Zadana vrijednost maks. tempera- 75
voda grijan;j. ture polaznog voda grijanja
1
D.072 | Vrij. nakn. rada crpke nakon 0 600 s Vrijeme naknadnog rada vanjske 300
zagr. spremn. crpke za grijanje nakon punjenja
spremnika
1
D.073 | PodeSavanje offseta za 0 25 K Ofset punjenja spremnika 25
komfor funkciju Prekomijerni porast temperature iz-
medu zadane temperature sprem-
nika i zadane temperature pola-
znog voda pri punjenju spremnika
1
D.075 | Maks. vrijeme zagrijavanja 20 90 min Maks. vrijeme zagrijavanja za 45
sprem. spremnik tople vode bez vlastite
regulacije
1
D.076 | Identifikacijski broj uredaja aktualna - (Device specific number = DSN) - nije pode-
vrijednost 15: ecoVIT sivo
D.077 | Djelom. optereéenje: pri- specificna kW Podesivi uc¢inak punjenja Maksi-
preme tople vode veli¢ina snage spremnika malna
Maksimalna vrijednost = vrijednost
automatsko djelomiéno opterec¢enje
spremnika
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" Vrijednosti . Objagnjenje, odabir, raspon ko- Tvornitka Vlastita
Kéd Parametar Jedinica
min. | maks. raka postavka postavka
D.078 | Maks. temp. polaznog voda 55 80 °C Ogranicenje temperature punjenja 80
PTV spremnika
(Zadana temperatura polaznog
voda u radu zagrijavanja sprem-
nika)
1
Napomena
Odabrana vrijednost mora biti iz-
medu min. 15 K iznad vrijednosti
zadane vrijednosti spremnika.
D.080 | Radni sati grijanja aktualna h - Nakon nije pode-
vrijednost jednog sivo
pritiska
tipke i
Ako prve tri
D.081 | Radni sati PTV aktualna h - znamenke | ije pode-
vrijednost nakon sivo
drugog
pritiska
—— , , , tipke i -
D.082 | Br. startova plamenik: grija- aktualna - Broj pokretanja plamenika (x 100) rikazuiu nije pode-
nje vrijednost P U sivo
druge tri
znamenke
Sesterozna-
D.083 | Br. startova plamenik: PTV aktualna - Broj pokretanja plamenika (x 100) metr;ka.stog nije pode-
vrijednost rola | sivo
(pokretanje
plamenika
x 100).
D.084 | Radovi odrzavanja za 0 3000 h Broj sati do sljede¢eg odrzavanja ——
1
300 odgovara 3000 h
— —— = deaktivirano
D.087 | Pode3avanje vrste plina 0 - 0: zemni plin -
1: ukapljeni plin
D.090 | eBUS regulator aktualna - 0: nije prepoznato (eBUS adresa - nije pode-
vrijednost <10) sivo
1: prepoznat
D.091 | Status DCF77 aktualna - 0: nema prijema - nije pode-
vrijednost 1: prijam sivo
2: sinkronizirano
3: vrijedi
D.093 | PodeSavanje identif. broja 0 999 - 22 kW: 1 -
uredaja 28 kW: 2
36 kW: 3
47 kW: 4
65 kW: 5
D.095 | Verzija softvera: PeBUS aktualna - 1: elektronicka plo¢a (BMU) - nije pode-
sudionik vrijednost 1: zaslon (Al) sivo
D.096 | Reset na tvornicke 0 1 - Vracéanje svih podesivih parame- -
postavke? tara na tvornicke postavke
0: ne
1: da
D.097 | Razina za servisera aktualna - Servisni kod 17 -
vrijednost
D.098 | Br. tel. FHW 10 znamenkasti - Moguénost unosa telefonskog broja -
koji se prikazuje u slu€aju smetnji
proizvoda
D.099 | Jezik - - - Odabrani jezik prikazuje se u retku specificno
2 (redak 1i 2 i odabranom jeziku) za zemlju
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D Kodovi statusa — pregled

G \  Napomena
@ Kako se tablica s kddovima koristi za razliite proizvode, postoji moguc¢nost da kédovi nekih proizvoda nisu vidljivi.

Kéd Znacenje

S.00 Grijanje: nema zahtjeva Grijanje nema potrebe za toplinom. Plamenik je iskljucen.
za toplinom

S.01 Pogon grijanja: pokretanje | Pokretanje ventilatora za rad grijanja je aktivirano.
ventilatora

S.02 Pogon grijanja: prethodno | Predrad crpke za rad grijanja je aktiviran.
pokretanje crpke

S.03 Pogon grijanja: paljenje Paljenje za rad grijanja je aktivirano.

S.04 Pogon grijanja: plamenik | Plamenik za rad grijanja je aktiviran.
uklj.

S.06 Pogon grijanja: naknadni | Rad ventilatora za rad grijanja je aktiviran.
rad ventilatora

S.07 Pogon grijanja: naknadni | Zaostajanje crpke za rad grijanja je aktivirano.

rad crpke

S.08 Pogon grijanja: vrijeme Vrijeme blokade za rad grijanja je aktivirano.
blokade

S.20 Zahtjev za PTV Zahtjev tople vode je aktiviran.

S.23 Priprema tople vode: pa- Paljenje za rad s toplom vodom je aktivirano.
lienje

S.24 Priprema tople vode: pla- | Plamenik za rad s toplom vodom je aktiviran.
menik uklj.

S.26 Priprema tople vode: nak- | Rad ventilatora za rad s toplom vodom je aktiviran.
nadni rad ventilatora

S.27 Priprema tople vode: nak- | Zaostajanje crpke za rad s toplom vodom je aktivirano.
nadni rad crpke

S.28 Topla voda: vrileme blo- Vrijeme blokade za rad s toplom vodom je aktivirano.
kade

S.30 Nema zahtjeva PTV: re- Sobni termostat blokira pogon grijanja.

gulator

S.31 Nema zahtjeva PTV: ljetni | Ljetni nacin rada je aktiviran, ne postoji potreba za toplinom. Vanjski regulator blokira rad grijanja.
pogon

S.32 Vrijeme &ekanja: odstupa- | Vrijeme Cekanja kod pokretanja ventilatora je aktivirano.
nje broja okretaja ventilatora

S.34 Pogon grijanja: zastita od | Funkcija zastite od smrzavanja za rad grijanja je aktivirana.
smrzavanja

S.36 Zadana vrijednost vanj- Zadana vrijednost na vanjskom regulatoru je manja od 20 °C.
skog regulatora manja od 20°C

S.39 Nalijegajuci termostat se Nalijegajuéi termostat ili crpka kondenzata se aktivirala.
aktivirao

S.40 Aktivna funkcija osigura- Nacin rada za osiguranje udobnosti je aktiviran.
nja komfora

S.41 Tlak vode je previsok Tlak sustav je previsok.

S.42 Zaklopka dimnih plinova Povratna dojava zaklopke za ispusni plin blokira pogon plamenika (samo u kombinaciji s viSefunkcij-
je zatvorena skim modulom) ili je neispravna crpka kondenzata, zahtjev za toplinom se blokira.

S.49 Vrijeme &ekanja: tlacna Vrijeme €ekanja za presostat odvoda dimnih plinova je aktiviran.

sklopka dimnih plinova

S.60 Vrijeme €ekanja: gubitak Proizvod se nalazi u vremenu ¢ekanja uslijed gubitka plamena.
plamena
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E Koédovi greSke — pregled

Napomena

[ﬂ
2

Kako se tablica s kddovima koristi za razliCite proizvode, postoji mogucnost da kddovi nekih proizvoda nisu vidljivi.

Kéd/znaéenje

Moguéi uzrok

Mjera

F.00 Prekid osjetnika tempera-
ture polaznog voda

Osjetnik temperature polaznog
voda je neispravan ili nije pri-
kljucen

» Provjera: osjetnik temperature polaznog voda, utika¢, kabelsko
stablo, elektroni¢ka ploca.

F.10 Kratki spoj osjetnika tem-
perature polaznog voda

Osjetnik temperature polaznog
voda neispravan ili je kratko
spojen

» Provjera: NTC-utikac, kabelsko stablo, kabel/kuciste, elektro-
nicka plo¢a, NTC-osjetnik.

F.13 Kratki spoj osjetnika tem-
perature spremnika

Osijetnik toplog starta / osjetnik
temperature spremnika je nei-
spravan ili nije priklju¢en

1. Provjera: NTC-utikac, priklju¢ak mase, kabelsko stablo,
NTC-osjetnik, elektroni¢ka ploca.
2. Provjera laminiranog spremnika (u kombinaciji s F.91): NTC

utikag, priklju€ak mase, kabelsko stablo, NTC-osjetnik, spoj
s elektroni¢kom plocom.

F.20 Sigurnosno iskljuc.: granic¢-
nik temperat.

Maksimalna temperatura na
osjetniku temperature pola-
znog/povratnog voda previsoko
kod funkcije sigurnosnog ogra-
ni¢ivaca temperature iznad NTC

» Provjera: osjetnik temperature polaznog voda (ispravno ter-
micko povezivanje), kabelsko stablo, dovoljno odzradivanje.

F.22 Sigurnosno isklju¢.: nedo-
statak vode

Nema ili je premalo vode u proi-
zvodu ili je tlak vode prenizak

1. Provjera: utika¢, kabel prema crpki za grijanje ili osjetniku
tlaka vode, osjetnik tlaka vode ili crpka za grijanje.
2. Aktivirajte provjeru programa P.0 i odzradite.

F.27 Sigurnosno iskljuc.: simu-
lacija plamena

Nadzorna elektroda javlja nei-
spravan plamen

» Provjera: plinski tlak na gornjem mjernom otvoru, nadzorna
elektroda, elektronicka plo¢a, plinski magnetni ventil.

F.28 Gres$ka u pokretanju: neu-
spjeSno paljenje

Ispad iz rada pri pokretanju ili je
paljenje neuspjeSno. Tlacni kon-
trolnik plina ili termicki aktiviran
zaporni uredaj je aktiviran.

» Provjera: slavina za zatvaranje plina, tlak plina,plinska arma-
tura, usisna cijev zraka (blokada, otpusteni vijci), put konden-
zata (zacepljenje), viSestruki utika¢, kabelsko stablo, transfor-
mator za paljenje, kabel za paljenje, utika¢ za paljenje, elek-
troda za paljenje, nadzorna elektroda, elektronika, uzemljenje,
postavka CO..

F.29 GreSka u pogonu: neu-
spjeSno paljenje

Dovod plina je privremeno pre-
kinut. NeuspjeSno ponovno pa-
lienje.

» Provjera: Recirkulacija dimnih plinova, put kondenzata
(zacepljenje), uzemljenje, kabel za plinsku armaturu i elektroda
(labavi kontakt).

F.32 Greska: ventilator

Ventilator u kvaru ili nije priklju-
¢en

» Provjera: utika¢, kabelsko stablo, ventilator (blokiranje, ispra-
van broj okretaja), Hallov senzor, elektroni¢ka plo¢a, put dim-
nih plinova (zacepljenje).

F.37 GreSka: odstupanje br.
okret. ventilatora

Broj okretaja ventilatora ne od-
govara zadanoj vrijednosti

» Provjera: utika¢, kabelsko stablo, tlaéna doza, ventilator, elek-
tronicka ploca.

F.42 Kratki spoj: kodni otpornik

Kodirani otpornik ili otpornik
skupine plina uzrokuje kraki
spoj

» Provjera: utika¢, priklju¢ak mase, kabel, veli¢ine snage kodira-
nog otpornika (u kabelskom stablu).

F.43 Prekid: kodni otpornik

Kodirani otpornik ili otpornik
skupine plina neispravan ili nije
priklju¢en

» Provjera: utika¢, kabelsko stablo, velic¢ine snage kodiranog
otpornika (u kabelskom stablu).

F.49 Greska: eBUS

Podnapon na eBUS-u

» Provjera: eBUS (preopterecenje, dva strujna napajanja razlici-
tih polariteta, kratki spoj).

F.50 Greska: tlatna sklopka
dim. plinova

Presostat odvoda dimnih pli-
nova se aktivirao

» Provjera: crijevo za kondenzat (predugo, savijanje, premali
nagib, event. kvar crpke za odvod kondenzata), neutralizator
kondenzata (oneciS¢enje, zacepljenje, premali nagib), kolektor
ispusnih plinova (zaCepljenje, otvor za odzracivanje), plamenik
(previsoki tlak pri pokretanju, pulsiranje), put dimnih plinova
(zacepljenje, premali, previSe koljena), ograni¢avac sigurnosne
temperature dimnih plinova (kabel, utikag).

F.61 Greska: upravljanje venti-
lom goriva

Plinska armatura ne moze se
aktivirati

» Provjera: kabelsko stablo, utika¢, plinska armatura (svitak),
elektronicka ploc¢a.

F.62 GreSka: odgoda isklj. ven-
tila goriva

odgodeno iskljucivanje plinskog
ventila nakon gasenja plamena

» Provjera: plinski ventil, povrSina plamenika (oneciscenje), uti-
kac, kabelsko stablo,elektroni¢ka ploca.

F.63 Greska: EEPROM

EEPROM neispravan

» Zamjena: elektronicka ploca.

F.64 Greska elektronike / osjet-
nika

Elektronika, osjetnik bitan za
sigurnost ili kabel neispravan

» Provjera: osjetnik polaznog voda, kabel prema osjetniku, ne-
stabilan signal osjetnika za obuhvaéanje plamena (npr. nad-
zorna elektroda), elektronika.
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Kod/znacenje

Moguéi uzrok

Mjera

F.65 Greska: temp. elektronike

Neispravna elektronika nei-

1.

Provjera: elektroni¢ka ploca.

spravna ili je prevruca uslijed 2. Po potrebi smaniiti temperaturu okoline.
vanjskog djelovanja
F.67 Greska: elektronika / pla- Neprihvatljiv signal plamena » Provjera: kabelsko stablo, nadzornik plina, elektroni¢ka ploca.
men
F.70 GreSka: nevazedi ident. br. | PogreSan/nepostojeci speci- » Ako su zaslon i elektroni¢ka plo¢a zamijenjeni, onda promije-
uredaja fiéni broj uredaja ili pogre- nite specifian broj uredaja pod d.93.
San/nepostojeci kodirani
otpornik
F.73 Greska: osjetnik tlaka Osjetnik tlaka vode javlja preni- | » Provjera: tlak vode, priklju¢ak mase, kabel, utika¢, osjetnik
vode (prenizak signal) zak tlak vode tlaka vode (kratki spoj prema GDN).
F.74 GreSka: osjetnik tlaka Tlak vode je previsok 1. Ispustite vodu.
vode (previsok signal) 2. Provjerite osjetnik tlaka vode.
F.82 Greska: anoda van,j. struje | Vanjska strujna anoda nei- » Provjera: kabelsko stablo, vanjska strujna anoda.
spravna ili nije priklju¢ena
(samo kod actoSTOR)
F Prijava smetnje
Smetnja Moguéi uzrok Mjera
Nema prikaza na zaslonu nema strujnog napajanja » Provjerite jesu li napajanje zgrade strujom i glavna sklopka na
proizvodu ukljuéeni.
1. Ukljucite napajanje zgrade strujom i glavnu sklopku na proi-
zvodu.
Rubni konektor X1 mreza » Provjerite je li rubni konektor spojen na mrezni napon.
(tirkizno) nije utaknut na 1. Pravilno utaknite rubni konektor X1 (tirkizni) na elektronicku
elektronicku plocu plogu.
Neispravan osigura¢ na elektro- | » Provjerite osigurac na elektroni¢koj ploci u kontrolnoj kutiji.
nickoj ploci u 1. Zamijenite osigurac.
Nema reakcije na zahtjev regu- | Nema eBUS-veze » Provjerite spoj izmedu priklju€aka BUS na regulatoru i proi-
latora zvodu.
1. Uspostavite eBUS spo;j.
Regulator temperature u prosto- | » Provijerite je li regulator uredaja za grijanje prepoznaje uredaj
riji VRT ili regulator VRC 450 ili za grijanje kao sudionika eBUS sudionika.
VRC 700 ne prepoznaje eBUS | 1. ukljugite i ponovno iskljutite uredaj za grijanje kako bi regu-
sudionika uredaja za grijanje lator ponovno prepoznao eBUS sudionika.
Regulatori VRC 630 ili VRS 620 | » Provijerite je li regulator uredaja za grijanje prepoznaje uredaj
ne prepoznaju eBUS sudionika za grijanje kao sudionika eBUS sudionika.
uredaj za grijanje 1. Ukljugite i ponovno iskljugite regulator kako bi regulator po-
novno ucitao eBUS sudionika.
Nema reakcije na zahtjev regu- | Preklopni kontakt stezaljki 3 i 4 » Postavite most izmedu preklopnih kontakta 3 i 4 i provjerite
latora u 2 tocke nije prikljuéen pocinje li uredaj za grijanje raditi.
1. Provjerite funkciju vanjskog regulatora u 2 tocke.
Nema reakcije na zahtjev tople | PogreSna postavka regulatora 1. Provjerite postavku regulatora za pripremu tople vode.
vode za pripremu tople vode 2. Provjerite crpku za zagrijavanje spremnika.
3. Provjerite postavku zadane vrijednosti spremnika na upra-
vljackom polju uredaja za grijanje.
Neispravna crpka za punjenje » Provjerite crpku za zagrijavanje spremnika.
spremnika
Neto¢na postavka zadane vri- » Provjerite postavku zadane vrijednosti spremnika na upravljac-

jednosti spremnika u uredaju za
grijanje

kom polju uredaja za grijanje.
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G Sheme spajanja prikljuaka

G.1 Spojna shema
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1 Glavna elektroni¢ka plo¢a
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3 eBUS ugradnja VRC 430 15 Tla¢na doza dimnih plinova
4 Kontaktni termostat/Burner off 16 Sigurnosni grani¢nik temperature
5 eBUS regulator 17 Kontakt spremnika "C1/C2"
6 Sobni termostat 18 Osijetnik temperature spremnika, 2,7 kQ karakteri-
L o . stika
7 Daljinski upravlja¢ cirkulacijske crpke
! pravi I P 19 Osijetnik tlaka vode
8 Osijetnik vanjske temperature, osjetnik temperature . -
polaznog voda (opcionalno, vanjski), DCF prijamnik 20 actoSTOR-osjetnik, 2,7 kQ karakteristika
(za VRC 430) 21 Kodirni otpornik snaga (5110 Q)
9 Signali, modul dodatnog pribora VR 40; actoSTOR 29 Plinska armatura
10 eBUS za VR 331li VR 34 23 VR 40, 230 V strujno napajanje
" Ventilator 24 Crpka za zagrijavanje spremnika
12 C_)SJ_etmk terwperature pqlaznog voda, 10 kQ karakte- 25 Dodatni pribor interni (odabir putem d.26)
ristika, verzija na uvrtanje
13 Osjetnik temperature povratnog voda, 10 kQ karak- 26 Ventilator, 230 V strujno napajanje, samo VKK 476 i
teristika. opcionalno VKK 656
14 Ogranitavaé sigurnosne temperature dimnih plinova 27 Crpka grijanja
(samo CH (serija) i AT (dodatni pribor), u svim osta- 28 vanjski regulator/sobni termostat (kontakt uklj/isklj)
lim zemljama premoscen)
29 Elektroda za paljenje, nadzorna elektroda

G.2 Spojna shema regulatora VRC 450, VRC 470 i VRC 700
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1 Glavna elektroni¢ka plo¢a Osijetnik temperature spremnika, 2,7 kQ karakteri-
stika

eBUS regulator - . .
Crpka za zagrijavanje spremnika

Osijetnik vanjske temperature, osjetnik temperature
polaznog voda (opcionalno, vanjski), DCF prijamnik
(za VRC 430)

Crpka grijanja
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G.3

Spojna shema regulatora VRS 620 i VRC 630

_____________________
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Visefunkcijski modul ,2 od 7“ VR 40
Glavna elektroni¢ka plo¢a

npr. plinska armatura

npr. dojava smetnje

npr. crpka kondenzata ecoLEVEL
Osjetnik temperature polaznog voda 1

Osjetnik temperature polaznog voda 2

0 N o a b~ W N -

Osjetnik temperature polaznog voda 3
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Osjetnik temperature spremnika, osjetnik tempera-
ture polaznog voda (opcionalno, vanjski), DCF-pri-

jamnik (za VRC 430)
Vanjski osjetnik, DCF-prijamnik

Elektroni¢ka plo¢a VRC 630
Crpka za zagrijavanje spremnika
Cirkulacijska crpka

Crpka grijanja
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15 Toplinski krug 2 ventila za mijeSanje 17 Crpka za grijanje 3

16 Crpka grijanja

H Inspekcijski radovi i radovi na odrzavanju

U sljedecoj tablici izlistani su zahtjevi proizvoda¢a o minimalnim intervalima za inspekciju i radove odrzavanja. Ako nacionalni
propisi i smjernice zahtijevaju krace intervale za inspekciju i radove odrzavanja, onda se umjesto navedenih pridrzavajte po-

trebnih intervala. Kod svakog inspekcijskog rada i rada na odrzavanju provedite nuzne pripremne i zavrSne radove.

# Rad na odrzavanju Interval
1 Ocistite komoru za sagorijevanje i pritom isperite sifon Po potrebi, minimalno svake
2 godine
2 Provjerite onecis¢enje i osStecenja plamenika Godisnje
3 Provjerite medusobne razmake elektroda i njihov razmak od plamenika Godisnje
4 Provijerite i ispravite tlak sustava (-~ Upute za koristenje) Godisnje
5 Provjerite opée stanje i uklonite oneciSéenja Godisnje
6 Provjerite sifon za kondenzat i po potrebi napunite sifon Godisnje
7 Provedite probni rad proizvoda uklj. pripremu tople vode (ako postoji) i po | GodiSnje
potrebi odzracite
8 Ponasanje kod paljenja i plamena provjerite pod d.44 Godisnje
9 Provijerite i po potrebi podesite sadrzaj CO: Godisnje
10 Provjerite nepropusnost plina, dimnih plinova, vode i kondenzata proi- Godisnje
zvoda
11 Provjerite sve sigurnosne uredaje Godisnje
12 Provjeriti (vanjski) regulator i po potrebi, ponovno podesite Godisnje
13 Spremnik tople vode ¢eka (ako postoji) Svakih 5 godina
14 Protokoliranje inspekcije/odrzavanja i mjernih vrijednosti dimnih plinova Godi$nje

Kontrolni popis pustanja u rad

Br.

Postupak

Primjedba

Potreban alat

Provjera priklju¢nog plinskog tlaka

Tlak plina prema okolini kod zemnih
plinova mora iznositi 1,7 - 2,5 MPa
(17 - 25 mbar). Tlak mirovanja kod
zemnog plina ne smije viSe od 1,0 kPa
(10 mbar) odstupati od tlaka plina.

Manometar s U-cijevi ili digitalni mano-
metar

Provijerite je li sifon napunjen

prema potrebi napuniti preko nastavaka
za odvod dimnih plinova (najm. 1,51
vode)

Provjera elektricnog prikljucka

Priklju¢ak na mrezu: spone L, N, PE
Spone regulatora: ,Bus®, ili 7-8-9 ili 3-4

Uklju€ivanje proizvoda, prikaz na za-
slonu aktivan

u protivnom provjeriti osigurace (4 AT)

Aktiviranje rada dimnjacara

Istodobno pritisnuti tipke + i —

Provjeriti nepropusnost cijele putanje
plina

Sprej za trazenje mjesta propustanja ili
uredaj za detekciju plina (za ispitivanje
brtvljenja plina na brtvi plamenika se
preporucuje uredaj za detekciju plina.)
Po potrebi ponovno pritegnite brtvu
plamenika.

Uredaj za detekciju plina

Mjerenje CO:

Zadana vrijednost pri nazivnom toplin-
skom optereéenju:

- 9,2 Vol.% 0,3 kod zemni plin H

Provesti mjerenje tek nakon 5 min.
rada s nazivnim opterecenjem

Mjerni uredaj za CO-

Ako CO:2 nije u granicama tolerancije:

Podesiti CO2, ponovno izmjeriti nakon
podeSavanja
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Br. Postupak Primjedba Potreban alat
9 Nakon podesavanja CO: ponovno Zadana vrijednost pri nazivnom toplin- | Mjerni uredaj za CO-
aktivirajte rad dimnjacara i izmjerite skom opterecenju:
sadrzaj CO2 Lo
- 9,2 Vol.% 0,3 kod zemni plin H
9 Mjerenje CO (zadana vrijednost < Mjerni uredaj za CO
80 ppm)
10 Provjerite propusnost vode posude za Vizualna provjera ili dodatno prijeci
kondenzat, sifona i odvoda kondenzata | mjesta brtvljenja mjernim uredajem za
CO.
11 Iskljugiti i ponovno ukljuéiti proizvod ZavrSetak rada dimnjacara
12 Programirati regulator grijanja s Upute za koristenje predati kupcu
kupcem i provjeriti funkciju topla
voda/grijanje
13 Nalijepiti naljepnicu 835593 ,Proditati
upute za koriStenje” na jeziku korisnika
na prednju stranu proizvoda

J Tehni€ki podaci

Tehniéki podaci — opée informacije

VKK INT VKK INT VKK INT VKK INT VKK INT
226/4 286/4 366/4 476/4 656/4

Zemlja odredista (naziv HR (Hrvatska) | HR (Hrvatska) | HR (Hrvatska) | HR (Hrvatska) | HR (Hrvatska)

sukladno ISO 3166)

Dopu§tene kategorije ure- "2H3p ||2H3p ”2H3p ||2H3p ||2H3p

daja

Plinski prikljuéak na strani | R 3/4 cola R 3/4 cola R 3/4 cola R 3/4 cola R 3/4 cola

uredaja

Prikljucci grijanja polaznog | Rp1 Rp1 Rp1 Rp1 Rp1

toka i povratnog hoda na

strani uredaja

Prikljuéak zrako/dimovoda | 80/125 mm 80/125 mm 80/125 mm 80/125 mm 80/125 mm

Vod za ispustanje konden- | 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm

zata (min.)

Protoéni tlak zemnog plina | 2 kPa 2 kPa 2 kPa 2 kPa 2 kPa

G20

Protocni tlak ukapljenog 3 kPa 3 kPa 3 kPa 3 kPa 3 kPa

plina G31

Prikljuéna vrijednost pri 2,3 m*h 2,9 m*h 3,7 m*h 4,8 m*h 6,6 m*h

15 °C i 1013 mbar, (G20)

Priklju¢na vrijednost pri 1,7 m3h 2,1 m¥h 2,7 m¥h 3,5 m¥h 4,8 m3h

15 °C i 1013 mbar, (G31),

Min. maseni protok dimnih | 3,9 g/s 4,2 gl/s 5,3 g/s 6,9 g/s 9,2 gls

plinova (G20)

Struja mase dimnih pli- 10,0 g/s 12,2 g/s 15,8 g/s 20,3 g/s 27,8 g/s

nova maks. (G20)

Temperatura dimnih 62 °C 62 °C 62 °C 62 °C 62 °C

plinova min. (pri tVAR =

80/60 °C)

Temperatura dimnih pli- 70 °C 75 °C 75°C 75°C 85 °C

nova maks. (pri tVAR =

80/60 °C)

Dopustena vrsta plina C13(x), C13(x), C13(x), C13(x), C13(x),
C33(x), C33(x), C33(x), C33(x), C33(x),
C43(x), C43(x), C43(x), C43(x), C43(x),
C53(x), C53(x), C53(x), C53(x), C53(x),
C83(x), C83(x), C83(x), C83(x), C83(x),
C93(x), B23, C93(x), B23, C93(x), B23, C93(x), B23, C93(x), B23,
B33 B33 B33 B33 B33

Nazivna korisnost 97,0 % 97,0 % 97,0 % 97,0 % 97,0 %

(stacionarno) pri 80/60 °C

Nominalna korisnost 102,0 % 102,0 % 102,0 % 102,0 % 102,0 %

(stacionarno) pri 60/40 °C
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éenje

VKK INT VKK INT VKK INT VKK INT VKK INT
226/4 286/4 366/4 476/4 656/4
Nominalna korisnost 104,0 % 104,0 % 104,0 % 104,0 % 104,0 %
(stacionarno) pri 50/30 °C
Nazivna korisnost 107,0 % 107,0 % 107,0 % 107,0 % 107,0 %
(stacionarna) pri 40/30 °C
Korisnost 30% 108 % 108 % 108 % 108 % 108 %
Normirani stupanj iskori- 107,0 % 107,0 % 107,0 % 107,0 % 107,0 %
Stenja (u odnosu na pode-
Savanje nazivnog toplin-
skog ucinka, DIN 4702,
T8) pri 75/60 °C
Normirani stupanj iskori- 109,0 % 109,0 % 109,0 % 109,0 % 109,0 %
Stenja (u odnosu na pode-
Savanje nazivnog toplin-
skog udinka, DIN 4702,
T8) pri 40/30 °C
Klasa NOx 6 6 6 6 6
Emisija NOx 17,4 mg/kW-h | 33,8 mg/kW-h | 19,8 mg/kW-h | 49,7 mg/kW-h | 44,4 mg/kW-h
Emisija CO 11 mg/kW-h 8 mg/kW-h 5 mg/kW-h 7 mg/kW-h 6 mg/kW-h
Dimenzije uredaja, Sirina 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm
Dimenzije uredaja, visina 1.257 mm 1.257 mm 1.257 mm 1.257 mm 1.257 mm
Dimenzije uredaja, dubina | 691 mm 691 mm 691 mm 691 mm 691 mm
Priblizna neto teZina 100 kg 100 kg 110 kg 120 kg 120 kg
Tezina kada je spreman 210 kg 235 kg 255 kg 320 kg 320 kg
za rad oko
Tehni¢ki podaci — snaga/optereéenje (G20)
VKK INT VKK INT VKK INT VKK INT VKK INT
226/4 286/4 366/4 476/4 656/4
Podrucje nazivnog toplin- 6,3 7,7 10,0 12,8 17,8
skog udinka P pri 80/60 °C | ... 21,3 kW ... 26,2 kKW ... 34,0 kKW ... 43,6 kW ... 60,1 kW
Podrugje nazivnog toplin- | 6,6 8,1 10,5 13,5 18,7
skog uginka P pri 60/40 °C | ... 22,4 kW ... 27,5 kW ... 35,7 kW ... 46,0 kW ... 63,2 kW
Podrucje nazivnog toplin- 6,8 8,2 10,7 13,7 19,0
skog udinka P pri 50/30 °C | ... 22,9 kW ... 28,1 kW ... 36,4 kW ... 46,8 kW ... 64,5 kW
Opseg nazivnog toplin- 7,0 8,5 11,0 14,1 19,6
skog ucinka P pri 40/30 °C | ... 23,5 kW ... 28,9 kW ... 37,5 kW ... 48,2 kW ... 66,3 kW
Najveée toplinsko optere- | 22,0 kW 27,0 kW 35,0 kW 45,0 kW 62,0 kW
éenje na strani grijanja
Najmanje toplinsko optere- | 6,5 kW 7,9 kW 10,3 kW 13,2 kW 18,3 kW
éenje
Tehnicki podaci — snaga/optereéenje (G31)
VKK INT VKK INT VKK INT VKK INT VKK INT
226/4 286/4 366/4 476/4 656/4
Podruéje nazivnog toplin- | 9,6 13,1 15,2 19,6 21,1
skog ucinka P pri 80/60 °C | ... 21,3 kW ... 26,2 kW ... 34,0 kW ... 43,6 kW ... 60,1 kKW
Podrucje nazivnog toplin- 10,1 13,8 16,0 20,6 221
skog ucinka P pri 60/40 °C | ... 22,4 kW ... 27,5 KW ... 35,7 kKW ... 46,0 kW ... 63,2 kW
Podrugje nazivnog toplin- 10,3 14,0 16,3 21,0 22,6
skog uéinka P pri 50/30 °C | ... 22,9 kW ... 28,1 kW ... 36,4 kKW ... 46,8 kW ... 64,5 kW
Opseg nazivnog toplin- 10,6 14,4 16,8 21,6 23,2
skog ucinka P pri 40/30 °C | ... 23,5 kW ... 28,9 kW ... 37,5 kW ... 48,2 kW ... 66,3 kW
Najvece toplinsko optere- | 22,0 kW 27,0 kW 35,0 kW 45,0 kW 62,0 kW
¢enje na strani grijanja
Najmanje toplinsko optere- | 9,9 kW 13,5 kW 15,7 kW 20,2 kW 21,7 kW
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Tehni¢ki podatci — grijanje

VKK INT VKK INT VKK INT VKK INT VKK INT
226/4 286/4 366/4 476/4 656/4
Podruéje podesavanja 40 ...85°C 40...85°C 40 ...85°C 40 ...85°C 40 ...85°C
maks. temperature pola-
znog voda (tvorniCka po-
stavka: 75 °C)
Dopusteni ukupni pretlak 0,3 MPa 0,3 MPa 0,3 MPa 0,3 MPa 0,3 MPa
Sadrzaj grijaceg kotla 100 | 100 | 891 851 851
Koli¢ina cirkulacije vode (u | 860 I’h 1.160 I/h 1.505 I’h 1.935 I/h 2.650 I/h
odnosu na AT= 20 K)
Pad tlaka (u odnosu na 0,00035 MPa | 0,0006 MPa 0,0010 MPa 0,0017 MPa 0,0043 MPa
AT=20 K)
Koli¢ina kondenzata u 2,21/h 3,01l/h 3,51/h 4,2 1/h 7,1 1/h
pogonu grijanja 40/30 °C
Dnevna toplinska rezerva 3,4 kWh 3,4 kWh 3,4 kWh 3,4 kWh 3,4 kWh
(grijanje 70 °C)
Tehni€ki podaci - elektrina instalacija
VKK INT VKK INT VKK INT VKK INT VKK INT
226/4 286/4 366/4 476/4 656/4
Nazivni napon 230V /50Hz | 230V /50Hz | 230V /50Hz | 230V /50Hz | 230V /50Hz
Dopusteni napon 190 ... 253 V 190 ... 253 V 190 ... 253 V 190 ... 253V 190 ... 253V
priklju¢ka
Ugradeni osigura¢ (spori, 4A 4A 4A 4A 4A
H ili D)
Maks. potrosnja elektricne | 45 W 45 W 45 W 0O W 110 W
struje
Potro$nja elektricne struje, | 8 W 8w 8w 8w 8w
standby
Stupanj zastite IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Razred zastite uredaja Razred | Razred | Razred | Razred | Razred |
Kontrolni znak / registarski | CE- 0085BU- | CE- 0085BU- | CE- 0085BU- | CE- 0085BU- | CE- 0085BU-
br. 0038 0038 0038 0038 0038
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1 Bezpieczenstwo

1.1  Ostrzezenia zwigzane z

wykonywanymi czynnosciami

Klasyfikacja ostrzezen dotyczacych wykony-
wanych czynnos$ci

Ostrzezenia dotyczace wykonywanych czyn-
nosci sg opatrzone nastepujgcymi znakami
ostrzegawczymi i stowami ostrzegawczymi w
zaleznosci od wagi potencjalnego niebezpie-
czenstwa:

Znaki ostrzegawcze i stowa ostrzegawcze
Niebezpieczenstwo!

Bezposrednie zagrozenie zycia lub

niebezpieczenstwo odniesienia po-
waznych obrazen ciata

B>

Niebezpieczenstwo!
Niebezpieczenstwo porazenia pra-
dem

Ostrzezenie!

Niebezpieczenstwo lekkich obrazen
ciata

Ostroznie!
Ryzyko strat materialnych lub zanie-
czyszczenia srodowiska naturalnego

> B P

1.2 Uzytkowanie zgodne z

przeznaczeniem

W przypadku niefachowego lub niezgodnego
Z przeznaczeniem zastosowania, mogg wy-
stapic¢ niebezpieczenstwa dla zdrowia i zy-
cia uzytkownika lub osob trzecich badz zakié-
cenia dziatania produktu i inne szkody mate-
rialne.

Produkt zaprojektowano jako urzadzenie
grzewcze do zamknietych instalacji grzew-
czych oraz do podgrzewania wody.

W zaleznoéci od rodzaju budowy urzadzenia
produkty wymienione w niniejszej instrukcji
mogg by¢ instalowane i eksploatowane wy-
tgcznie w potgczeniu z osprzetem uktadu po-
wietrzno-spalinowego opisanym w dokumen-
tach dodatkowych.

Zastosowanie produktu w pojazdach,

np. przyczepach lub samochodach kempin-
gowych, jest niezgodne z przeznaczeniem.
Za pojazdy nie sg uznawane obiekty zain-
stalowane w sposob trwaty w okreslonym
miejscu (tzw. montaz stacjonarny).

0020258616_03 Instrukcja instalacji i konserwacji

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem obej-

muje

— przestrzeganie dotgczonych instrukcji ob-
stugi, instalacji i konserwacji produktu oraz
wszystkich innych podzespotéw uktadu

— instalacje i montaz w sposéb zgodny z
dopuszczeniem do eksploatacji produktu
i systemu

— przestrzeganie wszystkich warunkéw prze-
gladow i konserwacji wyszczegolnionych w
instrukcjach.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
obejmuje ponadto instalacje zgodnie z kodem
IP.

Zastosowanie inne od opisanego w niniejszej
instrukcji lub wykraczajgce poza opisany za-
kres jest niezgodne z przeznaczeniem. Nie-
zgodne z przeznaczeniem jest rowniez kazde
bezposrednie zastosowanie w celach komer-
cyjnych lub przemystowych.

Uwagal

Zabrania sie wszelkiego uzytkowania nie-
zgodnego z przeznaczeniem.

1.3 Ogdlne informacje na temat
bezpieczenstwa

1.3.1 Niebezpieczenstwo zwigzane z
niewystarczajgcymi kwalifikacjami

Ponizsze prace mogg wykonywac tylko insta-
latorzy posiadajgce odpowiednie kwalifikacje:

— Montaz

— Demontaz

— Instalacja

— Uruchamianie

— Przeglad i konserwacja

— Naprawa

— Whytaczenie z eksploatacii

» Postepowaé zgodnie z aktualnym stanem
techniki.

1.3.2 Niebezpieczenstwo obrazen ciata
spowodowane duzym ciezarem
produktu

Produkt wazy ponad 50 kg.

» Produkt powinny transportowac co naj-
mniej dwie osoby.

» Stosowac odpowiednie urzgdzenia trans-
portowe i podnoszace, zgodne z oceng za-
grozen.
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» Stosowac wiasciwe srodki ochrony indywi-
dualnej: rekawice, obuwie ochronne, oku-
lary ochronne, kask ochronny.

1.3.3 Zagrozenie zycia wskutek ulatniania
sie gazu

W przypadku wyczucia zapachu gazu w bu-
dynkach:

» Natychmiast opusci¢ pomieszczenia, w
ktorych wyczuwalny jest zapach gazu.

» Jezeli jest to mozliwe, otworzy¢ szeroko
drzwi i okna i wytworzy¢ przeciag.

» Nie uzywac otwartego ptomienia (np. za-
palniczek, zapatek).

» Nie palic.

» Nie uzywac przetgcznikow elektrycznych,
gniazdek elektrycznych, dzwonkdw, telefo-
néw ani innych urzadzen telekomunikacyj-
nych w budynku.

» Zamkng¢ zawor odcinajacy przy liczniku
gazu lub zawér gtowny.

» Jezeli jest to mozliwe, zamkng¢ zawér
odcinajgcy gazu przy produkcie.

» Ostrzec mieszkancow krzykiem lub stuka-
niem.

» Niezwiocznie opusci¢ budynek i uniemozli-
wi¢ dostep osobom trzecim.

» Spoza budynku wezwac policje i straz po-
zarng.

» Powiadomic¢ pogotowie gazownicze ko-
rzystajgc z telefonu znajdujgcego sie poza
budynkiem.

1.3.4 Zagrozenie
zycia wskutek nieszczelnosci przy
instalacji ponizej poziomu gruntu

Gaz ptynny zbiera sie na ziemi. Jesli produkt

jest instalowany pod poziomem gruntu, w

przypadku nieszczelnosci moze gromadzi¢

sie gaz ptynny. Wigze sie to z niebezpieczen-

stwem wybuchu.

» Zadbac, aby gaz ptynny w zadnym wy-
padku nie mogt ulatniaé sie z produktu
oraz przewodu gazowego.

1.3.5 Zagrozenie zycia wskutek
zablokowanych lub nieszczelnych
kanatéw spalinowych

Z powodu bteddéw instalowania, uszkodzenia,
niewtasciwych napraw, nieodpowiedniego
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miejsca ustawienia itp. moze dojs¢ do ulat-
niania sie spalin i do zatrucia.

W przypadku wyczucia spalin w budynkach:

» Otworzyc¢ szeroko wszystkie dostepne
drzwi i okna i zapewni¢ przeciag.

» Wytgczy¢ produkt.

» Sprawdzi¢ kanaty gazow spalinowych w
produkcie oraz odprowadzenie spalin.

1.3.6 Zagrozenie zycia spowodowane
materiatami wybuchowymi i palnymi

» Produktu nie wolno uzywa¢ w pomieszcze-
niach magazynowych, w ktorych znajdujg
sie materiaty wybuchowe lub palne (np.
benzyna, papier, farby).

1.3.7 Niebezpieczenstwo zatrucia z powodu
niewystarczajgcego doprowadzenia
powietrza spalania

Warunek: Praca z poborem powietrza z
wewnatrz

» Nalezy zapewnic trwate, niezakiécone i
wystarczajgce doprowadzenie powietrza
do pomieszczenia ustawienia produktu
zgodnie z wtasciwymi wymaganiami wen-
tylaciji.

1.3.8 Ryzyko uszkodzenia spowodowanego
korozjg wskutek nieodpowiedniego
powietrza do spalania oraz powietrza
W pomieszczeniu.

Aerozole, rozpuszczalniki, sSrodki czyszczgce
zawierajgce chlor, farby, kleje, zwigzki amo-
niaku, pyty itp. mogg spowodowac korozje
produktu oraz systemu odprowadzania spa-
lin.
» Nalezy zadbac, aby powietrze do spalania
nie zawierato fluoru, chloru, siarki, pytu itp.
» Zadbac, aby w miejscu ustawienia nie byty
przechowywane zadne substancje che-
miczne.

» Jesliinstaluje sie produkt w salonach fry-
zjerskich, warsztatach lakierniczych lub
stolarskich, w pralniach chemicznych itp.,
wtedy prosimy wybra¢ osobne pomiesz-
czenie ustawienia, w ktorym powietrze be-
dzie wolne technicznie od substancji che-
micznych.
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» Zadbacé, aby powietrze do spalania nie
byto prowadzone przez kominy, ktére
wczesniej byly eksploatowane z kottami
olejowymi lub innymi kottami grzewczymi,
ktore mogg spowodowac zawilgocenie
komina.

1.3.9 Niebezpieczenstwo porazenia prgdem

W przypadku dotkniecia podzespotow beda-
cych pod napieciem, wystepuje niebezpie-
czenstwo porazenia pragdem.

Zanim rozpocznie sie prace przy produkcie:

» Odtaczy¢ produkt od napiecia poprzez wy-
taczenie wszystkich zasilan elektrycznych
na wszystkich biegunach (wytacznik elek-
tryczny z przerwg miedzy stykami mini-
mum 3 mm, np. bezpiecznik lub wytgcznik
zabezpieczenia linii).

» ZabezpieczyC przed ponownym wigcze-
niem.

» Sprawdzi¢ skuteczno$¢ odtgczenia od
napiecia.

1.3.10 Ryzyko szkéd materialnych
spowodowane przez mréz

» Instalowac¢ produkt w pomieszczeniach w
ktérych zawsze panujg dodatnie tempera-
tury.

1.3.11 Ryzyko szkdéd materialnych
spowodowane stosowaniem
niewtasciwych narzedzi.

» Stosowac prawidtowe narzedzie.

1.3.12 Niebezpieczenstwo zatrucia i
oparzenia przez wydostajgce sie
gorgce spaliny

» Prosimy eksploatowac produkt wytacznie
z kompletnie zamontowanym uktadem
powietrzno-spalinowym.

» Prosimy uzytkowac produkt - za wyjgtkiem
krotkotrwatych kontroli - wytgcznie z za-
montowang i zamknietg ostong przednia.

1.3.13 Zagrozenie zycia wskutek braku
urzadzen zabezpieczajgcych

Schematy zawarte w niniejszym dokumencie
nie zawierajg wszystkich urzgdzen zabezpie-
czajgcych potrzebnych do fachowej instalacji.

» Zamontowac w instalacji niezbedne urza-
dzenia zabezpieczajgce.
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» Przestrzegac obowigzujgcych krajowych
i miedzynarodowych ustaw, norm i dyrek-
tyw.

1.3.14 Niebezpieczenstwo oparzenia
wskutek kontaktu z gorgcymi
czesciami lub oparzenia parg

» Prace na tych czesciach instalacji mozna
przeprowadzac dopiero po ich przestygnie-
ciu.

1.3.15 Niebezpieczenstwo oparzenia gorgcag
wodg uzytkowg

W miejscach poboru cieptej wody uzytkowej,
przy temperaturach cieptej wody uzytkowej
przekraczajgcych 60 °C istnieje niebezpie-
czenstwo oparzenia. Mate dzieci oraz osoby
w starszym wieku sg narazone na niebezpie-
czenstwo juz przy nizszej temperaturze.

» Nalezy dobra¢ odpowiednig temperature
zadana.

» Nalezy poinformowac uzytkownika o nie-
bezpieczenstwie oparzenia, ktére wyste-
puje w momencie, gdy wigczona jest funk-
cja zabezpieczenia przed bakteriami Le-
gionella.

1.4 Przepisy (dyrektywy, ustawy, normy)

» Przestrzegac krajowych przepiséw, norm,
dyrektyw, rozporzadzen i ustaw.
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2 Wskazéwki dotyczace dokumentaciji

2.1 Przestrzega¢ dokumentaciji dodatkowej

» Bezwzglednie przestrzegac wszystkich instrukcji obstugi i
instalacji dotgczonych do podzespotéw uktadu.

2.2

» Nalezy przekazac niniejszg instrukcje oraz wszystkie
dotaczone dokumenty uzytkownikowi instalacii.

Przechowywanie dokumentéw

23

Niniejsza instrukcja obowigzuje tylko w Polsce.

Zakres stosowalnosci instrukcji

Produkt - numer artykutu

VKK INT 226/4 0010007510
VKK INT 286/4 0010007514
VKK INT 366/4 0010007518
VKK INT 476/4 0010007522
VKK INT 656/4 0010007526

3  Opis produktu

3.1 Budowa produktu

3.1.1 Elementy funkcyjne

= 1
A —D

AN —
C

14—

° W]

13— S

1 Przylacze ukfadu po- 3 Kréciec do pomiaréw
wietrzno-spalinowego spalin
2 Krociec do pomiarow 4 Palnik nadmuchawy z

Swiezego powietrza armaturg gazowg

88

Sciana boczna 11 Rura zasilania obiegu
grzewczego
12 Thumik ssacy (w przy-
padku VKK 656/4 tylko
waz powietrza do spala-
8 Uktad napetniania i nia)
oprozniania kotta 13 Przewdd gazowy
9 Regulowane stopki

Elektroda jonizacyjno-
zaptonowa
Skrzynka elektroniczna

14 Sciana tylna
10  Korpus kotta z ostonami

izolacyjnymi

3.1.2 Przylgcza z tylu

1 Whneki do chwytania 5 przytacze powrotu z za-
sobnika (po podtgczeniu
2 Przylacze gazowe zasobnika c.w.u.)
3 Przepust kablowy 6 Przytacze powrotu
4 Przytacze zasilania centralnego ogrzewania
instalacji grzewczej 7 Otwor przytacza od-
ptywu kondensatu
8 Mocowanie uchwytu
rury spalinowej
3.2 Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa jest zamontowana od strony urzadze-
nia z tytu skrzynki rozdzielcze;.

Dane na tabliczce Znaczenie

Znamionowej

Numer seryjny dla celéw identyfikacyjnych; cyfry od 7

do 16 = numer katalogowy produktu

VKK... Stojacy gazowy kociot kondensacyjny
Vaillant

36 Moc w kW

6 z technikg kondensacyjng

14 Seria produktu
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Dane na tabliczce
Znamionowej

Znaczenie

ecoVIT Nazwa produktu
exclusiv Wyposazenie komfortowe
G20 20 mbar Fabryczna grupa gazu i cisnienie przytg-

czowe gazu

Kat. (np. lo, lanze,
ot wsp)

Dopuszczona kategoria gazu

Typ (np. Css)

Dopuszczone rodzaje urzadzen

PMS (np. 3 bar (0,3
MPa))

Dopuszczalne nadci$nienie catkowite

Trmax. (NP. 85 °C)

Maks. temperatura zasilania

230V 50 Hz Przytacze elektryczne

(np. 110) W Maks. pobdér mocy elektrycznej
Klasa | Elektryczna klasa ochrony

IP (np. X4D) Stopien ochrony

m Tryb ogrzewania

P Zakres znamionowej mocy cieplnej
Q Zakres obcigzenia cieplnego

[I]
)

Wskazéwka

Nalezy sprawdzi¢, czy produkt jest zgodny z
grupa gazéw w miejscu ustawienia.

3.3 Numer seryjny

Numer serii znajduje sie na naklejce za pokrywa przednig na
stronie przedniej pod pulpitem sterowania pracg urzadzenia
oraz na tabliczce znamionowe;.

34 Oznaczenie CE

C€

Oznaczenie CE informuje o tym, ze zgodnie z deklaracjg
zgodnosci produkt spetnia podstawowe wymogi odnosnych

dyrektyw.

Deklaracja zgodnosci jest dostepna do wgladu u producenta.

4 Montaz

41 Transport produktu

Ostrzezenie!
Niebezpieczenstwo obrazen ciata podczas

transportu wskutek duzego ciezaru pro-

duktu!

Podnoszenie zbyt duzych ciezaréw moze
spowodowac obrazenia.

» Transportowaé produkt za pomocg odpo-
wiedniego sprzetu pomocniczego lub od-
powiedniego wdzka transportowego.
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Ostroznie!

Ryzyko strat materialnych wskutek nie-
wiasciwego stosowania srodka transpor-
towego!

Nieprawidtowo zatozony wézek transportowy
moze spowodowac uszkodzenie obudowy
produktu.

» Wobzek transportowy nalezy przystawiac
tylko z tytu produktu.

1.  Zabezpieczy¢ produkt za pomocg odpowiedniego
sprzetu pomocniczego lub odpowiedniego wozka
transportowego.

2. Przetransportowa¢ produkt do miejsca montazu.

i

42 Sprawdzanie zakresu dostawy

Wskazéwka

Na blasze podtogi z przodu na dole réwniez
znajdujg sie uchwyty.

» Sprawdzi¢, czy dostawa jest kompletna i nienaruszona.

4.2.1 Zakres dostawy

llosé Nazwa

1 Urzgdzenie grzewcze

1 Opakowanie z drobnymi cze$ciami instalacji sktada sie
z nastepujgcych elementéw:

— Potaczenie typu Quetsch gazu R 3/4”
— Zaslepka do niepotrzebnego drugiego przytacza
powrotu

1 Dodatkowe opakowanie z dokumentacjg

4.3 Miejsce ustawienia

i

Wskazéwka

Paleniska gazowe o tgcznym zakresie nominal-
nej mocy cieplnej ponad 50 kW muszg by¢ usta-
wiane w oddzielnych pomieszczeniach, ktére nie
sg przeznaczone do zadnego innego celu, tzn. nie
moga by¢ to réwniez pomieszczenia do przeby-
wania osob.

Produkt moze dziata¢ w temperaturach otoczenia od ok.
4 °C do ok. 50 °C.

i

Wskazéwka

Podczas wyboru miejsca ustawienia nalezy
uwzgledni¢ ciezar produktu w stanie gotowym do
pracy wraz z pojemnos$cig wody zgodnie z danymi
technicznymi (- strona 120).

Do ttumienia hatasu mozna uzy¢ podestu kotta grzewczego

stojgcego (ttumi dzwiek) itp.; zalecamy ustawianie produktu

na fundamencie kotta o wysokosci od 5 cm do 10 cm.

» Jako miejsce ustawienia konieczne moze by¢ oddzielne
pomieszczenie z wentylacjg i odpowietrzaniem. Podczas

wyboru miejsca ustawienia i jego wentylacji nalezy prze-
strzega¢ obowigzujace przepisy krajowe.
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» Produkt nalezy ustawia¢ w pomieszczeniu zabezpieczo-
nym przez mrozem.

44 Wymiary
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A VKK 226/4; VKK 286/4; C VKK 226/4; VKK 286/4;

VKK 366/4: 1117 mm
VKK 476/4; VKK 656/4:
1085 mm

B VKK 226/4; VKK 286/4;
VKK 366/4: 75 mm
VKK 476/4; VKK 656/4:
86 mm

VKK 366/4: min.

1350 mm (bez elementu
posredniego)

VKK 476/4; VKK 656/4:
min. 1451 mm (z ele-
mentem posrednim)
Stopki z regulowang
wysokoscig 20 mm
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4.5 Najmniejsze odlegtosci

Minimalny odstep

500 mm

B co najmniej 500 m, wymagane tylko z jednej
strony

C 300 mm dla osprzetu grupy rur i pompy kon-

densatu; 400 mm dla osprzetu zestawu fadowa-
nia zasobnika przy przylegajgcej kombinacji z
actoSTOR

4.6 Odstepy od czesci palnych

Odlegtos¢ produktu od czesci sktadajagcych sie z elementéw
palnych wieksza niz najmniejsze odlegtosci (- strona 90)
nie jest wymagana.

i

Wskazéwka

Nalezy jednak pamietac, aby za produktem i obok
niego pozostata wystarczajaca wolna przestrzen,
umozliwiajgca bezpieczne umieszczenie prze-
wodu odptywowego kondensatu nad odptywem
lub w razie koniecznosci podtaczenie pompy kon-
densatu. Odptyw musi by¢ widoczny.

4.7 Poziomowanie produktu

» Wypoziomowa¢ produkt za pomocg stopek z regulowang
wysokoscia, aby zapewni¢ odptyw kondensatu z kolek-
tora spalin.

4.8 Otwieranie ostony przedniej

» Wiozy¢ rece w uchwyt pokrywy przedniej i nieznacznie
unies¢ ostone.
< Pokrywa przednia przesunie sie automatycznie do

dotu i umozliwi dostep do pulpitu sterowania pracg
urzadzenia.
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49 Sktadanie i rozkladanie skrzynki rozdzielczej

4.9.1 Odchylanie skrzynki elektronicznej w dét

1. Obroci¢ obydwie sruby (1) o 90°.

2. Odchyli¢ skrzynke elektroniczng (2) w dot.

4.9.2 Odchylanie skrzynki elektronicznej do goéry
1. Odchyli¢ skrzynke elektroniczng (2) do gory.

2. Obroci¢ obydwie $ruby (1) o 90°.

4,10 Demontaz i montaz obudowy gérnej

4.10.1 Demontaz obudowy gérnej

1. Otworzy¢ ostone przednig. (- strona 90)
2. Odchyli¢ skrzynke elektroniczng w dét. (- strona 91)

3. Wiozy¢ rece od dotu za ostone (2) i wyjg¢ do gory
gorng obudowe (1).
4.  Zdjg¢ gorng obudowe.
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4.10.2 Montaz obudowy gérnej

1.  Wiozy¢ obudowe gérng w mocowania klipsowe.

2.  Docisng¢ gorng obudowe do dotu, az sie zatrzasnie.
411 Demontaz i montaz obudowy

4.11.1 Demontaz obudowy

1. Wykreci¢ sruby (2).

2.  Podnies¢ obudowe i wyciggnac¢ ja do przodu.

4.11.2 Montaz obudowy

1. Wsunagc¢ obudowe pod tylng gérng obudowe i odtozy¢.
2. Wkreci¢ Sruby.

4,12 Demontaz i montaz przedniej ostony

4.12.1 Demontaz przedniej ostony

1. Jezeli pokrywa przednia jest otwarta, nalezy przestawic
ja do gory.
2. Przednie ostony nalezy zawsze zdejmowac do przodu.

4.12.2 Montaz przednich oston

» Wiozy¢ przednig ostone przy uzyciu trzpieni zatrzasko-
wych z obu stron w zagtebienia elementéw bocznych i
docisng¢ do produktu tak, aby trzpienie zatrzaskowe za-
trzasnety sie styszalnie.

91



5 Instalacja

5.1

Warunki

Niebezpieczenstwo!
Niebezpieczenstwo oparzenia i/lub ryzyko
szkéd materialnych spowodowane niewta-
Sciwym instalowaniem oraz wyciekajaca w
zwigzku z tym wodg!

Naprezenia w przewodach przytgczeniowych
mogg powodowac nieszczelnosci.

» Zamontowac przewody przytaczeniowe
bez naprezen.

Ostroznie!
Ryzyko strat materialnych wskutek przeno-
szenia ciepta podczas lutowanial

» Krdcéce przytgczeniowe nalezy lutowaé
tylko wtedy, jezeli nie sg one jeszcze przy-
krecone do zawordw konserwacyjnych.

Ostroznie!

Ryzyko szkéd materialnych spowodowane
przez korozje

Przez nieszczelne dyfuzyjnie rury z tworzywa
w instalacji grzewczej do wody grzewczej
dostaje sie powietrze. Powietrze w wodzie
grzewczej powoduje korozje w obiegu zrédta
ciepta i w produkcie.

» Jezeli winstalacji grzewczej stosowane
sg rury z tworzywa, ktére nie sg szczelne
dyfuzyjnie, nalezy sie upewnic, ze do
obiegu zrédta ciepta nie dostanie sie po-
wietrze.

Ostroznie!

Ryzyko szkéd rzeczowych spowodowane
pozostato$ciami w przewodach rurowych!
Pozostatosci ze spawania, resztki uszczelek,
brud lub inne pozostatosci w przewodach
rurowych mogg uszkodzi¢ produkt.

» Przed zainstalowaniem produktu nalezy
dokfadnie przeptukac¢ instalacje grzewcza.

Ostroznie!

Ryzyko szkéd rzeczowych w przypadku
zmian juz podtgczonych rur!

» Rury przytagczeniowe nalezy odksztat-
cac tylko wtedy, gdy nie sg jeszcze pod-
taczone do produktu.

» Zamontowaé zawor bezpieczenstwa w zakresie klienta.

» Od przewodu wyptywu z zaworu bezpieczenstwa popro-
wadzi¢ rure odptywu z lejem wlotowym i syfonem do od-
powiedniego odptywu w pomieszczeniu ustawienia (w za-
kresie klienta). Odptyw musi mie¢ umozliwiong obserwa-
cje!
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» Zainstalowac urzgdzenie odpowietrzania w najwyzszym
punkcie instalacji grzewcze;.

» Zainstalowac w instalacji grzewczej urzgdzenie napetnia-
nia i oprézniania.

» Upewnic¢ sie, ze dostepny gazomierz jest dostosowany
do wymaganej przepustowosci gazu.

» Sprawdzi¢, czy objeto$¢ naczynia rozszerzalnosciowego
jest wystarczajgca dla pojemnosci instalacji.

Ogranicznik przegrzewu STB zamontowany w produkcie
stuzy oprocz czujnika cisnienia wody jako zabezpieczenie
przed brakiem wody.

Zalezna od usterek temperatura wytgczenia produktu wynosi
ok. 107 °C (nominalna temperatura wytgczenia 107 °C, tole-
rancja —6 K).

Jesli w instalacji grzewczej zastosowano rury z tworzywa,
nalezy w zakresie klienta zamontowaé odpowiedni termo-
stat na zasilaniu obiegu grzewczego. Jest to konieczne do
ochrony instalacji grzewczej przed uszkodzeniami spowodo-
wanymi temperaturg. Termostat mozna podtacza¢ do zaci-
skow termostatu przylgowego (niebieski wtyk ProE).

Jesli w instalacji grzewczej nie zastosowano szczelnych dy-
fuzyjnie rur z tworzywa, nalezy dotaczy¢ ptytowy wymiennik
ciepta do systemu separacji, aby uniknaé¢ korozji w produk-

cie.

Uszczelki z materiatdw gumopodobnych mogg odksztatcaé

sie plastycznie i powodowa¢ straty cisnienia. Dlatego zale-

camy stosowanie uszczelek z materiatow wtoknistych, po-
dobnych do tektury.

5.2

Do instalowania potrzebny jest ponizszy osprzet
(udostepniany w zakresie klienta):

Niezbedny osprzet (w zakresie klienta)

— Kurek odciecia gazu z zabezpieczeniem p-poz.

— Zawor bezpieczenstwa w instalacji grzewczej

— Zawory konserwacyjne (powr6t i zasilanie obiegu grzew-
czego)

— Pompa obiegu grzewczego

— Naczynie przeponowe

— Automatyczny odpowietrznik

— Regulator

— Ukfad powietrzno-spalinowy

W produktach VKK 476/4 i VKK 656/4 nalezy stosowac
element posredni 80/125 mm (z otworem pomiarowym
do pomiaru powietrza i spalin).

- E]\
.

Wskazéwka

Zalecamy element posredni 80/125 mm

réwniez w przypadku produktow VKK 226/4

VKK 286/4VKK 366/4 w celu lepszej dostepnosci
punktéw pomiaru.
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5.3

Produkt w stanie dostawy jest ustawiony na eksploatacje z
grupg gazu podang na tabliczce znamionowe;j.

Wskazdéwki eksploatacji gazu ptynnego

Jezeli produkt jest ustawiony na eksploatacje z gazem ziem-
nym, nalezy przestawi¢ go na eksploatacje z gazem ptyn-
nym. W tym celu potrzebny jest zestaw przezbrojeniowy.
Przestawienie jest opisane w instrukcji, dotaczonej do ze-
stawu przezbrojeniowego (osprzet).

5.4

Nieprawidtowo odpowietrzony zbiornik gazu ptynnego moze
spowodowac problemy z zaptonem.

Odpowietrzanie zbiornika gazu ptynnego

» Przed zainstalowaniem produktu nalezy sie upewnic, ze
zbiornik gazu ptynnego jest dobrze odpowietrzony.

» W razie potrzeby zwrdcic sig do firmy napetniajacej lub
dostawcy gazu ptynnego.

55

Nieprawidtowa grupa gazu moze spowodowac wytaczenie
produktu z powodu zaktécen dziatania. W produkcie mogg
powstawac hatasy podczas zaptonu i spalania.

Stosowanie prawidtowej grupy gazu

» Stosowac wylgcznie grupy gazu podane na tabliczce
Znamionowe;.

5.6
5.6.1

Wykonanie przytagczy gazu i wody

Wykonanie przytagcza gazu

Ostroznie!
Ryzyko strat materialnych podczas préby
szczelno$ci gazu!

Proby szczelnosci gazu przy cisnieniu kon-
trolnym >1,1 kPa (110 mbar) moga spowodo-
wac uszkodzenie armatury gazowe;.

» Jezeli probie szczelnosci gazu cisnieniu
sg poddawane rowniez przewody gazowe
oraz armatura gazowa w produkcie, na-
lezy zastosowac maks. cisnienie kontro-
Ine 1,1 kPa (110 mbar).

» Jezeli nie mozna ograniczy¢ cisnienia
kontrolnego do 1,1 kPa (110 mbar), na-
lezy przed proba szczelnosci gazu pod-
taczy¢ zawdr odcinajgcy gazu zainstalo-
wany przed produktem.

» Jezeli podczas prob szczelnosci gazu za-
mknieto zawor odcinajgcy gazu zainsta-
lowany przed produktem, nalezy roztado-
wac cisnienie w instalacji gazowej przed
otwarciem zaworu go gazu.
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» Zdemontowa¢ obudowe goérng. (- strona 91)

» Zamontowac przewod gazowy bez naprezen na przyta-
czu w produkcie (1) zgodnie z uznanymi zasadami tech-
niki. Skorzysta¢ z dotgczonego potgczenia typu Quetsch.

» Usung¢ pozostatosci z przewodu gazowego, przedmu-
chujac przewdd gazowy.

» Instalowac kurek odciecia gazu z zabezpieczeniem p-
poz. w przewodzie gazowym przed produktem w tatwo
dostepnym miejscu.

» Odpowietrzy¢ przewod gazowy przed uruchomieniem.

5.6.2 Sprawdzi¢ szczelno$¢ przewodu gazowego

» Sprawdzi¢ specjalistycznie caty przewod gazowy pod
katem szczelnosci.

5.7

» Zainstalowac przytagcza wedtug norm i zgodnie z uzna-
nymi zasadami techniki.

Wykonywanie przytagczy wody

56.7.1 Podtgczenie zasilania i powrotu instalac;ji
grzewczej
M Hnw
X 1
ob |
] : —/2
o |
o ’/3
e

1. Miedzy instalacjg grzewczg a produktem nalezy za-
montowac¢ wymagane urzadzenia zabezpieczajace i
zawory odcinajgce udostepniane w zakresie klienta
oraz zawor do napetniania i oprézniania w powrocie.

2.  Podtaczy¢ zasilanie obiegu grzewczego do przytagcza
zasilania obiegu grzewczego (1).

3.  Podigczy¢ powrdt obiegu grzewczego do przytgcza
powrotu obiegu grzewczego (3).

4.  Nie podigczac zasobnika c.w.u., zamkna¢ przytgcze
(2) dotgczong zaslepka.

93



5.7.2 Podtaczanie powrotu zasobnika c.w.u.

N
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» Podigczy¢ powrdt zasobnika c.w.u. do przytgcza powrotu
obiegu grzewczego do wysokiej temperatury powrotu (1).

5.7.3 Podtaczanie przewodu odptywowego
kondensatu

%%/

Niebezpieczenstwo!

Zagrozenie zycia wskutek wydostawania sie
spalin!

Przewdd odptywowy kondensatu z syfonu nie
moze by¢ potgczony szczelnie z przewodem
odprowadzania $ciekow lub syfonem, ponie-
waz w przeciwnym wypadku moze zostac
wyssana cata woda z wewnetrznego syfonu
kondensatu, co spowoduje ulatnianie sie spa-
lin.

» Nie taczy¢ przewodu odptywowego kon-
densatu w sposob szczelny z przewodem
kanalizacyjnym.

» Doprowadzi¢ przewdd odptywowy kondensatu do syfonu
lub do kratki $ciekowej w miejscu ustawienia.

» Utozy¢ przewdd odptywowy kondensatu od odptywu kon-
densatu produktu ze spadkiem i bez zagie¢. W przeciw-
nym razie kondensat przedostanie sie do syfonu i dojdzie
do zaktécenia dziatania.

» Sprawdzi¢, czy kondensat jest prawidtowo odprowa-
dzany.
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Wskazéwka

Jesli podczas instalacji musi zosta¢ przedtu-
zony przewod odptywowy kondensatu w za-
kresie klienta, wolno stosowac tylko rury od-
ptywu odporne na kondensat.

Wskazéwka

Pompe kondensatu mozna naby¢ jako
osprzet.

5.8

Montowanie i podtgczanie systemu
powietrzno-spalinowego

Niebezpieczenstwo!

Niebezpieczenstwo obrazen ciata z powodu
niedopuszczonych uktadéw powietrzno-
spalinowych!

Urzadzenia grzewcze majg certyfikacje sys-
temu z oryginalnymi uktadami powietrzno-
spalinowymi. Rodzaj instalaciji B23P jest do-
zwolony réwniez do wyposazenia innych pro-
ducentéw. W danych technicznych zazna-
czono, czy urzadzenie grzewcze jest dopusz-
czone do B23P.

» Stosowac tylko oryginalne uktady po-
wietrzno-spalinowe producenta.

» Jezeli wyposazenie innych producentow
B23P jest dopuszczone, nalezy prawi-
dtowo utozy¢ potaczenia rury spalinowej,
uszczelnié je i zabezpieczyé.

1. O mozliwych do zastosowania uktadach powietrzno-
spalinowych nalezy dowiedzie¢ sie z zatgczonej in-
strukcji montazu uktadu powietrzno-spalinowego.

Warunek: VKK 476/4; VKK 656/4

» Zdemontowac obudowe gorng. (- strona 91)
» Zdemontowaé¢ obudowe. (- strona 91)

» Zainstalowac element posredni 80/125 mm z otworami
pomiarowymi do pomiaru spalin i powietrza.

Ostroznie!
Niebezpieczenstwo zatrucia w wyniku wy-
dostajacych sie spalin!
Smary na bazie olejéw mineralnych mogg
uszkodzi¢ uszczelki.

» Aby utatwi¢ montaz, zamiast smarow
mozna uzy¢ tylko wody lub mydta sza-
rego dostepnego w handlu.

2. Zamontowac¢ ukiad powietrzno-spalinowy, korzystajac

z instrukcji montazu.

Instrukcja instalaciji i konserwacji 0020258616_03



5.9

Instalacje elektryczng moze wykonywac tylko elektryk ze
specjalnymi uprawnieniami i doswiadczeniem.

Instalacja elektryczna

Niebezpieczenstwo!
Zagrozenie zycia wskutek porazenia pra-
dem elektrycznym!

Dotkniecie przytaczy pod napieciem moze
spowodowaé powazne obrazenia ciata, po-
niewaz listwy zaciskowe zasilania sieciowego
L i N réwniez przy wytaczonym gtéwnym wy-
taczniku sg stale pod napieciem.

» Odigczyc¢ zasilanie elektryczne.

» Zabezpieczy¢ zasilanie elektryczne przed
ponownym wigczeniem.

Ostroznie!

Ryzyko szkéd materialnych w wyniku zakt6-
cenia dziatania!

W przypadku bezposredniego utozenia obok
siebie impulsy zakléceniowe przewodow
sieciowych moga przechodzié¢ na przewody
czujnikdw w zakresie niskiego napiecia.

» Kabel sieciowy i niskonapieciowy (np.
przewdd czujnika) nalezy uktada¢ w spo-
séb oddzielny.

» Zainstalowac w zakresie klienta gtéwny wytgcznik sie-
ciowy w doprowadzeniu pradu do produktu.

Produkt posiada wtyki przytagczeniowe i jest okablowany w
stanie gotowym do podtaczenia. Przewdd podtaczenia sieci i
wszystkie pozostate kable przytaczeniowe mozna podtgczac
do przeznaczonych do tego wtykéw systemowych ProE,
patrz schemat potgczen w zatgczniku.

0020258616_03 Instrukcja instalacji i konserwacji

5.9.1

5.9.1.1 Otwieranie skrzynki elektronicznej

Otwieranie i zamykanie skrzynki rozdzielczej

N

Otworzy¢ ostone przednig. (- strona 90)

Odchyli¢ skrzynke elektroniczng w dot. (- strona 91)
Zdjac klipsy (2) z uchwytow.

Podnies¢ pokrywe (1).

Pobd-=

5.9.1.2 Zamykanie skrzynki elektronicznej

1. Zamkna¢ pokrywe (2), naciskajac ja do dotu na
skrzynce rozdzielczej.

2. Uwaza¢, aby wszystkie klipsy (1) zatrzasnety sie w
sposob styszalny w uchwytach.

3. Odchyli¢ skrzynke elektroniczng do goéry. (- strona 91)

5.9.2 Podtgczanie kabli

Ostroznie!

Ryzyko strat materialnych wskutek niefa-
chowej instalacji!

Podtgczenie napiecia sieciowego do nie-
wiasciwych zaciskow i zaciskéw wtykowych
moze spowodowac zniszczenie elektroniki.

» Nie podtgczac do zaciskow eBUS (+/-)
napiecia sieciowego.

» Podtgczy¢ kabel sieciowy wytgcznie do
odpowiednio oznaczonych zaciskow!

1.  Poprowadzi¢ przewody przytgczeniowe podtgczanych
zespotow konstrukcyjnych przez przepust kablowy do
panelu skrzynki elektroniczne;.

2. Uzy¢ uchwytéw odcigzajacych dostarczonych w kom-
plecie.
3. W razie potrzeby skroci¢ przewody przytgczeniowe.
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<30 mm

4.  Zdjac¢ izolacje z przewoddw elastycznych tak jak po-
kazano na rysunku. Zwrocic przy tym uwage, aby nie
uszkodzi¢ izolacji poszczegolnych zyt.

5.  Odizolowa¢ zyty wewnetrzne tylko na odlegto$ci wyma-
ganej do uzyskania dobrego, stabilnego potgczenia.

6.  Aby zapobiec zwarciom spowodowanym roztgczaniem
sie pojedynczych drutéw, zatozy¢ na odizolowane kon-
cowki zyt tulejki kablowe.

7. Przykreci¢ odpowiedni wtyk do przewodu przytaczenio-
wego.

8.  Sprawdzi¢, czy wszystkie zyly sa dobrze zamocowane
mechanicznie w zaciskach wtyku. W razie potrzeby
skorygowa¢ zamocowanie.

9.  Podtaczy¢ wtyk do odpowiedniego gniazda ptytki elek-
troniczne.

10. Zabezpieczy¢ kabel w odcigzeniach skrzynki elektro-
nicznej.

5.9.3 Podtagczanie zasilania elektrycznego

Ostroznie!
Ryzyko strat materialnych wskutek zbyt

wysokiego napiecia przytacza!
Napiecia sieciowe powyzej 253 V mogg
zniszczy¢ podzespoty elektroniczne.

» Zadbac, aby napiecie znamionowe sieci
wynosito 220 V.

Ostroznie!
Ryzyko zakiécen dziatania w wyniku prze-
rwania przewodu i zaktécenia sygnatu!

W razie niewystarczajgcego odcigzenia
moga poluzowac sie styki elektryczne. Kable
sieciowe mogg spowodowac zaktécenia
dziatania w kablach przesytajgcych sygnat.

» W kablach niskonapieciowych nie wolno
stosowac takiego samego odcigzenia jak
w kablach sieciowych.
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Przestrzegaé¢ wszystkich obowigzujacych przepiséw.
Otworzy¢ skrzynke elektroniczng. (- strona 95)
Podigczy¢ produkt przez przytacze state oraz wylgcz-
nik o rozwarciu stykow co najmniej 3 mm (np. bez-
pieczniki lub wytacznik mocy).

Jako kabel sieciowy, ktéry podtaczany jest do urzgdze-
nia przez przepust kablowy, nalezy wykorzystac prze-
wod elastyczny.

Utozy¢ przewdd podtaczenia sieci do listwy podigcze-
niowej skrzynki rozdzielcze;j.

Potgczy¢ kable. (- strona 95)

Przykreci¢ turkusowy wtyk zamontowany z prawej
strony skrzynki rozdzielczej do odpowiedniego, ela-
stycznego, odpowiadajgcego normom tréjzytowego ka-
bla przytacza sieci.

Podigczy¢ wtyk do gniazda o takim samym kolorze na
ptytce elektroniczne;j.

Zamkng¢ skrzynke elektroniczng. (- strona 95)
Zadbac, aby w kazdym momencie zapewniony byt
dostep do urzagdzenia oddzielajgcego oraz aby nie byto
one zakrywane ani zamykane.
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5.9.4 Podtaczanie komponentéw elektirycznych

5.9.5 Podtgczanie zasobnika c.w.u.
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» Otworzy¢ skrzynke elektroniczng. (- strona 95)

» Potaczy¢ kable. (- strona 95)

» Podtgczy¢ kable przytgczeniowe do odpowiednich zaci-
skow lub gniazd elektroniki.

» Jesli do produktu podtgczany jest termostat pokojowy
VRT 332 (zaciski przytgczeniowe regulacji ciggtej 332 7-
8-9, biaty wtyk ProE) lub regulator temperatury z regula-
cjg pogodowg badz regulacja temperatury w pomieszcze-
niu (zaciski magistrali BUS, czerwony wtyk ProE), nalezy
wiozy¢ mostek miedzy zacisk 3 i 4 (fioletowy wtyk ProE).

» Jedli nie jest stosowany termostat pokojowy/godzinowy
230 V, nalezy wiozy¢ mostek miedzy zacisk 3 i 4
(fioletowy wtyk ProE).

» Podtgczy¢ w razie koniecznosci osprzet w taki sam spo-
séb.

Podtgczanie pompy obiegu grzewczego

» Podigczy¢ pompe obiegu grzewczego do zielonego
wtyku ProE (X18) na listwie przytgczeniowej.

Podigczanie zewnetrznego termostatu zasilania

» Podtgczy¢ zewnetrzny termostat zasilania (np. do
ochrony ogrzewania podiogowego) do zaciskéw
termostatu przylgowego (niebieski wtyk ProE).

Podtgczanie pompy kondensatu

» Podigczy¢ wyjscie alarmu pompy kondensatu do zaci-
skow termostatu przylgowego (niebieski wtyk ProE).

i

Wskazdéwka

Jesli do zaciskéw termostatu przylgowego
(niebieski wtyk ProE) podtgcza sie kilka sty-
kow, styki nalezy podtgczac szeregowo, a nie
réwnolegle.

» Zamkna¢ skrzynke elektroniczng. (- strona 95)

0020258616_03 Instrukcja instalacji i konserwacji

1. Podtaczy¢ czujnik temperatury zasobnika (3) i ewen-
tualnie czujnik temperatury tadowania (2) (tylko
actoSTOR, kabel przytagczeniowy skrzynki rozdzielczej
kolor fioletowy (1)) na wigzce kabli.

2. W przypadku przytacza elektrycznego nalezy
przestrzegac instrukcji montazu zasobnika c.w.u. i
osprzetu.

5.9.6 Podtagczanie regulatora

Do regulaciji instalacji grzewczej mozna stosowac regulator
temperatury zewnetrznej z regulacjg pogodowg lub regulator
temperatury pokojowej z modulowanym sterownikiem pal-
nika, np. VRC 450 lub 700, VRC 630 lub VRS 620. Schemat
potgczen podigczenia elektrycznego do regulatora ogrzewa-
nia znajduje sie w zatgczniku.

» Nalezy przestrzega¢ wskazowek w instrukcji instalacji
regulatora.

» Przed otwarciem panelu sterowania elektronicznego na-
lezy odtgczy¢ zasilanie do produktu i zabezpieczy¢ przed
niezamierzonym ponownym wigczeniem.

» Podtagczy¢ przytacza ,magistrali BUS* (czerwony wtyk
ProE, 2-zytowy) do przytaczy o takiej samej nazwie w re-
gulatorze (VRC 700: tylko wtedy, gdy regulator jest za-
mocowany na zewnatrz). Mostek miedzy zaciskami 3 i
4 (fioletowy wtyk ProE) pozostaje. Podczas podtgczania
VRC 630/ VRS 620 nalezy zwréci¢ na prawidtowg biegu-
nowos$¢ przewodu magistrali (+ do +, - do -).

» Alternatywnie mozna podtgczy¢ regulator VRC 700 do
ostony obstugowej produktu (mocowanie wewnetrzne).

» Podtaczy¢ do regulatora czujnik i zespoty konstrukcyjne
instalaciji, ktérych nie wymieniono w rozdziale ,Podigcza-
nie komponentow elektrycznych”.
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5.10 Sprawdzanie szczelnosci
Przed przekazaniem produktu uzytkownikowi:

» Sprawdzi¢ szczelno$¢ przewodu gazowego i obiegu
grzewczego.

» Sprawdzi¢ uktad powietrzno-spalinowy i pod katem pra-
widtowego zainstalowania.

6 Obstuga

6.1 Zasada obstugi

Zasada obstugi oraz mozliwosci odczytu i obstugi na pozio-
mie uzytkownika zostaty opisane w instrukcji obstugi.

Do menu dla instalatora z parametrami ustawieh waznymi
dla instalacji przechodzi sie po wpisaniu kodu serwisowego.

6.2

1. Nacisng¢ jednoczesnie przyciski i i +, aby aktywowac
stan diagnozy.

Przyciskami — lub + wybrac¢ kod diagnozy d.97.
Nacisna¢ przycisk i.

Przyciskami — lub + ustawic¢ wartos¢ 17.

Nacisng¢ przycisk i przez 5 sekund (az ekran przesta-
nie migac), aby zapisa¢ wartosc.

i

Wywotywanie poziomu instalatora

SN S

Wskazéwka

Po 15 minutach nastgpi automatyczne wyj-

$cie z menu dla instalatora. Nacisnieciu jed-
nego z przyciskoéw +, —lub i powoduje prze-
dtuzenie o 15 minut.

7 Uruchamianie

7.1 Wykonanie pierwszego uruchomienia

Pierwsze uruchomienie musi zosta¢ wykonane przez tech-
nika serwisu technicznego lub instalatora autoryzowanego.

Kolejne uruchamianie/obstuge uzytkownik wykonuje tak jak
opisano w instrukcji obstugi.

Niebezpieczenstwo!

Zagrozenie zycia wskutek ulatniania sie
gazu!

Nieprawidtowa instalacja gazu lub uszkodze-
nie mogg pogorszy¢ bezpieczenstwo eksplo-
atacji produktu oraz spowodowac obrazenia
ciata i straty materialne.

» Produkt nalezy sprawdzac przed urucho-
mieniem oraz po kazdej kontroli, konser-
wacji lub naprawie pod katem szczelnosci
instalacji gazowej!

Obstuga produktu i ustawianie réznych parametrow lub sta-
néw pracy odbywa sie przez pulpit sterowania pracg urzg-
dzenia na skrzynce elektronicznej. Do menu dla instalatora z
parametrami ustawien waznymi dla instalacji przechodzi sie
po wpisaniu kodu serwisowego.

» Podczas uruchamiania nalezy postepowaé zgodnie z
listg kontrolng w zatgczniku.
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Lista kontrolna uruchamiania (- strona 119)

7.2

1. Przytrzymac wcisniety przycisk + i wcisng¢ jednocze-
Snie krétko przycisk Eliminacja zakiécen. Przycisk
+ pusci¢ dopiero wtedy, gdy na ekranie wyswietli sie
P.00.
Programy testowe — przeglad (- strona 108)

2. Nacisng¢ przycisk + lub —, aby przejs¢ do kolejnego
programu testowego.

3. Nacisng¢ przycisk i, aby uruchomi¢ program testowy.

Otwieranie programéw testowych

7.3

Produkt posiada cyfrowy wskaznik cisnienia.

Odczyt ci$nienia napetnienia

» Aby odczyta¢ warto$¢ cyfrowa cisnienia napetnienia,
nalezy nacisna¢ krotko przycisk —.
< Na ekranie przez ok. 5 sekund widoczne jest cisnie-
nie napetniania.

Jesli instalacja grzewcza jest napetniona, to w celu bezzakté-
ceniowej eksploatacji ci$nienie napetnienia musi wynosi¢ od
0,1 MPa do 0,2 MPa (1,0 bar i 2,0 bar).

Jezeli instalacja grzewcza obejmuje kilka pieter, moga byc¢
wymagane wyzsze wartosci cisnienia napetnienia, aby zapo-
biec przedostawaniu sie powietrza do instalacji grzewcze;.
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Aby zapobiec uszkodzeniu instalacji grzewczej wskutek zbyt
niskiego cisnienia napetnienia, produkt jest wyposazony w
czujnik ci$nienia wody. Produkt w przypadku przekrocze-
nia w dot cisnienia napetnienia 0,06 MPa (0,6 bar) sygnali-
zuje niedobdr cisnienia miganiem wartosci cisnienia na ekra-
nie. Jezeli cisnienie napetnienia spada ponizej wartosci 0,03
MPa (0,3 bar), produkt wytacza sie. Ekran wskazuje F.22.

Zapobieganie zbyt niskiemu ci$nieniu wody

» Uzupetni¢ wode grzewczg, aby ponownie uruchomi¢
produkt.

Ekran wskazuje wartosc¢ cisnienia migajaco przez tak dtugi
czas, az zostanie osiggniete cisnienie 0,06 MPa (0,6 bar) lub
wyzsze.

» W przypadku zaobserwowania czestszych spadkéw ci-
$nienia, nalezy ustali¢ i usung¢ przyczyne.

7.5

Sprawdzenie i uzdatnianie wody grzewczej/
wody napetniajgcej i uzupetniajgcej

Ostroznie!
Ryzyko szkéd materialnych spowodowane
przez wode grzewczg o niskiej jakosci

» Nalezy zapewni¢ wode grzewczg o wy-
starczajgcej jakosci.

» Przed napetnieniem lub uzupetnieniem instalacji nalezy
sprawdzi¢ jako$¢ wody grzewczej.

Kontrola jako$ci wody grzewczej

» Pobra¢ niewielkg ilo$¢ wody z obiegu grzewczego.

» Sprawdzi¢ wyglad wody grzewcze;.

» W przypadku stwierdzenia materiatow osadzonych na-
lezy odszlamic¢ instalacje.

» Sprawdzi¢ za pomocg preta magnetycznego, czy jest
magnetyt (tlenek zelaza).
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» W przypadku stwierdzenia magnetytu nalezy wyczysci¢
instalacje i podjg¢ odpowiednie dziatania majace na celu
ochrone przed korozjg (np. montaz separatora magnety-
tu).

» Sprawdzi¢ wartos¢ pH pobranej wody przy 25°C.

» W przypadku warto$ci ponizej 8,2 lub ponad 10,0 nalezy
wyczysci¢ instalacje i uzdatni¢ wode grzewcza.

» Upewnic sie, ze do wody grzewczej nie moze przedostac
sie tlen.

Sprawdzenie wody do napetniania i uzupetniania

» Zmierzy¢ twardos¢ wody do napetniania i uzupetniania
przed napetnieniem instalaciji.

Uzdatnienie wody do napetniania i uzupetniania

» Przy uzdatnianiu wody uzywanej do napetniania i uzu-
petiania, przestrzegac¢ obowigzujgcych przepiséw krajo-
wych i zasad technicznych.

Jezeli krajowe przepisy i zasady techniczne nie stawiajg
surowszych wymagan, obowigzujg zasady:

Nalezy uzdatni¢ wode do napetniania i uzupetniania,

— jezeli catkowita ilos¢ wody napetniajacej lub uzupenia-
jacej podczas trwania eksploatacji instalacji przekroczy
trzykrotnos$¢ objetosci znamionowej instalacji grzewczej
lub

— jesli wartos¢ pH wody grzewczej jest nizsza niz 8,2 lub
wyzsza niz 10,0 badz

— jezeli nie zostaty dotrzymane podane w ponizszej tabeli
wskazane wartosci.

kaczna Twardo$é wody przy specyficznej objetosci
moc instalacji
= < 20 /KW oy > 40 UKW

< 40 I/kwW
kW °dH mol/m®* | °dH | mol/m®* | °dH | mol/m?
<507 brak | brak | <4gg <30 |<03 |<005
<50° <168 | <3 <84 |<15 |<03 /<005

>50do | =112 |2 <56 [<10 <03 | <0,05
<200

>200do | =84 <15 <03 | <005 |<0,3 | <0,05
<600

> 600 <03 <005 | <03 | <005 | <03 |<0,05

1) Pojemno$¢ nominalna w litrach/moc ogrzewania; w przypadku
instalacji z wieloma kottami przyja¢ najmniejszg indywidualng
moc kotta.

2) Specyficzna zawarto$¢ wody urzgdzenia grzewczego = 0,3 |
na kW.

3) Specyficzna zawartos¢ wody urzadzenia grzewczego < 0,3 |
na kW (np. podgrzewacz wody obiegowej) i instalacji z elektr.
elementami grzewczymi.

Ostroznie!
Ryzyko szkéd materialnych wskutek wzbo-

gacenia wody grzewczej za pomocg niewla-
$ciwych dodatkéw!

Niewtasciwe dodatki mogg powodowaé
zmiany w cze$ciach, hatasy w trybie
ogrzewania oraz ew. inne szkody nastepcze.
» Nie uzywac nieodpowiednich ptynow
przeciw zamarzaniu i inhibitoréw koroziji,
biocyddw ani srodkéw uszczelniajgcych.
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W przypadku prawidtowego zastosowania ponizszych dodat-
koéw, w naszych produktach dotychczas nie stwierdzono zad-
nych niezgodnosci.

>

Przy zastosowaniu koniecznie przestrzegac instrukcji
producenta dodatku.

Nie ponosimy odpowiedzialnosci za zgodno$¢ ewentualnych
dodatkéw z pozostatg czescig systemu ogrzewania oraz za
ich skutecznosc¢.

Dodatki utatwiajgce czyszczenie (konieczne pdzniej-
sze przeptukanie)

Adey MC3+
Adey MC5
Fernox F3
Sentinel X 300
Sentinel X 400

Dodatki pozostajgce na state w instalac;ji

Adey MC1+
Fernox F1
Fernox F2
Sentinel X 100
Sentinel X 200

Dodatki zapewniajace ochrone przed zamarzaniem,
pozostajace na state w instalacji

>

Adey MC ZERO
Fernox Antifreeze Alphi 11
Sentinel X 500

Jesli stosowane sg wyzej wymienione dodatki, nalezy
poinformowac uzytkownika o niezbednych czynnosciach.
Poinformowa¢ uzytkownika o obowigzkowych procedu-
rach zwigzanych z zapewnieniem ochrony przed zama-
rzaniem.

7.6 Napetnianie instalacji grzewczej

W1

Przed napetnieniem instalacji grzewczej, doktadnie jg
przeptukag.

Przestrzega¢ informacji dotyczacych uzdatniania

(- strona 98) wody grzewczej.

Otworzy¢ wszystkie zawory termostatyczne grzejnikow.
Odkreci¢ kotpak zaworu odpowietrzajgcego (1) na pro-
dukcie o jeden lub dwa obroty.

Podtgczy¢ prawidtowo zawér do napetniania i oproz-
niania instalacji grzewczej dostarczany w zakresie
klienta do zasilania wodg grzewcza.
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Wskazdéwka

Instalacji grzewczej nie wolno napetniaé
przez zawor do napetniania i oprozniania
produktu!

i

Otworzy¢ zawor uzupetniania wody grzewcze;.

W razie potrzeby sprawdzi¢, czy oba zawory odcina-
jace produktu sg otwarte.

Odkreci¢ powoli zawor do napetniania i oprézniania
instalacji grzewczej, aby napetni¢ instalacje grzewcza.
Zamkng¢ zawor odpowietrzajgcy na produkcie, gdy
tylko zacznie wycieka¢ woda.

Napehi¢ instalacje do poziomu ci$nienia w instalacji
0,2 MPa (2,0 bar).

i

Wskazdéwka

W przypadku instalacji grzewczej zamonto-
wanej na kilku pigtrach konieczne moze by¢é
wyzsze cidnienie w instalacji.

Zamkng¢ zasilanie wodg grzewcza.

Odpowietrzanie instalacji grzewczej

Odpowietrzy¢ najnizszy grzejnik, az z zaworu odpowie-

trzajgcego zacznie wyptywac¢ woda bez pecherzykow.

Odpowietrzy¢ wszystkie inne grzejniki (kaloryfery),

az instalacja grzewcza bedzie catkowicie napetniona

woda.

Aby odpowietrzy¢ obieg grzewczy lub obieg tado-

wania zasobnika, nalezy wybra¢ program testowy

(- strona 98) P.00.

< Produkt nie dziata, pompa obiegu grzewczego w
zakresie klienta pracuje w cyklu przerywanym. Pro-
gram testowy trwa ok. 6,5 minuty.

Ponownie nacisna¢ przycisk i, aby odpowietrzy¢ obieg

tadowania zasobnika.

Dola¢ wode, jesli podczas trwania programu testo-

wego cisnienie w instalacji spadio ponizej 0,08 MPa

(0,8 bar).

Po uptywie programu testowego nalezy odczyta¢ na

ekranie cisnienie w instalacji. Jezeli cinienie w instala-

cji spadto, nalezy napetni¢ instalacje jeszcze raz i od-

powietrzy¢ ponownie.

Zamkng¢ zawor do napetniania i oprozniania instalacji

grzewczej oraz doprowadzanie wody grzewczej i zdjaé

waz.

Sprawdzi¢ wszystkie przytacza oraz catg instalacje

grzewcze pod katem szczelnosci.

Napetnianie syfonu kondensatu

Niebezpieczenstwo!

Niebezpieczenstwo zatrucia w wyniku wy-
dostajacych sie spalin!

Przez pusty lub niewystarczajgco napetniony

syfon kondensatu, do kottowni mogg przedo-
stac sie spaliny.

» Przed uruchomieniem produktu napetni¢
syfon kondensatu woda.

1. Przed napetnieniem syfonu podigczy¢ przewdd odpty-
wowy kondensatu z tytu produktu. Nalezy przestrzegac
wskazéwek dotyczacych uktadania przewodu odptywo-
wego kondensatu w rozdziale ,Podtgczanie przewodu
odptywowego kondensatu (- strona 94)”.

Warunek: Uktad powietrzno-spalinowy nie jest jeszcze podtgczony

» Napetni¢ syfon kondensatu przez tgcznik rury spalinowej
(1) (ilo$¢ napetnienia ok. 1,5 I).

Warunek: Uktad powietrzno-spalinowy jest juz podigczony

» Napetni¢ syfon kondensatu przy uzyciu lejka przez prze-
wod ptukania (2) (ilos¢ napetnienia ok. 1,5 ).

7.9
7.9.1

Sprawdzenie regulacji ci$nienia gazu

Sprawdzanie ustawienia fabrycznego

Ostroznie!

Ryzyko zakiécen dziatania lub skrécona
zywotnos$¢ produktu wskutek nieprawidtowo
ustawionej grupy gazu!

Jezeli wersja produktu nie odpowiada lokal-
nej grupie gazowej, moga wystgpi¢ zaktéce-
nia dziatania lub moze by¢ konieczna wcze-
Shiejsza wymiana podzespotow produktu.

» Przed uruchomieniem produktu poréw-
na¢ dane grupy gazu na tabliczce znamio-
nowej z grupg gazu dostepng w miejscu
ustawienia.

Ustawienie spalania zostato fabrycznie sprawdzone i usta-
wione do eksploatacji z grupg gazu podang na tabliczce zna-
mionowej. W niektdrych krajach konieczne jest dostosowa-
nie produktu do miejscowej sieci zasilania gazem.
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Warunek: Wersja produktu jest niezgodna z lokalng grupg gazéw

» Nie uruchamia¢ produktu.

Warunek: Wersja produktu odpowiada lokalnej grupie gazéw

» Postepowac zgodnie z ponizszym opisem.

7.9.2 Sprawdzanie ciSnienia przytacza gazowego
(ci$nienia ruchowe gazu)

1.  Zamkna¢ kurek odciecia gazu.
2. Zdemontowac¢ obudowe gérng. (- strona 91)

3. Odkrecic srube uszczelniajgcg oznaczona ,in” (1) na
armaturze gazowe;.
4.  Podtaczyé manometr (2).
5.  Otworzy¢ kurek odciecia gazu.
6.  Uruchomi¢ produkt z programem testowym P.01 lub
funkcjg 'kominiarz'.
7. ZmierzyC cisnienie przytagcza gazowego w odniesieniu
do cisnienia atmosferycznego.
— Dopuszczalne ci$nienie przytgcza gazowego
przy zasilaniu gazem ziemnym G20: 1,7
... 2,5 kPa

— Dopuszczalne cisnienie przytgcza gazowego
przy zasilaniu gazem ziemnym G27: 1,6
... 2,3kPa

— Dopuszczalne cisnienie przytgcza gazowego
przy zasilaniu gazem ptynnym G31: 2,5
... 4,5 kPa
8.  Wyigczy¢ produkt z eksploatac;i.
9.  Zamkna¢ kurek odcigcia gazu.
10. Zdjg¢ manometr.
11. Dokreci¢ srube uszczelniajaca (1).
12. Otworzy¢ kurek odciecia gazu.
13. Sprawdzi¢, czy kréciec pomiarowy jest gazoszczelny.
14. Zamontowa¢ obudowe gérng. (- strona 91)
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Warunek: Cisnienie przytaczowe gazu nie w dozwolonym zakresie lub od-
chytka cisnienia spoczynkowego wieksza o ponad niz 1,0 kPa (10 mbar) od
ciSnienia gazu

Ostroznie!

Ryzyko szkdd materialnych oraz zaktocen
eksploataciji wskutek niewtasciwego cisnie-
nia przytacza gazowego!
Jezeli cisnienie przytgcza gazowego znajduje
sie poza dopuszczalnym zakresem, moze
to doprowadzi¢ do usterek podczas pracy
produktu.
» Nie dokonywac zadnych ustawien w pro-

dukcie.
» Nie uruchamiac¢ produktu.

» Jezeli nie mozna usung¢ usterki, nalezy powiadomié
zaktad gazowniczy.

» Zamkna¢ kurek odciecia gazu.

7.9.3 Sprawdzié i ew. ustawié¢ zawartosé
CO: (ustawianie wspotczynnika nadmiaru
powietrza)

1.  Zdemontowa¢ obudowe gorng. (- strona 91)

2. Uruchomi¢ produkt z programem testowym
(- strona 98) P.01.

3. Odczekac¢ co najmniej 3 minuty, dopdki produkt nie
osiggnie temperatury pracy.

i

Wskazdéwka

Podczas ustawiania waz powietrza nie
moze by¢ Sciagniety z armatury gazowej.
Pomiar nalezy wykona¢ z zamontowanym
uktadem powietrzno-spalinowym, aby warto-
$ci pomiarowe nie zostaly zafatszowane.

Warunek: VKK 226/4; VKK 286/4; VKK 366/4

» Zmierzy¢ zawartos¢ dwutlenku wegla i CO przy kréccu
do pomiaréw spalin.

Warunek: VKK 476/4; VKK 656/4

» Zmierzy¢ zawartos¢ COz i CO na taczniku z otworami
pomiarowymi nad produktem.

4.  Poréwna¢ wartosci pomiarowe z odpowiednimi warto-
Sciami w tabeli.

Wartosci nastaw- Jed- Gaz Gaz Gaz

cze nostka | ziemny | ziemny | plynny
(G20) (G27) (G31)

CO:2 po 5 min 9.2 9.0 10,0

pracy przy pet- % obj.

S 0,3 0,3 +0,3
nym obcigzeniu

Ustawienie dla

liczby Wobbego kWh/m? 15,0 12,4 22,5
W

S e b, | M 4.2 53

pracy przy per °O% 1 4180 | 1,80 | 1,80
nym obcigzeniu

Zawartos$é tlenku

wegla (CO) ppm <50 <50 <50
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Warunek: Wymagane jest ustawienie zawartosci CO-

>

Ustawi¢ zawartos¢ CO2, obracajac $rube (3).

Zmieniac¢ ustawienie tylko w krokach co 1/8 obrotu i od-
czekac po kazdym przestawieniu ok. 1 minuty, az war-
tos¢ sie ustabilizuje.

Jezeli ustawienie nie miesci sie w zadanym zakresie, nie
wolno uruchamiaé produktu.

W takim przypadku nalezy powiadomic serwis.

Zamkna¢ krociec do pomiaréw spalin nakretkg z two-
rzywa.

Sprawdzi¢ przewod gazowy, system odprowadzania spa-
lin, produkt i instalacje grzewcza pod katem szczelnosci.
Zakonczy¢ program testowy P.01 poprzez jednoczesne
nacisniecie przyciskow i i + lub przycisku Eliminacja za-
ktécen.

Zamontowaé obudowe gorng. (- strona 91)

Wskazéwka
Obrot w lewo: wyzsza zawartos¢ CO:
Obrét w prawo: nizsza zawartos¢ CO:

7.10 Sprawdzanie trybu ogrzewania

>

Upewni¢ sig, ze jest zapotrzebowanie na ciepto, np. usta-

wiajgc regulator na wyzszg zgdang temperature.

< Jesli produkt dziata prawidtowo, pompa obiegu
grzewczego musi pracowac dla obiegu grzewczego.

102

71

1 Sprawdzanie przygotowania cieptej wody
uzytkowej

Zakres stosowalnosci: Produkt z podtaczonym zasobnikiem c.w.u.

71

8.1

» Zadbac, aby czujnik zasobnika wysytat sygnat zapo-
trzebowania ciepta. Sprawdzi¢ funkcje podgrzewa-
nia wody, wtgczajgc zapotrzebowanie na ciepto przez
podtaczony zasobnik c.w.u.

» Jezeli podtaczony jest regulator, na ktébrym mozna
ustawic temperature cieptej wody uzytkowej, nalezy
ustawi¢ temperature cieptej wody uzytkowej w urza-
dzeniu grzewczym na maksymalng mozliwg tempera-
ture.

» Ustawi¢ temperature zadang podtgczonego zasobnika
cieptej wody uzytkowej na regulatorze.

2 Sprawdzenie dziatania i szczelno$ci produktu

Przed przekazaniem produktu uzytkownikowi, spraw-
dzi¢ jego dziatanie i szczelnosé.
Uruchomi¢ produkt.

Sprawdzi¢ przewod gazowy, system odprowadzania
spalin, instalacje grzewczg i przewody cieptej wody
pod katem szczelnosci.

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ zasady dziatania wszystkich
urzadzen sterujgcych, regulacyjnych i kontrolnych.

Sprawdzi¢ uktad powietrzno-spalinowy i przewdéd od-
ptywowy kondensatu pod kgtem prawidtowej instalaciji i
stabilnego zamocowania.

Sprawdzi¢ zapton oraz regularnos¢ ksztattu ptomienia
palnika (kod diagnozy d.44: < 250 = bardzo dobry pto-
mien, > 700 brak ptomienia).

Zadbac, aby wszystkie elementy obudowy byty prawi-
dfowo zamontowane.

Dopasowanie do instalac;ji

Wywoltywanie kodéw diagnostycznych

Przy pomocy parametréw, ktore w przegladzie kodow
diagnozy sg oznaczone jako ustawiane, mozna dopa-
sowac produkt do instalacji grzewczej oraz wymagan
uzytkownika.

— Przeglad kodow diagnozy znajduje sie w zatgcz-
niku.

Wywota¢ poziom instalatora. (- strona 98)

Nacisnag¢ jednoczesnie przyciski i i +.

< Na ekranie pojawi sie d.00.

Przyciskami - lub + wybraé zgdany kod diagnozy.

Nacisng¢ przycisk i.

< Na ekranie pojawi sie odpowiednia informacja dia-
gnostyczna.

W razie koniecznosci przyciskami — lub + ustawic za-
dang wartos¢ (wskazanie miga).

Zapisa¢ zmieniong wartos$¢ przez nacisniecie przycisku
i przez 5 sek. (ekran nie miga).
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8.2 Wyjscie ze stanu diagnozy

Nacisna¢ jednoczesnie przyciski i i + lub przez 4 minuty
nie naciskac¢ zadnego przycisku.
< Na ekranie pojawia sie ponownie aktualna tempera-
tura wody grzewczej na wlocie lub opcjonalnie, jesli
jest ustawione, cisnienie napetniania instalacji grzew-
czej.
8.3 Ustawianie maksymalnej temperatury
zasilania

1. W opcji d.71 ustaw maksymalng temperature zasilania
dla trybu ogrzewania.

2. W opcji d.78 ustaw maksymalng temperature zasilania
dla trybu tadowania zasobnika.

8.4

» Nalezy ustawi¢ maksymalny czas blokady palnika w opcji
d.02.

i

Ustawianie czasu blokady palnika

Wskazéwka

Aby unikng¢ czestego wtagczania i wytgczania
sie palnika, czemu towarzyszg straty energii,
po kazdym wytgczeniu palnika na pewien czas
zostaje uaktywniona elektroniczna blokada
ponownego wigczenia. Czas blokady palnika
jest uaktywniany tylko dla trybu ogrzewania.

8.5 Ustawianie trybu obciazenia czeSciowego przy

ogrzewaniu

» Ustawi¢ moc czesciowq przy ogrzewaniu w opcji d.00.

L]

Wskazéwka

Jezeli kod diagnozy jest ustawiony na wartos¢
maksymalng, to moc czesciowa bedzie na bie-
zgco optymalizowana przez automatyczne
sterowanie mocg czesciowg przy ogrzewaniu
na podstawie aktualnego wykorzystania pal-
nika. Po przerwaniu zasilania sieciowego lub
nacisnieciu przycisku eliminacji zaktécen aktu-
alnie ustalona warto$¢ zostanie zresetowana
do mocy maksymalnej. Jezeli ustawiona zo-
stanie warto$¢ mniejsza niz maksymalna, au-
tomatyka nie bedzie funkcjonowac.

8.6 Ustawianie mocy czes$ciowej tadowania

zasobnika

» Ustawi¢ moc czesciowg tadowania zasobnika w opc;ji
d.77.

i

Wskazéwka

Jezeli kod diagnozy jest ustawiony na war-
tos¢ maksymalng, to moc czesciowa bedzie
na biezgco optymalizowana przez automa-
tyczne sterowanie mocg czesciowg zasobnika
na podstawie aktualnego wykorzystania pal-
nika. Po przerwaniu zasilania sieciowego lub
nacisnieciu przycisku eliminacji zaktécen aktu-
alnie ustalona warto$¢ zostanie zresetowana
do mocy maksymalnej. Jezeli ustawiona zo-
stanie warto$¢ mniejsza niz maksymalna, au-
tomatyka nie bedzie funkcjonowac.
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8.7 Ustawianie czasu wybiegu pompy i rodzaju

wybiegu pompy
W D.01 mozna ustawic czas wybiegu pompy.

W d.72 mozna ustawi¢ czas wybiegu pompy tadowania za-
sobnika podtgczonej bezposrednio do produktu.

Kiedy pompa tadowania zasobnika zostanie podtaczona
do regulatora calorMATIC 630 lub auroMATIC 620, nalezy
ustawi¢ czas wybiegu na regulatorze.

W opcji D.18 mozna ustawiac tryby pracy pompy eco (cykl
przerywany) lub Comfort (cykl ciagty).

W opcji komfort wiacza sie zewnetrzna pompa obiegu
grzewczego, gdy:

— regulator temperatury pokojowej zazada ciepto przez
zacisk 3-4-5 i

— regulator temperatury pokojowej lub wbudowany regula-
tor zazada przez zacisk 7-8-9 warto$¢ zadang tempera-
tury wody na doptywie wigkszg niz 30 °C lub przez eBUS
wiekszg niz 20 °C i

— produkt znajduje sie w trybie zimowym (pokretto tempe-
ratury wody grzewczej na wlocie nie przestawione do
oporu w lewo) i

— termostat przylgowy jest zamkniety.

Pompa wytgcza sie, gdy:

— przestaje by¢ spetniony jeden z wymienionych wyzej
warunkow i
— uptynat czas wybiegu pompy.

Czas blokady palnika nie ma wptywu na pompe. Jesli w cza-
sie wybiegu przestanie by¢ spetniany jeden z warunkow, zo-
stanie on mimo to zakonczony.

Eco stuzy do tego, aby przy bardzo niewielkim zapotrzebo-

waniu na ciepto i duzych réznicach temperatur miedzy war-

toscig zadang podgrzewania wody i wartoscig zadang trybu
ogrzewania, ciepto pozostate po podgrzewaniu cieptej wody
byto odprowadzane. W ten sposéb mozna zapobiec wychto-
dzeniu pomieszczen mieszkalnych. Gdy zgtaszane jest za-

potrzebowanie na ciepto, pompa po uptywie czasu wybiegu

jest wigczana co 30 minut na 5 minut.

Jesli czujnik temperatury jest podtaczony w powrocie:

jezeli temperatura powrotu wody grzewczej szybko spada,
pompa pracuje (w ciggu 30 minut) dtuzej niz minimalny czas
dziatania wynoszacy pie¢ minut. Tryb pracy ,przerywany*
moze by¢ w kazdej chwili przerwany przez uruchomienie pal-
nika i pompa bedzie pracowac w zwyktym trybie ogrzewania.

8.8

W przypadku zapotrzebowania na ciepto produkt przejdzie
na ok. 15 sekund do stanu S.02 (praca wstepna pompy),
nastepnie zostanie uruchomiony wentylator (S.01).

Zachowanie podczas rozruchu

Po uzyskaniu poczatkowe;j liczby obrotéw otworzy sie zawoér
gazu i uruchomi sie palnik (S.04).

Produkt dziata w zaleznosci od temperatury kotta przez 30
do 60 sekund z mocg minimalng. Nastepnie ustawiona zo-
staje obliczona warto$¢ zadana liczby obrotow w zaleznosci
od odchylenia wartosci zadane;.
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8.9

1.  Po zakonczeniu instalacji naklei¢ z przodu urzadzenia
dotgczong naklejke 835593 w jezyku uzytkownika.

2. Objasni¢ uzytkownikowi potozenie i funkcje urzadzen
zabezpieczajacych.

3.  Przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie obstugi produktu.
Odpowiedzie¢ na wszystkie jego pytania. Wskazaé
uzytkownikowi zwtaszcza wskazowki bezpieczenstwa,
do ktérych musi sie stosowac.

4.  Zwrdci¢ uwage uzytkownika na wskazoéwki bezpieczen-
stwa i ostrzegawcze na produkcie.

5.  Poinformowaé uzytkownika o tym, ze produkt musi by¢
konserwowany zgodnie z podang czestotliwoscia.

6. Przekazaé uzytkownikowi wszystkie instrukcje i doku-
menty produktu do zachowania na poznie;j.

7. Przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie czynnosci zwia-
zanych z doprowadzeniem powietrza do spalania oraz
uktadem spalinowym i poinformowa¢ go, ze nie wolno
mu wprowadzaé zadnych zmian.

8. Pouczy¢ uzytkownika, ze instrukcje te powinny sie
znajdowac w poblizu produktu.

9.  Objasni¢ uzytkownikowi sposéb kontroli wymaganego
ciSnienia w instalacji oraz czynnosci podczas uzupet-
niania i odpowietrzania instalacji grzewczej w razie po-
trzeby.

10. Poinformowa¢ uzytkownika o prawidtowych
(ekonomicznych) ustawieniach temperatur, regulatoréw
i zaworow termostatycznych.

Przekazanie uzytkownikowi

9 Rozwigzywanie problemoéw

9.1

Gdy w produkcie wystepuje usterka, wyswietlacz wskazuje
odpowiedni kod usterki F.xx.

Odczytywanie kodéw usterek

Kody usterek majg pierwszenstwo przed wszystkimi innymi
wys$wietlanymi wskazaniami.

Jezeli jednoczes$nie wystepuje kilka usterek, na wyswietlaczu
odpowiednie kody usterek wyswietlajg sie naprzemiennie
przez dwie sekundy.

Przeglad kodow usterek znajduje sie w zatgczniku.
Przeglad kodow usterek (- strona 114)

» Usuna¢ usterke.

» Aby uruchomi¢ ponownie produkt, nalezy nacisng¢ przy-
cisk Eliminacja zaktocen (- Instrukcja obstugi).

» Jezeli usterka nie daje sie usung¢ i pozostaje pomimo kil-
kukrotnych prob kasowania zaktécen, nalezy skontakto-
wac sie z serwisem Vaillant.

9.2

» Usuna¢ zaktdcenia dziatania po sprawdzeniu tabeli w za-
taczniku, przy pomocy menu funkcyjnego (- strona 105)
lub programoéw testowych (- strona 98).

Usuwanie usterek (- strona 115)

Usuwanie usterek

» Aby uruchomi¢ ponownie produkt, nalezy nacisngé
(maks. 3 razy).

» Jezeli zaktocenie dziatania nie daje sie usungc¢ i pozo-
staje pomimo préb kasowania zakitécen, nalezy skontak-
towac sie z serwisem.
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9.3

Kody stanu mozna wyswietli¢ na ekranie. Kody stanu infor-
mujg o aktualnym stanie pracy produktu.

Kontrola kodow stanu

» Nacisngc¢ przycisk i, aby wyswietli¢ aktualny stan pro-
duktu. Wyswietli sie kod stanu: S.xx.

» Nacisng¢ przycisk i, aby usung¢ kod stanu.
Kody stanu - przeglad (- strona 113)

9.4 Przywracanie nastaw fabrycznych

parametrow

» Aby przywrdci¢ jednoczesnie nastawy fabryczne wszyst-
kich parametrow, ustawi¢ D.96 na 1.

9.5 Zerowanie ogranicznika przegrzewu STB

1.  Zdemontowa¢ obudowe gorng. (- strona 91)
2. Wcisnac¢ kotek (1), aby wyzerowac ogranicznik prze-
ptywu STB.

S\

i

Wskazowka

Kotek mozna wcisng¢ dopiero wtedy, gdy
temperatura produktu wynosi <80 °C.

3.  Po zadziataniu ogranicznika przegrzewu STB nalezy

zawsze zlokalizowa¢ btad i usung¢ przyczyne zakioce-
nia dziatania.

10 Przeglad i konserwacja

1. Odtaczy¢ produkt od sieci elektryczne;j.

2. Zamkna¢ kurek odciecia gazu.

Wskazéwka

Jesli konieczne sg prace kontrolne i konser-
wacyjne przy wtgczonym gtéwnym wytacz-
niku sieciowym, informacja o tym znajduje
sie w opisie prac konserwacyjnych.

3.  Przestrzega¢ minimalnych cykli kontroli i konserwacji.

W zaleznosci od wynikéw kontroli konieczna moze
okazac sie wczesniejsza konserwacja.

4.  Wszystkie prace kontrolno-konserwacyjne nalezy wy-

konywac w kolejnosci okreslonej wg tabeli prac kontro-
Ino-konserwacyjnych w zatgczniku.
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10.1

Oryginalne czesci produktu zostaty uwzglednione przez pro-
ducenta podczas certyfikacji przy badaniu zgodnosci. Jezeli
podczas konserwacji lub naprawy uzywane bedg inne czesci
nieposiadajgce certyfikatu lub dopuszczenia, moze to spo-
wodowac brak wygasniecie zgodnosci produktu i w zwigzku
z tym nie bedzie on odpowiadat obowigzujgcym normom.

Zamawianie cze$ci zamiennych

Zalecamy stosowanie oryginalnych czesci zamiennych pro-
ducenta, poniewaz mozna w ten sposob zapewni¢ bezzakio-
ceniowg eksploatacje produktu. Aby uzyskac informacje do-
tyczace dostepnych oryginalnych czesci zamiennych, nalezy
zwrocic sie pod adres kontaktowy, podany na stronie tylnej
niniejszej instrukcji.
» Jezeli podczas konserwaciji lub naprawy potrzebne sg
czesci zamienne, nalezy stosowac wytgcznie czesci za-
mienne dopuszczone do produktu.

10.2 Menu funkcyjne

Menu funkcji w systemie DIA umozliwia kontrole dziatania
poszczegolnych organdéw wykonawczych. Menu funkciji
mozna uruchomi¢ zawsze po wtaczeniu produktu lub po
nacisnieciu przycisku Eliminacja zaktocen. Elektronika
produktu przetgcza na prace normalng, jezeli przez 5 sekund
nie zostanie wykonana zadna czynnos$¢ obstugowa lub jezeli
zostanie nacisniety przycisk -.

Menu funkcji — przeglad (- strona 108)

10.3 Demontaz zespotu konstrukcyjnego palnika

Niebezpieczenstwo!

Niebezpieczenstwo oparzenia wskutek kon-
taktu z gorgcymi cze$ciami lub oparzenia
para!

Na podzespole palnika i na wszystkich cze-
Sciach prowadzgcych wodeg istnieje niebez-
pieczenstwo oparzen.

» Prace na tych czesciach instalacji mozna
przeprowadzaé dopiero po ich przesty-
gnieciu.

Odtgczy¢ produkt od sieci elektrycznej.

Zamkng¢ zawor odcinajgcy gazu.

Odchyli¢ skrzynke elektroniczng w dét. (- strona 91)

Zdemontowac obudowe gorna. (- strona 91)

Odkreci¢ blache zabezpieczajaca od elektrody zapto-

nowej i zdja¢ przewod zaptonowy i uziemiajacy.

Wyciagna¢ przewod zaptonowy z elektrody kontrolne;j.

7.  Wyciagna¢ kable z silnika wentylatora i armatury gazo-
wej.

8.  Odczepic¢ rure gazowa na spodzie armatury gazowej

oraz wagz pomiaru ci$nienia na gorze.

oD~
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9.  Zdjg¢ waz zasysania powietrza (3) z przytacza wenty-
latora.

10. Odkreci¢ nakretki (2).

11.  Woyciagnac¢ zespot konstrukcyjny palnika (1) z wymien-
nika ciepta.

12. Sprawdzi¢ czesci zespotu konstrukcyjnego palnika i
wymiennik ciepta pod katem uszkodzen i zanieczysz-
czen.

13. W razie potrzeby oczyscic¢ lub wymieni¢ czesci zgodnie
z dalszymi punktami.

104 Czyszczenie komory spalania

1.  Zabezpieczy¢ skrzynke elektroniczna przed tryskajaca
woda.

2. Wyczysci¢ komore spalania octem (do maks. 5% kwa-
su). Ocet musi dziata¢ przynajmniej przez 20 minut na
komore spalania.

3.  Odchodzgce zabrudzenia nalezy przeptukaé¢ woda.

< Woda wyptywa przez kolektor spalin i przewdd od-
ptywowy kondensatu.

10.5 Sprawdzenie palnika

i

» Sprawdzi¢, czy powierzchnia palnika nie jest uszko-
dzona. W przypadku stwierdzenia uszkodzen nalezy
wymieni¢ palnik wraz z uszczelka.

Wskazéwka

Palnik jest samoobstugowy i nie trzeba go czy-
Scic.

10.6

Montaz zespotu konstrukcyjnego painika

Niebezpieczenstwo!
Zagrozenie zycia spowodowane wylotem
spalin!

Uszkodzona uszczelka komory spalania
moze pogorszy¢ bezpieczenstwo eksplo-
atacji produktu oraz spowodowac obrazenia
ciata i straty materialne.

» Wymienia¢ uszczelke komory spalania po
kazdej kontroli i konserwaciji.

» Po kazdej kontroli i konserwaciji nalezy po-
nownie zaktada¢ pierscien zabezpiecza-
jacy, obejmujacy uszczelke.
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Niebezpieczefistwol 10.7  Czyszczenie syfonu kondensatu
Zagrozenie zycia wskutek ulatniania si¢

gazu!

Nieprawidtowa instalacja gazu lub uszkodze-
nie mogg pogorszy¢ bezpieczenstwo eksplo-
atacji produktu oraz spowodowac obrazenia
ciata i szkody materialne.

» Produkt nalezy sprawdzaé przed urucho-
mieniem oraz po kazdej kontroli, konser-
wacji i naprawie pod katem szczelnosci in-
stalacji gazowej!

1.  Zdjg¢ przewdd ptukania (2) z przytacza uktadu po-
wietrzno-spalinowego (1).

2. Podiaczy¢ waz do przewodu ptukania i przeptukac
syfon.

10.8 Oprdznianie produktu

1. Wymieni¢ uszczelke komory spalania.

2.  Zalozyc¢ zespot konstrukcyjny palnika na (3) korpus
kotta.

3.  Dokreci¢ nakretki (2) na krzyz.
— Moment dokrecania: 9 Nm

4.  Zatozy¢ przewdd zaptonowy i uziemiajacy na elektrode
jonizacyjno-zaptonowa.

5. Wiozy¢ nowg uszczelke w mosiezng ztgczke rurowg na
spodzie armatury gazowej.

6.  Przykreci¢ rure gazowg do dolnej strony armatury ga-
ZOwe;j.
— Moment dokrecania: 25 Nm

7.  Ponownie zatozyé waz pomiaru ciSnienia na gorng
strone armatury gazowe;.

8.  Zalozy¢ waz zasysania powietrza (1) bez obracania na
przytagcze wentylatora i zamocowac go obejma.

9.  Ponownie zatozy¢ kable do silnika wentylatora i arma-
tury gazowe;j.

10. Otworzy¢ zawdr odcinajacy gazu.

11. Sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji gazowe;j.

1. Zamkng¢ zawory odcinajgce produktu.

2. Zdemontowac dolng czes¢ pokrywy przednie;.

3. Podtgczy¢ waz do zaworu do napetniania i oprézniania
produktu.

4.  Utozy¢ waz do odpowiedniego miejsca wyptywu.
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5.  Otworzy¢ zawor do napetniania i oprézniania.

6.  Otworzy¢ zawor odpowietrzajacy (1), aby produkt zo-
stat catkowicie oprozniony.

7. Kiedy woda wyptynie, nalezy ponownie zamkna¢ za-
wor odpowietrzajacy i kurek do oprozniania.

10.9 Oprdznianie instalacji grzewczej

1.  Zdemontowac¢ dolng czes¢ pokrywy przednie;j.

2. Podtaczy¢ waz do zaworu do napetniania i oprézniania

w zasilaniu obiegu grzewczego.

3. Utozy¢ waz do odpowiedniego miejsca wyptywu.

4.  Sprawdzi¢, czy wszystkie zawory konserwacyjne pro-
duktu sg otwarte.

5.  Otworzy¢ zawor do napetniania i oprozniania.

6.  Otworzy¢ zawory odpowietrzajgce grzejnikow. Rozpo-
cza¢ od grzejnika umieszczonego najwyzej i przecho-
dzi¢ do kolejnych nizszych grzejnikéw.

7.  Kiedy woda wyptynie, nalezy ponownie zamkna¢ za-
wory odpowietrzajgce grzejnikéw (kaloryferow) i zawér
do napetniania i oprozniania.

10.10 Zakorniczenie prac przeglagdowych i
konserwacyjnych

1. Napehi¢ instalacje grzewcza. (- strona 99)
2. Odpowietrzy¢ instalacje grzewczg. (- strona 100)

3.  Sprawdzi¢ prawidtowos¢ zasady dziatania wszystkich
urzgdzen sterujgcych, regulacyjnych i kontrolnych.

4.  Sprawdzi¢ szczelnos¢ przewodu gazowego i obiegu
grzewczego.

5.  Sprawdzi¢ uktad powietrzno-spalinowy i pod katem
prawidtowego zainstalowania.

6.  Sprawdzi¢ zapton oraz regularnos¢ ksztattu ptomienia
palnika (kod diagnozy d.44: < 250 = bardzo dobry pto-
mien, > 700 brak ptomienia).

7.  Sprawdzi¢ cisnienie przytagcza gazowego (cisnienie
ruchowe gazu). (- strona 101)

8.  Sprawdzi¢ zawartos¢ CO: i w razie potrzeby ustawic
ja (ustawianie wspotczynnika nadmiaru powietrza).

(- strona 101)

9.  Zaprotokotowa¢ kazdg wykonang konserwacije.

11 Wylgczenie z eksploatac;i

11.1  Ostateczne wylgczenie z eksploatacii

Wytgczy¢ produkt.

Odtgczy¢ produkt od sieci elektrycznej.

Zamkng¢ kurek odciecia gazu.

Zamkng¢ zawor odcinajgcy zimnej wody.

Oprézni¢ produkt przez zawér do napetniania i opréz-
niania (- strona 106).

oD~
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12 Usuwanie opakowania

» Zutylizowaé opakowania transportowe w sposéb prawi-
dtowy.

» Przestrzega¢ wszystkich odnosnych przepiséw.

13 Serwis techniczny

Dane kontaktowe naszego serwisu podane sg z tytu lub na
naszej stronie internetowe;.
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Zatacznik

A Programy testowe - przeglad

Program testowy

Znaczenie

P.00 Odpowietrz.

Odpowietrzyé produkt, obieg grzewczy i obieg tadowania zasobnika. Produkt nie uruchamia sie.
Pompa obiegu grzewczego pracuje w sposob przerywany. Po ok. 6,5 minutach nastgpi przetgczenie
na pompe fadowania zasobnika (alternatywnie po nacisnieciu przycisku i).

P.01 Moc maks.

Uruchamianie palnika na obcigzenie maksymalne. Po skutecznym zaptonie produkt pracuje z obcia-

zeniem maksymalnym.

P.02 Moc min. Uruchamianie palnika na obcigzenie minimalne. Po skutecznym zaptonie produkt pracuje z obcigze-
niem minimalnym.
P.05 Test STB Funkcja kontrolna ogranicznika przegrzewu STB: palnik zostaje wigczony z mocg maksymalna,

pompy zostaja wylgczone, regulator temperatury zostaje wytaczony, a palnik ogrzewa do czasu, kiedy
ogranicznik przegrzewu STB zadziata w wyniku osiggniecia temperatury ogranicznika przegrzewu

STB.

B Menu funkcji — przeglad

Wskazanie

Operacja

Rezultat

opcja

Aktywowanie menu funkcyjnego

- przycisk + : tak
- przycisk = : nie

Menu funkcyjne aktywne
Koniec, rozpoczyna sie praca normalna

Sprawdzi¢ pompe obiegu
grzewczego?

- przycisk i : tak
przycisk + : dalej
przycisk — : powrot

Test pompy rozpoczety

przycisk + : pompa wigczona
przycisk = : pompa wytgczona
- przycisk i : powrét

Sprawdzi¢ wentylator?

- przycisk i : tak
przycisk + : dalej
przycisk = : powrot

Wentylator jest zatgczany z maks. liczbg
obrotow.

przycisk + : wentylator wigczony
przycisk — : wentylator wytaczony
- przycisk i : powrét

Sprawdzi¢ pompe tadowania?

- przycisk i : tak
przycisk + : dalej
przycisk = : powrdt

Do wszystkich przytgczy zdefiniowanych
jako pompa tadowania zasobnika, dopro-
wadzane jest napigcie sieciowe.

-modut 2 z 7, jezeli d.27 lub d.28 = 3

przycisk + : pompa fadowania
zasobnika wigczona

przycisk — : pompa tadowania
zasobnika wytgczona

- przycisk i : powrét

Sprawdzi¢ pompe cyrkulacyjng?

- przycisk i : tak
przycisk + : dalej
przycisk — : powrot

Do wszystkich przytaczy zdefiniowanych
jako pompa cyrkulacyjna, doprowadzane
jest napiecie sieciowe.

- ptytka elektroniczna, jezeli d.26 = 1
-modut 2 z 7, jezeli d.27 lub d.28 = 1

przycisk + : pompa cyrkulacyjna
wigczona

przycisk — : pompa cyrkulacyjna
wytgczona

- przycisk i : powrét

Sprawdzi¢ pompe zewnetrzng?

- przycisk i : tak
przycisk + : dalej
przycisk = : powrdt

Do wszystkich przytgczy zdefiniowanych
jako pompa zewnetrzna, doprowadzane
jest napiecie sieciowe.

- modut 2 z 7, jezeli d.27 lub d.28 = 2

przycisk + : pompa zewnetrzna
wigczona

przycisk — : pompa zewnetrzna
wytgczona

- przycisk i : powrét

Odpowietrzy¢ hydraulikg?

- przycisk i : tak
przycisk + : dalej
przycisk — : powrot

Wyswietla sie cisnienie wody.

przycisk + : obieg cieptej wody
przycisk — : obieg grzewczy
- przycisk i : powrot

Sprawdzi¢ palnik?

- przycisk i : tak
przycisk + : dalej
przycisk = : powrét

Jednoczesnie z palnikiem zatacza sie
pompa obiegu grzewczego

Temperatura zadana zasilania = maksy-
malna warto$¢ zadana temperatury zasi-
lania

przycisk + : palnik wtgczony
przycisk - : palnik wytgczony,
menu funkcyjne zakonczone

Zakonhczyé menu funkcyjne?

- przycisk i : tak
przycisk + : dalej
przycisk — : powrot

Rozpoczyna sie praca normalna
Ponownie uruchomienie menu funkcyj-
nego

Powrét
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C Kody diagnostyczne - przeglad

[ﬂ
2

Wskazowka

Poniewaz tabela kodow jest wykorzystywana do réznych produktéw, niektore kody moga nie byé widoczne dla

poszczegolnych produktow.

Kod

Parametr

Wartosci

min. maks.

Jed-
nostka

Objasnienie, wybor, skok

Nastawa
fabryczna

Nastawa
wiasna

D.000

Moc w trybie c.o.

charaktery-
styczny dla
wielkosci mocy

kw

Ustawiany tryb mocy cze$ciowej
przy ogrzewaniu

Warto$s¢ maksymalna = automa-
tyczna moc czesciowa przy ogrze-
waniu

Produkt automatycznie dopasowuje
maks. moc czesciowg ogrzewania
do aktualnego zapotrzebowania
ukfadu

Wartos¢
maksy-
malna

Nie mozna
ustawia¢

D.001

Wybieg pompy ogrzewanie

min

Czas wybiegu wewnetrznej pompy
dla trybu ogrzewania

1

D.002

Maks. czas blokady ogrze-
wanie

min

Maks. czas blokady palnika dla
ogrzewania przy temperaturze zasi-
lania 20 °C

1

20

D.004

Temp. zasobnika rzeczywi-
sta

aktualna
wartos¢

°C

Warto$¢ pomiarowa czujnika cieptej
wody, jesli podtaczony zasobnik
C.w.u. z czujnikiem

Nie mozna
ustawia¢

D.005

Temp. zasilania c.0. zadana

aktualna
wartos¢

°C

Wartos¢ zadana temperatury zasi-

lania (lub warto$¢ zadana tempera-
tury powrotu)

aktualna wartos¢ zadana, ustalona
na podstawie wartosci nastawczej,

regulatora, rodzaju regulagiji ....

Nie mozna
ustawia¢

D.007

Temp. zasobnika zadana

aktualna
wartosé

°C

Tylko produkt bez zintegrowanego
podgrzewania wody z podtgczonym
zasobnikiem

15°C = ochrona przed zamarza-
niem, 40°C do D.020 (maks. 70°C)

Nie mozna
ustawiaé

D.008

Regulator 3-4

aktualna
wartos$é

Termostat pokojowy do zacisku 3-4
0: wejscie RT zaciski 3-4 prze-
rwane, brak trybu ogrzewania

1: wejscie RT zaciski 3-4
zamkniete, tryb ogrzewania

Nie mozna
ustawia¢

D.009

Regul. eBUS temp. zadana

aktualna
wartos¢

°C

Temperatura zadana zasilania ze-
wnetrznego regulatora eBus
Minimalna warto$¢ zadana z ze-
wnetrznej eBus i wartos¢ zadana
kl.7

Nie mozna
ustawiac

D.010

Pompa wewnetrzna

aktualna
wartosé

Stan pompy obiegu grzewczego
0: wytgczona
1: wigczona

Nie mozna
ustawiaé

D.011

Pompa zewnetrzna

aktualna
wartos¢

Stan dodatkowej zewnetrznej
pompy obiegu grzewczego
0: wytaczona

1-100: wigczona

Przytacze przez modut wielofunk-
cyjny 2z 7 lub X6

Nie mozna
ustawiac

D.012

Pompa tadujgca

aktualna
wartosé

Stan pompy tadowania zasobnika
0: wytgczona
1-100: wigczona

Nie mozna
ustawiaé
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Kod

Parametr

Wartosci

min. maks.

Jed-
nostka

Objasnienie, wybér, skok

Nastawa
fabryczna

Nastawa
wiasna

D.013

Pompa cyrkulacyjna

aktualna
wartos¢

Stan pompy cyrkulacyjnej
0: wytgczona
1-100: wigczona

Przytacze przez modut wielofunk-
cyjny 2 z 7 lub X6

Nie mozna
ustawiac

D.014

Obroty pompy warto$é za-
dana

30 100

%

Ustawienie pompy obiegu grzew-
czego sterowanego liczbg obrotow
- . automatyczny

30 ... 100% ustawiona stata war-
tos¢

- = automa-
tyczny

D.015

Obroty pompy warto$¢ rze-
czywista

aktualna
wartos$é

%

Aktualna moc pompy obiegu
grzewczego sterowanej predkoscig
obrotowag

Nie mozna
ustawiaé

D.017

Sposo6b regulaciji

0: regulacja temperatury wody na
zasilaniu
1: regulacja temperatury wody na
powrocie

D.018

Tryb pracy pompy

1: wybieg (Comfort)
3: cykl ciagty (Eco)

D.020

Maks. temp. c.w.u. zadana

50 70

°C

Maks. warto$¢ nastawcza tempera-
tury zadanej zasobnika

1

65

D.022

Zapotrzebowanie cieptej
wody

aktualna
wartosé

Zewnetrzne fadowanie zasobnika,
wtyk C1-C2

0: wytaczona

1: wigczona

Nie mozna
ustawiaé

D.023

Stan trybu ogrzewania

aktualna
wartosé

Tryb letni / zimowy (ogrzewanie
wylacz. / wigcz.)

0: instalacja grzewcza wytgczona
(tryb letni)
1: instalacja grzewcza wigczona

Nie mozna
ustawiaé

D.025

Zewn. sygnat tadowania
zasobnika

aktualna
wartosé

Przygotowanie cieptej wody uzytko-
wej, odblokowane przez regulator
eBUS

0: wytaczona
1: wigczona

Nie mozna
ustawiaé

D.026

Przekaznik wewnetrzny

Wewnetrzny przekaznik osprzetu
do X6 (wtyk rézowy)

1: pompa cyrkulacyjna

: druga pompa zewnetrzna

: pompa tadowania zasobnika

: klapa spalin / wycigg oparéw

: zewnetrzny zawor gazu

: zewnetrzny komunikat usterki

o o WwiN

D.027

Przekaznik dodatkowy 1

Przetgczanie przekaznika 1 dla
osprzetu modutu wielofunkcyjnego
2z7

1: pompa cyrkulacyjna

: druga pompa zewnetrzna

: pompa tadowania zasobnika

: klapa spalin / wycigg oparéw
: zewnetrzny zawor gazu

: zewnetrzny komunikat usterki

oD A WN

D.028

Przekaznik dodatkowy 2

Przetaczanie przekaznika 2 dla
osprzetu modutu wielofunkcyjnego
2z7

1: pompa cyrkulacyjna

: druga pompa zewnetrzna

: pompa tadowania zasobnika

: klapa spalin / wyciag oparéw
: zewnetrzny zawor gazu

: zewnetrzny komunikat usterki

o g b WN
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Wartosci

Kod Parametr — Objasnienie, wybdr, skok e NS
min. | maks. | nostka fabryczna wiasna
D.030 | Zatgczanie zaworu paliwa aktualna - 0: wytaczona - Nie mozna
wartos$¢ 1: wiaczona ustawiac
D.033 | Warto$¢ zadana obrotéw aktualna obr./min | - - Nie mozna
wentylatora warto$c ustawiac
D.034 | Wartos¢ rzeczywista obro- aktualna obr./min | - - Nie mozna
téw wentylatora warto$¢ ustawiac
D.040 | Temp. zasilania rzeczywista aktualna °C - - Nie mozna
wartos$c ustawiac
D.041 | Temp. powrotu rzeczywista aktualna °C - - Nie mozna
warto$c ustawiac
D.043 | Temperatura kotta 0 99 °C aktualna temperatura kotta - Nie mozna
ustawiac
D.044 | Wartos¢ jonizacji rzeczywi- 0 1020 - > 700: brak ptomienia - Nie mozna
sta < 450: rozpoznano ptomien ustawia¢
< 250: bardzo dobry ksztalt ptomie-
nia
D.047 | Aktualna temp. zewnetrzna aktualna °C Jesli czujnik temperatury zewnetrz- - Nie mozna
wartos$c nej jest podtagczony do X41 ustawiac
(z regulatorem pogodowym Vail-
lant)
D.050 | Przesuniecie min. obrotéw -40 40 obr./min | Warto$¢ znamionowa ustawiona -
fabrycznie
10
D.051 | Przesuniecie maks. obrotéw -40 40 obr./min | Warto$¢ znamionowa ustawiona -
fabrycznie
10
D.054 | Histereza wigczania réznica 0 -10 K 1 -2
D.055 | Histereza wytaczania roz- 10 K 1 6
nica
D.060 | llos¢ wytaczen czujnika aktualna - Liczba wytaczen ogranicznika prze- - Nie mozna
przegrzewu wartos¢ grzewu STB ustawiac
D.061 | llos¢ wytgczen automatu aktualna - Liczba nieudanych zaptonéw w - Nie mozna
zapton. warto$¢ ostatniej probie ustawiac
D.063 | Wylgczenia kontroli powie- aktualna - Liczba wytaczen przez kontrole - Nie mozna
trza wartos¢ powietrza ustawiac
D.064 | Sredni czas zaptonu aktualna s - - Nie mozna
warto$c ustawiac
D.065 | Maks. czas zaptonu aktualna s - - Nie mozna
wartos$c ustawiac
D.067 | Pozost. czas blokady tryb aktualna min Pozostaty czas blokady palnika - Nie mozna
ogrzewania warto$c ustawiac
D.068 | 1. préba zaptonu ilos¢ aktualna - Liczba nieudanych zaptonéw w 1. - Nie mozna
wartos¢ prébie ustawiac
D.069 | 2. préba zaptonu ilo$é aktualna - Liczba nieudanych zaptonéw w 2. - Nie mozna
wartosé prébie ustawia¢
D.071 | Maks. temperatura zasilania 40 85 °C Maksymalna warto$¢ zadana tem- 75
c.o. peratury zasilania ogrzewania
1
D.072 | Wybieg pompy tadujacej 0 600 s Czas wybiegu zewnetrznej pompy 300
obiegu grzewczego po tadowaniu
zasobnika
1
D.073 | Przesuniecie komf. c.w.u. 0 25 K Przesuniecie wzglgedne tadowania 25
zasobnika
Wzrost temperatury migedzy tempe-
raturg zadang zasobnika a tempe-
raturg zadang zasilania podczas fa-
dowania zasobnika
1
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Wartosci

Kod Parametr ) Objasnienie, wybér, skok Vs R
min. | maks. | nostka fabryczna wiasna
D.075 | Maks. czas tadowania za- 20 90 min Maks. czas tadowania zasobnika 45
sobnika cieptej wody uzytkowej bez wtasne;j
regulacji
1
D.076 | Wariant kotta aktualna - (Device specific number = DSN) - Nie mozna
wartos¢ 15: ecoVIT ustawiac
D.077 | Ograniczenie mocy ciepta charaktery- kW Ustawiana moc tadowania Warto$¢
woda styczny dla zbiornika maksy-
wielkosci mocy Warto$é maksymalna = malna
automatyczna moc czesciowa
zasobnika
D.078 | Maks. temp. zasilania tado- 55 80 °C Ograniczenie temperatury tadowa- 80
wania zasobnika nia zasobnika
(Temperatura zadana zasilania w
trybie fadowania zasobnika)
1
Wskazéwka
Woybrana warto$¢ musi byé wyzsza
o co najmniej 15 K niz wartos¢
zadana zasobnika.
D.080 | Godziny pracy trybu ogrze- aktualna H - Po jednora- | Nie mozna
wania wartos¢ zowym ustawiac
nacisnieciu
przycisku i
D.081 | Godziny pracy podgrz. cie- aktualna H - wyswietlajg | Nie mozna
ptej wody wartosé sie 3 ustawiac
pierwsze
cyfry, po
drugim
D.082 Iloé(? zatgczen trybu ogrze- aktualpg - Liczba uruchomien palnika (x 100) naciénieciu Nie mp;na
wania wartosé przycisku i ustawiaé
drugie 3
cyfry liczby
D.083 | llosé zatgczen podgrz. cie- aktualna - Liczba uruchomien palnika (x 100) 6-cyfrowej | Nie mozna
ptej wody wartos$¢ (uruchomienigustawia¢
palnika
x 100).
D.084 | Czas do przegladu 0 3000 H Liczba godzin do nastepnej konser- —— ="
wacji
1
300 odpowiada 3000 godz.
— —— = nieaktywny
D.087 | Rodzaj gazu 0 - 0: gaz ziemny -
1: gaz ptynny
D.090 | Regulator eBUS aktualna - 0: nie rozpoznano (adres eBUS - Nie mozna
wartos¢ <10) ustawiac
1: rozpoznano
D.091 | Stan DCF77 aktualna - 0: brak zasiegu - Nie mozna
wartos$¢ 1: odbior ustawiac
2: synchronizacja
3: dziata
D.093 | Ustawianie wariantu kotta 0 999 - 22 kW: 1 -
28 kW: 2
36 kW: 3
47 kW: 4
65 kW: 5
D.095 | Wersja oprogramow. adres aktualna - 1: ptytka elektroniczna (BMU) - Nie mozna
PeBus wartos¢ 1: ekran (pulpit sterowania pracg ustawia¢
urzadzenia)
D.096 | Przywroci¢ nastawy 0 1 - Wyzerowanie wszystkich ustawia- -
fabryczne? nych parametréw do nastaw fa-
brycznych
0: nie
1: tak
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Wartosci L
Kod Parametr — Objasnienie, wybdr, skok e NS
min. | maks. | nostka fabryczna wiasna
D.097 | Poziom instalatora aktualna - Kod serwisowy 17 -
wartos$¢
D.098 | Nr tel. instalatora 10-cyfrowy - Mozliwo$¢ wprowadzenia numeru -
telefonu, ktéry wyswietla sie w ra-
zie usterki produktu
D.099 | Jezyk - - - Wybrany jezyk wySwietla sie w w
wierszu 2 (wiersz 112 w wybranym | zaleznosci
jezyku) od kraju

D Kody stanu - przeglad

Wskazéwka

Poniewaz tabela kodéw jest wykorzystywana do réznych produktow, niektore kody moga nie by¢ widoczne dla
poszczegoinych produktow.

Kod

Znaczenie

S.00 Ogrzewanie: brak zapo-
trzeb. c.o.

Instalacja grzewcza nie ma zapotrzebowania na ciepto. Palnik jest wytgczony.

S.01 Tryb ogrzewania: rozruch
wentylatora

Rozruch wentylatora dla trybu ogrzewania jest aktywny.

S.02 Tryb ogrzewania: praca Praca wstgpna pompy dla trybu ogrzewania jest aktywna.
wstepna pompy

S.03 Tryb ogrzewania: zapton Zapton dla trybu ogrzewania jest aktywny.

S.04 Tryb ogrzewania: palnik Palnik dla trybu ogrzewania jest aktywny.

wigczony

S.06 Tryb ogrzewania: wybieg | Wybieg wentylatora dla trybu ogrzewania jest aktywny.
wentylatora

S.07 Tryb ogrzewania: wybieg | Wybieg pompy dla trybu ogrzewania jest aktywny.
pompy

S.08 Tryb ogrzewania: czas Czas odcigcia dla trybu ogrzewania jest aktywny.
blokady palnika

S.20 Zapotrzebowanie cieptej
wody

Zadanie cieptej wody jest aktywne.

S.23 Tryb cieptej wody: zapton

Zapton dla przygotowania cieptej wody jest aktywny.

S.24 Tryb cieptej wody: palnik
wigczony

Palnik dla przygotowania cieptej wody jest aktywny.

S.26 Tryb cieptej wody: wybieg
wentylatora

Wybieg wentylatora dla przygotowania cieptej wody jest aktywny.

S.27 Tryb cieplej wody: wybieg
pompy

Wybieg pompy dla przygotowania cieptej wody jest aktywny.

S.28 Tryb cieptej wody: czas
blokady palnika

Czas odciecia dla przygotowania cieptej wody jest aktywny.

S.30 Brak zapotrzeb. c.o0.: re-
gulator

Termostat pokojowy blokuje tryb ogrzewania.

S.31 Brak zapotrzeb. c.o.: tryb
letni

Tryb letni jest aktywny, nie ma zapotrzebowania na ciepto. Zewnetrzny regulator blokuje tryb ogrze-
wania.

S.32 Blokada czasowa: odchy-
lenie obrotéw wentylatora

Czas oczekiwania podczas rozruchu wentylatora jest aktywny.

S.34 Tryb ogrzewania: ochrona
przed zamarzaniem

Funkcja ochrony przed zamarzaniem dla trybu ogrzewania jest aktywna.

S.36 Wartos¢ zadana z regula-
tora zewn. ponizej 20 °C

Warto$¢ zadana na regulatorze zewnetrznym jest mniejsza niz 20°C.

komfortu aktywny

S.39 Termostat przylgowy wy- | Zadziatat termostat przylgowy lub pompa kondensatu.
taczyt
S.40 Tryb zabezpieczenia Tryb zapewnienia komfortu jest aktywny.

S.41 Ciénienie wody za wyso-
kie

Cisnienie w instalacji jest za wysokie.

S.42 Klapa spalin zamknieta

Sygnat zwrotny klapy spalin blokuje prace palnika (tylko w potaczeniu z modutem wielofunkcyjnym)
lub uszkodzona pompa kondensatu, zapotrzebowanie na ciepto zostaje zablokowane.
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Kod

Znaczenie

S.49 Blokada czasowa: czujnik
ci$nienia spalin

Czas oczekiwania dla czujnika ci$nienia spalin jest aktywny.

S.60 Blokada czasowa: zanik
ptomienia

Produkt znajduje sie w czasie oczekiwania ze wzgledu na zanik ptomienia.

E Przeglad kodéw usterek

Wskazéwka

i

Poniewaz tabela kodow jest wykorzystywana do réoznych produktéw, niektére kody moga nie by¢ widoczne dla
poszczegolnych produktow.

Kod/znaczenie

Mozliwa przyczyna

Czynnos¢

F.00 Przerwanie czujnika tem-
peratury zasilania

Czujnik temperatury zasilania
uszkodzony lub niepodtgczony

>

Kontrola: czujnik temperatury zasilania, wtyk, wigzka kabli,
ptytka elektroniczna.

F.10 Zwarcie czujnika tempera- | Czujnik temperatury zasilania » Kontrola: wtyk NTC, wigzka kabli, kabel/obudowa, ptytka elek-
tury zasilania uszkodzony lub zwarty troniczna, czujnik NTC.
F.13 Zwarcie czujnika tempera- | Czujnik cieptego startu / czujnik | 1. Kontrola: wtyk NTC, przytagcze ochronne, wigzka kabli, czuj-
tury zasobnika temperatury zasobnika uszko- nik NTC, ptytka elektroniczna.
dzony lub niepodtgczony 2. Sprawdzié w zasobniku warstwowym (w potaczeniu z F.91):
wtyk NTC, przytacze ochronne, wigzka kabli, czujnik NTC,
potgczenie z ptytkg elektroniczna.
F.20 Wytgczenie awaryjne: Temperatura maksymalna na » Kontrola: czujnik temperatury zasilania (prawidtowe potgczenie
czujnik przegrzewu czujniku temperatury zasila- termiczne), wigzka kabli, dostateczne usuwanie powietrza.
nia/powrotu za wysoka w funkcji
ogranicznika przegrzewu STB
przez NTC
F.22 Wytgczenie awaryjne: brak | Brak lub za mato wody w pro- 1. Kontrola: wtyk, kabel don pompy obiegu grzewczego lub
wody dukcie lub cisnienie wody za ni- czujnika ci$nienia wody, czujnik ci$nienia wody, pompa
skie obiegu grzewczego.
2. Aktywowac program testowy P.0 i odpowietrzy¢.
F.27 Wylgczenie awaryjne: sy- Elektroda kontrolna zgtasza » Kontrola: cisnienie gazu na gérnym otworze pomiarowym,
mulacja ptomienia nieprawidtowy ptomien elektroda kontrolna, ptytka elektroniczna, zawér elektromagne-
tyczny do gazu.
F.28 Awaria przy rozruchu: brak | Awaria przy rozruchu lub zapton | » Kontrola: kurek odciecia gazu, ci$nienie gazu, armatura ga-
zaptonu nieudany. Zadziatat czujnik ci- zowa, rura zasysania powietrza (blokada, poluzowana $ruba),
Snienia gazu lub zawory odcina- odplyw kondensatu (zapchanie), wtyk poczworny, wigzka ka-
jace zatgczane termicznie. bli, transformator zaptonowy, przewody zaptonowe, wtyk zapto-
nowy, elektroda zaptonowa, elektroda kontrolna, elektronika,
uziemienie, ustawienie dwutlenku wegla.
F.29 Awaria przy pracy: zanik Doprowadzenie gazu przerwane | » Kontrola: recyrkulacja spalin, odptyw kondensatu (zapchanie),
ptomienia tymczasowo. Ponowny zapton uziemienie, kabel do armatury gazowej i elektroda (styk
nieudany. chwiejny).
F.32 Usterka wentylatora Wentylator uszkodzony lub nie- | » Kontrola: wtyk, wigzka kabli, wentylator (blokada, funkcja, pra-
podtaczony widtowa liczba obrotéw), czujnika Halla, ptytka elektroniczna,
usuwanie gazow spalinowych (zapchanie).
F.37 Usterka obrotow wentyla- Predkos¢ obrotowa wentylatora | » Kontrola: wtyk, wigzka kabli, czujnik réznicy ci$nien, wentyla-
tora nie odpowiada wartosci zadanej tor, ptytka elektroniczna.
F.42 Zwarcie opornika koduja- Opornik kodujacy lub opornik » Kontrola: wtyk, przytacze ochronne, kabel, opornik kodujacy
cego grupy gazu powoduje zwarcie mocy nominalnej (w wigzce kabli).
F.43 Przerwa opornika kodujg- | Opornik kodujacy lub opornik » Kontrola: wtyk, wigzka kabli,opornik kodujacy mocy nominalnej
cego grupy gazu uszkodzony lub (w wigzce kabli), ptytka elektroniczna.
niepodtgczony
F.49 Usterka eBUS Zbyt niskie napiecie na eBUS » Kontrola: eBUS (przecigzenie, dwa zasilania napiecia z réz-
nymi biegunowosciami, zwarcie).
F.50 Usterka czujnika cisn. spa- | Zadziatat czujnik ci$nienia spa- » Kontrola: waz kondensatu (za dtugi, zagigcia, za maty spadek,
lin lin ewentualnie uszkodzona pompa podnoszaca kondensatu),
neutralizator (zabrudzenie, zatkanie, za maty spadek), kolek-
tor spalin (zatkanie, otwor odpowietrzajacy), palnik (za wysokie
cisnienie rozruchowe, pulsowanie), usuwanie gazéw spalino-
wych (zatkanie, za diugie, za duzo kolanek), ogranicznik tem-
peraturowy bezpieczenstwa spalin (kabel, wtyk).
F.61 Usterka wtgczenia zaworu | Brak mozliwosci sterowania » Kontrola: wigzka kabli, wtyk, armatura gazowa (cewki), ptytka

paliwa

armaturg gazowg

elektroniczna.
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Kod/znaczenie

Mozliwa przyczyna

Czynno$¢

F.62 Usterka wytaczenia za-
woru paliwa

opdznione wytaczenie zaworu
gazu po zgasnieciu ptomienia

>

Kontrola: zawér gazu, powierzchnia palnika (zabrudzenie),
wityk, wigzka kabli, ptytka elektroniczna.

F.63 Usterka EEPROM

EEPROM uszkodzona

>

Wymiana: ptytka elektroniczna.

F.64 Usterka elektro-
niki/czujnika

Elektronika, czujnik bezpieczen-
stwa lub kabel uszkodzony

»

Kontrola: czujnik zasilania, kabel do czujnika, czujnik rejestro-
wania ptomienia (np. elektroda jonizacji) pod katem niestabil-
nego sygnatu, elektronika.

F.65 Usterka temp. elektroniki

Elektronika uszkodzona lub za

Kontrola: ptytka elektroniczna.

goraca z powodu oddziatywania | 2.\ razie potrzeby obnizy¢ temperature otoczenia.
zewnetrznych zrédet ciepta
F.67 Usterka elektron. /ptomie- | Nieprawidtowy sygnat ptomienia | » Kontrola: wigzka kabli, detektor zaniku ptomienia, ptytka elek-
nia troniczna.
F.70 Usterka: niewazny wariant | Nieprawidtowy/brak numeru » Jezeli wymieniono ekran i ptytke elektroniczng, nalezy zmieni¢
kotta urzgdzenia lub nieprawi- numer urzgdzenia w opcji d.93.
diowy/brak opornika kodujgcego
F.73 Usterka czujn. cis$n. wody | Czujnik ci$nienia wody zgtasza » Kontrola: ci$nienie wody, przytacze ochronne, kabel, wtyk,
(sygnat za niski) zbyt niskie cisnienie wody czujnik cisnienia wody (zwarcie do GDN).
F.74 Usterka czujn. cisn. wody Cisnienie wody za wysokie 1. Spusci¢ wode.
(sygnat za wysoki) 2. Sprawdzi¢ czujnik cisnienia wody.
F.82 Usterka anody zasobnika | Anoda do odprowadzania pra- » Kontrola: wigzka kabli, anoda do odprowadzania pradow bta-
doéw btadzacych uszkodzona dzacych.
lub niepodtgczona (tylko w przy-
padku actoSTOR)
F Usuwanie usterek
Usterka Mozliwa przyczyna Czynnos¢
Brak wskazania na ekranie Brak zasilania elektrycznego » Sprawdzi¢, czy zasilanie elektryczne budynku i wytgcznik
gtéwny produktu sg wtaczone.
1. Wigczy¢ zasilanie w budynku oraz wytgcznik gtéwny w pro-
dukcie.
Wityk krawedziowy X1 zasilanie | » Sprawdzi¢, czy we wtyku krawedziowym jest napiecie sie-
sieciowe (turkusowy) nie jest ciowe.
podtaczony do ptytki elektro- 1. Prawidtowo podigczy¢ wtyk krawedziowy X1 (turkusowy) do
nicznej plytki elektroniczne;j.
Bezpiecznik na ptytce elektro- » Sprawdzi¢ bezpiecznik na ptytce elektronicznej w skrzynce
nicznej uszkodzony rozdzielczej.
1. Wymieni¢ bezpiecznik.
Brak reakcji na wymaganie re- Brak potaczenia eBUS » Sprawdzi¢ potaczenie miedzy przytaczami magistrali BUS w
gulatora regulatorze i produkcie.
1. Ustanowi¢ potaczenie eBUS.
Regulator temperatury pokojo- » Sprawdzi¢, czy regulator rozpoznat urzadzenie grzewcze jako
wej VRT lub regulator VRC 450 uczestnika eBUS.
badz VRC 700 nie rozpoznaja | 1. Wigczy¢ i wylaczy¢ urzadzenie grzewcze, aby regulator po-
urzadzenia grzewczego jako nownie rozpoznat uczestnika eBUS.
uczestnika eBUS
Regulatory VRC 630 lub » Sprawdzi¢, czy regulator rozpoznat urzadzenie grzewcze jako
VRS 620 nie rozpoznajg uczestnika eBUS.
urzadzenia grzewczego jako 1. Wiaczyé i wytaczyé regulator, aby ponownie wczytat uczest-
uczestnika eBUS nika eBUS.
Brak reakcji na wymaganie ter- | Zestyk zaciskéw 3 i 4 nie za- » Wstawi¢ mostek miedzy zestyki 3 i 4 oraz sprawdzié, czy urza-
mostatu myka sie dzenie grzewcze uruchamia sig.
1. Sprawdzi¢ funkcjonowanie zewnetrznego termostatu.
Brak reakcji na zagdanie cieptej Nieprawidtowe ustawienia re- 1. Sprawdzi¢ ustawienia regulatora podgrzewania cieptej wody.
wody gulatora podgrzewania cieptej 2. Sprawdzi¢ pompe tadowania zasobnika.
wody 3. Sprawdzi¢ ustawienia wartosci zadanych zasobnika na pul-
picie sterowania praca urzadzenia grzewczego.
Uszkodzona pompa tadowania » Sprawdzi¢ pompe tadowania zasobnika.
zasobnika
Ustawienia warto$ci zadanych » Sprawdzi¢ ustawienia warto$ci zadanych zasobnika na pulpicie

zasobnika w urzgdzeniu grzew-
czym nieprawidtowe

sterowania praca urzadzenia grzewczego.
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G Schematy potgczen

G.1 Schemat potgczen
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G.2

Gtoéwna ptyta elektroniczna

Plytka elektroniczna, pulpit sterowania pracg urza-
dzenia
eBUS montaz VRC 430

Termostat przylgowy/Burner off
Regulator eBUS

Termostat pokojowy

Zdalne sterowanie pompy cyrkulacyjnej

Czujnik temperatury zewnetrznej, czujnik tempera-
tury zasilania (opcjonalny, zewnetrzny), odbiornik
DCF (do VRC 430)

Sygnaty, modut akcesoriow VR 40; actoSTOR

eBUS do VR 33 lub VR 34
Wentylator

Czujnik temperatury zasilania, charakterystyka

10 kQ, wersja wkrecana

Czujnik temperatury powrotu, charakterystyka 10 kQ
opcjonalnie

Ogranicznik temperaturowy bezpieczenstwa spalin
(tylko CH (seryjnie) i AT (osprzet), we wszystkich
pozostatych krajach zmostkowany)

15
16
17
18

Czujnik réznicy cisnien spalin
Ogranicznik temperatury bezpieczenstwa
Styk zasobnika "C1/C2"

Czujnik temperatury zasobnika, charakterystyka
2,7 kQ
Czujnik cisnienia wody

czujnik actoSTOR, charakterystyka 2,7 kQ
opornik kodujacy moc (5110 Q)

Armatura gazowa

napiecie zasilajgce VR 40, 230 V

Pompa tadowania zasobnika

osprzet wewnetrzny (wybor przez d.26)

wentylator, napiecie zasilajace 230 V, tylko VKK 476
i VKK 656
Pompa obiegu grzewczego

regulator zewnetrzny/termostat pokojowy (styk
wh./wyt.)
elektroda zaptonowa, elektroda jonizacyjna

Schemat potaczen regulatora VRC 450, VRC 470 lub VRC 700
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Gtéwna plyta elektroniczna
Regulator eBUS

Czujnik temperatury zewnetrznej, czujnik tempera-
tury zasilania (opcjonalny, zewnetrzny), odbiornik
DCF (do VRC 430)
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Czujnik temperatury zasobnika, charakterystyka
2,7 kQ
Pompa tadowania zasobnika

Pompa obiegu grzewczego
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G.3  Schemat potagczen regulatora VRS 620 i VRC 630
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Modut wielofunkcyjny ,2 z 77 VR 40
Gtéwna plyta elektroniczna

np. zewnegtrzna armatura gazowa
np. komunikat zaktécenia dziatania
np. pompa kondensatu ecoLEVEL
Czujnik temperatury zasilania 1

Czujnik temperatury zasilania 2
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Czujnik temperatury zasilania 3
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Czujnik temperatury zasobnika, czujnik temperatury
zasilania (opcjonalny, zewnetrzny), odbiornik DCF
(do VRC 430)

Czujnik temperatury zewnetrznej, odbiornik DCF

Ptytka elektroniczna VRC 630
Pompa tadowania zasobnika
Pompa cyrkulacyjna

Pompa obiegu grzewczego
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15
16

Obieg grzewczy 2 mieszacz

Pompa obiegu grzewczego

17 Pompa obiegu grzewczego 3

H Prace przegladowo-konserwacyjne

Ponizsza tabela zawiera wymagania producenta dotyczace minimalnych cykli przegladéw i konserwacji. Jezeli przepisy i

dyrektywy krajowe wymagajg krotszych cykli kontroli i konserwacji, nalezy stosowac¢ sie do tych wymaganych cykli. Podczas
wszystkich prac kontrolno-konserwacyjnych nalezy przeprowadzi¢ niezbedne prace przygotowawcze i koncowe.

# Praca konserwacyjna Termin
1 Czyszczenie komory spalania i ptukanie syfonu W razie potrzeby, najpdzniej co
2 lata
2 Kontrola palnika pod katem zabrudzenia i uszkodzen Co roku
3 Kontrola odlegtosci elektrod wzgledem siebie i do palnika Co roku
4 Kontrola ci$nienia w instalacji i poprawienie (- Instrukcja obstugi) Co roku
5 Kontrola stanu ogodlnego i usuwanie zabrudzen Co roku
6 Kontrola syfonu kondensatu i napetnienie syfonu w razie potrzeby Co roku
7 Wykonanie trybu testowego produktu/instalacji grzewczej wraz z podgrze- | Co roku
waniem wody (jesli jest) i odpowietrzenie w razie potrzeby
8 Kontrola zachowania podczas zaptonu i palenia w opcji d.44 Co roku
9 Kontrola i ustawienie w razie potrzeby zawartosci CO: Co roku
10 Kontrola produktu pod katem szczelnos$ci od strony gazu, spalin, cieptej Co roku
wody i kondensatu
11 Kontrola wszystkich urzgdzenh zabezpieczajacych Co roku
12 Kontrola (zewnetrznych) regulatoréow i ewentualnie ponowne ustawienie Co roku
13 Konserwacja zasobnika c.w.u. (jezeli jest) Co 5 lat
14 Protokotowanie kontroli’/konserwacji i warto$ci pomiarowych spalin Co roku

Lista kontrolna uruchamiania

kat.

Proces

Uwaga Wymagane narzgdzia

Sprawdzenie ci$nienia przytagczowego
gazu

Cisnienie gazu wzgledem otoczenia
musi wynosi¢ w przypadku gazéw
ziemnych 1,7 - 2,5 MPa (17 - 25 mbar).
Cisnienie spoczynkowe w przypadku
gazu ziemnego nie moze sie réznic¢

o wiecej niz 1,0 MPa (10 mbar) od
cisnienia gazu.

Manometr U-rurkowy lub cyfrowy

Sprawdzi¢, czy syfon jest napetniony

w razie potrzeby napeti¢ tagcznik rury
spalinowej (co najmniej 1,5 | wody)

Sprawdzanie przytacza elektrycznego

Przytgcze sieciowe: zaciski L, N, PE

Regulator zaciskow: ,magistrala BUS*,
lub 7-8-9 lub 3-4

Wigczanie produktu, wskazania na
ekranie aktywne

poza tym sprawdzi¢ zabezpieczenia (4
AT)

Aktywowac prace kotta w trybie komi-
niarz

Jednoczesnie nacisngc¢ przyciski + i =

Sprawdzi¢ szczelno$¢ potgczenia
gazowego

Spray do wykrywania nieszczelnosci
lub wykrywacz gazu (wykrywacz gazu
zalecany jest w szczegoélnosci podczas
sprawdzania szczelnosci palnikéw w
instalacji gazowej).

W razie potrzeby dokreci¢ uszczelke
palnika.

Wykrywacz gazu

Pomiar CO:

Warto$¢ zadana zakresu nominalnego | Miernik CO2

obcigzenia cieplnego:

- 9,2 0bj.% 0,3 w przypadku gazu
ziemnego H

Pomiar wykona¢ dopiero po 5 min.
pracy z obcigzeniem nominalnym

0020258616_03 Instrukcja instalacji i konserwacji

119



kat. Proces Uwaga Wymagane narzedzia
8 Jesli CO:2 nie miescie sie w zakresie nastawi¢ CO2, po ustawieniu wykona¢
toleranciji: ponownie pomiar
9 Po ustawieniu CO2 ponownie aktywo- Warto$¢ zadana zakresu nominalnego | Miernik CO2
wac prace kotta w trybie kominiarz i obcigzenia cieplnego:
zmierzy¢ zawartos¢ CO- .
- 9,2 0bj.% *0,3 w przypadku gazu
ziemnego H
9 Pomiar CO (warto$¢ zadana < 80 ppm) Miernik CO
10 Kontrola komory kondensatu, syfonu Sprawdzi¢ wzrokowo lub dodatkowo
i odptywu kondensatu pod wzgledem zbadaé miernikami CO punkty uszczel-
wodoszczelnosci nien.
11 Wytgczyé produkt i ponownie go wig- Zakonczy¢ prace kotta w trybie komi-
czyé niarz
12 Zaprogramowac regulator ogrzewania Przekaza¢ instrukcje obstugi klientowi
z klientem i sprawdzi¢ funkcje cieptej
wody/instalacji grzewczej
13 Naklei¢ na przéd produktu naklejke
835593 ,Przeczytac instrukcje obstugi®
w jezyku uzytkownika
J Dane techniczne
Dane techniczne - informacje ogdine
VKK INT VKK INT VKK INT VKK INT VKK INT
226/4 286/4 366/4 476/4 656/4
Kraj przeznaczenia PL (Polska) PL (Polska) PL (Polska) PL (Polska) PL (Polska)
(nazwa wedtug 1ISO 3166)
Dopuszczone kategorie I2eLwap loeLwap MoeLwap l2eLwap HoeLw3p
urzadzen
Przytacze gazu po stronie | R 3/4 cala R 3/4 cala R 3/4 cala R 3/4 cala R 3/4 cala
urzadzenia
Przytacza ogrzewania - Rp1 Rp1 Rp1 Rp1 Rp1
zasilanie i powrét po stro-
nie urzadzenia
Przytacze uktadu 80/125 mm 80/125 mm 80/125 mm 80/125 mm 80/125 mm
powietrzno-spalinowego
Przewéd odptywowy kon- | 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm
densatu (min.)
Cisnienie ruchowe gazu, 2 kPa 2 kPa 2 kPa 2 kPa 2 kPa
gaz ziemny G20
Cisnienie ruchowe gazu, 2 kPa 2 kPa 2 kPa 2 kPa 2 kPa
gaz ziemny G27 - Polska
Cisnienie gazu plynnego 3,7 kPa 3,7 kPa 3,7 kPa 3,7 kPa 3,7 kPa
G31
Warto$¢ przytaczeniowa 2,3 m¥h 2,9 m¥h 3,7 m*h 4,8 m3h 6,6 m*h
przy 15 °C i 1013 mbar,
(G20)
Warto$¢ przytgczeniowa 2,8 m¥h 3,8 m¥h 4,5 m*h 5,8 m*h 8,0 m*h
przy 15°C i 1013 mbar,
(G27)
Warto$¢ przytgczeniowa 1,7 m*h 2,1 mh 2,7 m¥h 3,56 m*h 4,8 m3h
przy 15°C i 1013 mbar,
(G31),
Min. przeptyw masowy 3,99/s 4,2 gls 5,3 g/s 6,9 g/s 9,2 gls
spalin (G20)
Masowe natezenie prze- 10,0 g/s 12,2 g/s 15,8 g/s 20,3 g/s 27,8 g/s
ptywu spalin maks. (G20)
Temperatura spalin min. 62 °C 62 °C 62 °C 62 °C 62 °C
(przy tV/IR = 80/60 °C)
Temperatura spalin maks. | 70 °C 75°C 75°C 75°C 85°C
(przy tV/AR = 80/60 °C)
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cieplne

VKK INT VKK INT VKK INT VKK INT VKK INT
226/4 286/4 366/4 476/4 656/4
Dozwolone rodzaje urza- C13, C33, C13, C33, C13, C33, C13, C33, C13, C33,
dzenia C43, C53, C43, C53, C43, C53, C43, C53, C43, C53,
C83, C93, C83, C93, C83, C93, C83, C93, C83, C93,
B23, B33 B23, B33 B23, B33 B23, B33 B23, B33
Zakres sprawno$ci zna- 97,0 % 97,0 % 97,0 % 97,0 % 97,0 %
mionowe;j (stacjonarnie)
przy 80/60°C
Zakres sprawno$ci zna- 102,0 % 102,0 % 102,0 % 102,0 % 102,0 %
mionowe;j (stacjonarnie)
przy 60/40 °C
Zakres sprawno$ci zna- 104,0 % 104,0 % 104,0 % 104,0 % 104,0 %
mionowe;j (stacjonarnie)
przy 50/30°C
Zakres sprawno$ci zna- 107,0 % 107,0 % 107,0 % 107,0 % 107,0 %
mionowe;j (stacjonarnie)
przy 40/30°C
Sprawnosé przy 30% 108 % 108 % 108 % 108 % 108 %
Normatywny wspétczynnik | 107,0 % 107,0 % 107,0 % 107,0 % 107,0 %
sprawnosci (w odniesieniu
do ustawienia na zakres
nominalnej mocy ciepine;j,
DIN 4702, T8) przy 75/60
°C
Normatywny wspétczynnik | 109,0 % 109,0 % 109,0 % 109,0 % 109,0 %
sprawnosci (w odniesieniu
do ustawienia na zakres
nominalnej mocy cieplne;j,
DIN 4702, T8) przy 40/30
°C
Klasa NOx 6 6 6 6 6
Emisja NOx 17,4 mg/kW-h | 33,8 mg/kW-h | 19,8 mg/kW-h | 49,7 mg/kW-h | 44,4 mg/kW-h
Emisja CO 11 mg/kW-h 8 mg/kW-h 5 mg/kW-h 7 mg/kW-h 6 mg/kW-h
Wymiary urzadzenia, sze- | 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm
rokosé
Wymiary urzadzenia, wy- 1257 mm 1257 mm 1257 mm 1257 mm 1257 mm
sokosé
Wymiary urzadzenia, gle- | 691 mm 691 mm 691 mm 691 mm 691 mm
bokos¢
Cigzar netto ok. 100 kg 100 kg 110 kg 120 kg 120 kg
Ciezar, gotowy do pracy 210 kg 235 kg 255 kg 320 kg 320 kg
ok.
Dane techniczne — moc / obcigzenie (G20)
VKK INT VKK INT VKK INT VKK INT VKK INT
226/4 286/4 366/4 476/4 656/4
Zakres znamionowej mocy | 6,3 7,7 10,0 12,8 17,8
cieplnej P przy 80/60°C ... 21,3 kW ... 26,2 kKW ... 34,0 kW ... 43,6 KW ... 60,1 kW
Zakres znamionowej mocy | 6,6 8,1 10,5 13,5 18,7
cieplnej P przy 60/40°C ... 22,4 KW ... 27,5 kW ... 35,7 kW ... 46,0 kW ... 63,2 kW
Zakres znamionowej mocy | 6,8 8,2 10,7 13,7 19,0
cieplnej P przy 50/30°C ... 22,9 kW ... 28,1 kW ... 36,4 kW ... 46,8 KW ... 64,5 kW
Zakres nominalnej mocy 7,0 8,5 11,0 14,1 19,6
cieplnej P przy 40/30°C ... 23,5 kW ... 28,9 kW ... 37,5 kW ... 48,2 kW ... 66,3 kW
Maksymalne obcigzenie 22,0 kW 27,0 kW 35,0 kW 45,0 kW 62,0 kW
cieplne ogrzewania
Minimalne obcigzenie 6,5 kW 7,9 kW 10,3 kW 13,2 kW 18,3 kW
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Dane techniczne — moc/obcigzenie (G27) — Polska

trycznej

VKK INT VKK INT VKK INT VKK INT VKK INT
226/4 286/4 366/4 476/4 656/4
Zakres znamionowej mocy | 6,3 7,7 10,0 12,8 17,8
cieplnej P przy 80/60°C ... 21,3 kW ... 26,2 kW ... 34,0 kW ... 43,6 kW ... 60,1 kW
Zakres znamionowej mocy | 6,6 8,1 10,5 13,5 18,7
cieplnej P przy 60/40°C ... 22,4 kKW ... 27,5 kW ... 35,7 kW ... 46,0 kW ... 63,2 kKW
Zakres znamionowej mocy | 6,8 8,2 10,7 13,7 19,0
cieplnej P przy 50/30°C ... 229 kW ... 28,1 kW ... 36,4 kW ... 46,8 kW ... 64,5 kW
Zakres nominalnej mocy 7,0 8,5 11,0 141 19,6
cieplnej P przy 40/30°C ... 23,5 kW ... 28,9 kW ... 37,5 kW ... 48,2 kW ... 66,3 kW
Maksymalne obcigzenie 22,0 kW 27,0 kw 35,0 kW 45,0 kW 62,0 kW
cieplne ogrzewania
Minimalne obcigzenie 6,5 kW 7,9 kW 10,3 kW 13,2 kW 18,3 kW
cieplne
Dane techniczne — moc / obciazenie (G31)
VKK INT VKK INT VKK INT VKK INT VKK INT
226/4 286/4 366/4 476/4 656/4
Zakres znamionowej mocy | 9,6 13,1 15,2 19,6 21,1
cieplnej P przy 80/60°C ... 21,3 kW ... 26,2 KW ... 34,0 kW ... 43,6 kW ... 60,1 kKW
Zakres znamionowej mocy | 10,1 13,8 16,0 20,6 22,1
cieplnej P przy 60/40°C ... 22,4 KW ... 27,5 kW ... 35,7 kW ... 46,0 kW ... 63,2 kW
Zakres znamionowej mocy | 10,3 14,0 16,3 21,0 22,6
cieplnej P przy 50/30°C ... 229 kW ... 28,1 kKW ... 36,4 kW ... 46,8 kW ... 64,5 kW
Zakres nominalnej mocy 10,6 14,4 16,8 21,6 23,2
cieplnej P przy 40/30°C ... 23,5 kW ... 28,9 kW ... 37,5 kW ... 48,2 kW ... 66,3 kW
Maksymalne obcigzenie 22,0 kW 27,0 kW 35,0 kW 45,0 kW 62,0 kW
cieplne ogrzewania
Minimalne obciazenie 9,9 kW 13,5 kW 15,7 kW 20,2 kW 21,7 kW
cieplne
Dane techniczne — ogrzewanie
VKK INT VKK INT VKK INT VKK INT VKK INT
226/4 286/4 366/4 476/4 656/4
Zakres ustawien, maks. 40...85°C 40...85°C 40...85°C 40...85°C 40...85°C
temperatura zasilania
(nastawa fabryczna: 75
OC)
Dopuszczalne nadcisnie- 0,3 MPa 0,3 MPa 0,3 MPa 0,3 MPa 0,3 MPa
nie catkowite
Pojemnosé kotta grzew- 100 | 1001 891 85I 851
czego
Przeplyw wody w obiegu 860 I/h 1160 I/h 1505 I/h 19351/ 2650 I/h
(przy AT= 20 K)
Strata cisnienia (dot. na 0,00035 MPa 0,0006 MPa 0,0010 MPa 0,0017 MPa 0,0043 MPa
AT= 20 K)
llo$¢ kondensatu w trybie | 2,2 I/h 3,0 I/h 3,51/h 4,2 1/h 7,11/h
ogrzewania 40/30 °C
Gotowo$¢ na wymagane 3,4 kWh 3,4 kWh 3,4 kWh 3,4 kWh 3,4 kWh
ciepto dziennie (Instalacje
grzewcze 70 °C)
Dane techniczne - instalacja elektryczna
VKK INT VKK INT VKK INT VKK INT VKK INT
226/4 286/4 366/4 476/4 656/4
Napiecie znamionowe 230V /50Hz |230V/50Hz |230V/50Hz |230V/50Hz |230V/50Hz
Dopuszczalne napigecie 190 ... 253 V 190 ... 253 V 190 ... 253V 190 ... 253V 190 ... 253V
przytaczeniowe
Zamontowane zabezpie- 4A 4A 4A 4 A 4 A
czenie (zwtoczne, H lub D)
Maks. pobér mocy elek- 45 W 45 W 45 W 0 W 110 W
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VKK INT VKK INT VKK INT VKK INT VKK INT
226/4 286/4 366/4 476/4 656/4

Pobér mocy elekirycznejw | 8 W 8w 8w 8w 8w

trybie czuwania

Stopien ochrony IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Klasa ochrony urzadzenia | Klasa | Klasa | Klasa | Klasa | Klasa |

Znak kontroli / nr rejestra- | CE- 0085BU- | CE- 0085BU- | CE- 0085BU- | CE- 0085BU- | CE- 0085BU-

cji 0038 0038 0038 0038 0038
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